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Mots-clés :  

Les actions : 

G Charge permanente.  

Q Charge d’exploitation. 

W, V Surcharge climatique du vent.  

E Action sismique.  

qu,s Charge pondérée à ELU, ELS (kN/ml). 

ELU Etat limite ultime. 

ELS Etat limite de service. 

 

Sollicitations – Contraintes - Déformations : 

E𝑎 Module d’élasticité longitudinale de l’acier (MPa). 

V Coefficient de poisson pour l’acier. 

G module d’élasticité transversale de l’acier (MPa). 

Fp effort de précontrainte dans un boulon (kN). 

Msd moment sollicitant maximum (kN.m). 

Mrd moment résistant (kN.m). 

Mst moment stabilisateur. 

Mcr moment critique élastique de déversement. 

Nsd effort normal due aux charges verticales (kN). 

Nu effort normal pondéré (kN). 

Nrd effort normal résistant (KN).  

Npl effort normal de plastification (kN). 

Vsd effort tranchant sollicitant (kN). 

Vpl effort tranchant de plastification (kN). 

𝑓 flèche d’une poutre (mm). 
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𝑓𝑎𝑑𝑚 flèche admissible (mm). 

fy Contrainte limite d’élasticité d’un acier (MPa). 

fu Contrainte de rupture d’une pièce (MPa). 

fub Contrainte de rupture d’un boulon (MPa). 

𝜀 allongement relatif (déformation %). 

𝜀𝑦 déformation correspondant à la contrainte limite d’élasticité (%). 

fyb résistance limite d’élasticité d’un boulon (MPa). 

𝜎 contrainte normale (MPa). 

𝜏 contrainte tangentielle ou de cisaillement (MPa). 

 

Caractéristiques géométriques : 

A section brute d’une pièce (cm2). 

Anet section nette d’une pièce (cm2). 

Av aire de cisaillement (cm2). 

Iy moment d’inertie de flexion maximal (cm4). 

A épaisseur utile (ou gorge) d’un cordon de soudure (mm). 

B largeur d’une semelle d’une poutre (mm). 

beff largeur de la dalle participante en travée de la poutre (m). 

H hauteur d’une pièce en générale (mm). 

hp hauteur de la tôle profilée (mm). 

hc épaisseur de la dalle en béton armé(cm). 

As section d’armature de béton (cm2). 

L longueur, ou portée d’une poutre(m). 

Lcr longueur critique (m). 

T épaisseur d’une pièce ou d’une tôle (mm). 

tf épaisseur d’une semelle de poutre (mm). 
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tw épaisseur d’une âme de poutre (mm). 

I rayon de giration d’une section (mm). 

Lf longueur de flambement (mm). 

vs distance de la fibre extrême supérieure à l’axe neutre d’une 

section (mm). 

vi distance de la fibre inférieure à l’axe neutre d’une section (mm). 

 

Coefficients et grandeurs sans dimensions : 

N nombre de connecteur répartir sur une longueur critique. 

P nombre de plans de cisaillement ou de frottement. 

N coefficient d’équivalence acier-béton. 

K coefficient de flambement. 

Ky, Kz coefficient de flambement-flexion 

βw facteur de moment uniforme équivalent (flambement). 

Λ élancement de l’élément. 

𝐾λ élancement eulérien. 

Λ élancement réduit. 

λLT élancement de déversement. 

µ coefficient de frottement entre deux pièces en contact. 

Χ coefficient de réduction de flambement. 

L𝑇𝑥 coefficient de réduction de déversement. 

Γ coefficient partiel de sécurité. 

Indice (sd) sollicitation de calcul. 

Indice (Rd) résistance de calcul. 
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0 INTRODUCTION GENERALE 

Le génie civil représente toutes les technologies liées à la construction civil. 

Conception, construction, exploitation et restauration d'ouvrages réalisé par 

un ingénieur civil et conforme aux normes de protection de la population et 

environnement.  

L'utilisation des métaux a commencé dans la construction et le génie civil Au 

XIXe siècle, la sidérurgie se développe en fournissant des produits 

Construction (laminée ou moulée) adaptée à la construction à ossature 

métallique - armature en métal. La portée des éléments de châssis peut aller 

jusqu'à plusieurs dizaines de mètres. C'est Cas de certains bâtiments 

tertiaires (halles, hypermarchés, gymnases, salles polyvalentes, etc. 

Dans le cadre de notre formation de master en Génie Civil « structures » à 

l’Université de BEJAIA nous sommes amenés, à l’issu de notre cursus, à 

réaliser un projet de fin d’études, le but de ce projet est d’être confronté à une 

situation professionnelle d’ordre scientifique et technique. Il regroupe donc 

l’ensemble des qualités que doit posséder un ingénieur dans son travail 

quotidien. Il s’agit d’un hangar en charpente métallique à usage bureaux à El-

Kantara Wilaya de Biskra. 

Notre travail est présenté sous formes de 8 chapitres qui sont les suivants :  

 Chapitre 1 : Présentation de l’ouvrage 

 Chapitre 2 :   Evaluation des charges et surcharges. 

Chapitre 3 :  Etude des éléments secondaires. 

Chapitre 4 :  modélisation et étude sismique. 
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Chapitre 5 :  vérification des éléments de la structure. 

Chapitre 6 :  calcul des assemblages.  

Chapitre 7 :  calcul des fondations.  
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1 CHAPITE1                                       

PRESENTATION DE L’OUVRAGE ET 

HYPOTHESE DE CALCUL 

1.1  Introduction 

Notre projet consiste à l’étude et le dimensionnement d’un hangar en 

charpente métallique à quatre versants à usage bureaux avec une mezzanine 

en plancher mixte qui sera implanté à al-Kantara wilaya de Biskra classée 

selon le règlement parasismique algérien (RPA99-version 2003) comme zone 

de faible sismicité ZONE I, Zone C pour la neige, (Annexe1 RNVA99) et Zone 

III pour le vent (Tab A.2RNVA99). 

 

Figure 1. Caractéristiques géométriques de l’ouvrage
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1.2  Dimension du hangar 

▪ Longueur de l’ouvrage (long-pan) L = 36m (6 travées de 6m). 

▪ Largeur de l’ouvrage (pignon) b= 30m. 

▪ Hauteur de l’ouvrage H = 6.77m (au sommet de faîtage). 

▪ Hauteur des poteaux h = 5.65m. 

▪ Pente des versants α = 8.5°. 

▪ Les ouvertures : 

− Sur une façade de pignon, on a 2 portails (5 × 3.5) m² 

− Sur les deux façades de long-pan, on a 8 fenêtres (1.2 × 1.5) m² et 6 

Impostes (3 × 0.80) m². 

La figure suivante montre une vue 3D de notre structure, les plans 

d’architecture sont présentés dans l’annexe 5 : 

 

 

Figure 2. Vue en 3D du Hangar 

1.3  Conception de l’ouvrage 

1.3.1  Poteaux 

Dans les ossatures métalliques, les poteaux sont constitués de profilés en H, 

quelquefois de forte épaisseur, ou de poteaux mixtes. En cas d’effort de 

compression important, on utilise également les profils pleins forgés.   
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▪ Profilés métalliques : 

Les profilés laminés en I ou en H sont les plus utilisés comme poteaux de 

charpente métallique. Ils conviennent particulièrement bien à l’assemblage 

des poutres dans deux directions perpendiculaires, toutes les parties de la 

section étant accessibles pour le boulonnage. 

▪ Profils forgés : 

Les poteaux en acier forgés, de section pleine permettent de reprendre de très 

grands efforts sur une section dont les dimensions extérieures sont plus 

faibles que pour tout autre profilé métallique. Ils sont utilisés par exemple 

pour la réalisation des étages inférieurs de grands bâtiments.  

▪ Poteaux mixtes : 

Poteaux mixtes acier-béton constituent une alternative intéressante aux 

poteaux en acier ou en béton armé. Ils sont surtout appréciés pour leurs 

caractéristiques mécaniques élevées (résistance à la compression et à la 

flexion, rigidité sous l’effet du vent, ductilité en cas de séisme) et leur bonne 

résistance au feu. Les sections utilisées sont multiples et permettent au 

concepteur de varier à loisir les formes les dispositions respectives des deux 

matériaux acier et béton et l’aspect extérieur. 

 

Figure 3. Différents types de poteaux 

1.3.2  Poutres et traverses 

Les poutres supportent les éléments de plancher et transmettent les charges 

verticales aux poteaux. La gamme des profils disponibles est large : 
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▪ Les profils IPE sont les plus utilisés pour les planchers des bâtiments à 

étage. Particulièrement conçue pour la flexion simple selon leur axe 

fort. Ils sont très économiques (en raison de leur rapport poids-

résistance favorable) et l’épaisseur constante de leurs ailes facilite les 

assemblages. 

▪ Les série HEA HEB et HEM sont avant tout utilisées pour la reprise 

d’efforts importants. 

▪ Les profils en U sont surtout utilisés comme poutre de rive de plancher. 

Ils peuvent également être jumèles et utilisés comme poutre moisées 

de plancher. 

▪ Les poutres composées à âme pleine sont quelquefois utilisées si les 

profilés laminés ne peuvent s’insérer dans les hauteurs imposées. 

▪ Des poutres composées à double âme pleine ne sont envisageable que 

dans le cas d’éléments fortement sollicités : poutre de reprise sous les 

bâtiments élèves, poutres supérieures des bâtiments suspendus …etc. 

▪ Les poutres ajourées comportent, dans l’âme, des ouvertures de forme 

polygonale ou circulaire pour le passage des conduites techniques. 

 

 

 

Figure 4. Différents types de poutres métalliques 
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1.3.3  Contreventement  

Les contreventements sont des éléments stabilisateurs ayant pour principal 

rôle d’assurer la stabilité des structures non auto stables vis-à-vis des actions 

horizontales provoquées par les tremblements de terre, le vent, les chocs…. 

La plupart des contreventements sont réalisés par des barres de triangulation 

disposées entre les éléments porteurs (poteaux, traverses, pannes…) de façon 

à constituer des poutres à treillis pouvant s’opposer aux forces horizontales 

situées dans leur plan et agissant de préférence aux nœuds. 

Il existe plusieurs configurations pour les systèmes de contreventement 

parmi lesquelles on peut citer : 

▪ Contreventement en X (croix de Saint André) 

Dans ce type de palée, on admet que la résistance aux forces horizontales est 

assurée uniquement par les diagonales tendues, les diagonales comprimées 

étant négligées. Ce système de contreventement est caractérisé par des 

sections réduites des diagonales qui peuvent ne pas se situer sur une même 

travée. Ce système de contreventement n’intervient efficacement dans la 

dissipation d’énergie qu’en cas de sollicitation en traction des diagonales. 

 

Figure 5. Diagonale sur la même travée et diagonale sur deux travées 

▪ Contreventement en V : 

Dans ce cas, la résistance aux forces horizontales est assurée simultanément 

par les diagonales tendue et comprimée ce qui leur confère des sections plus 

importantes que celles du contreventement en croix de Saint André. Le point 

d’intersection de ces diagonales est situé sur une barre horizontale qui doit 

être continue. La configuration imposée par ce système de triangulation 

favorise l’apparition rapide de rotules plastiques à des endroits peu souhaités 
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Figure 6. Contreventement en V. 

▪ Contreventement en K : 

 Dans ce système de contreventement, le point d’intersection des diagonales 

est situé sur l’axe des poteaux. Un tel système ne peut être considéré comme 

dissipatif parce qu’il exigerait la contribution d’éléments nécessaires à la 

stabilité d’ensemble au mécanisme plastique. Les contreventements en K sont 

à éviter surtout dans les zones sismiques vu que l’intersection des barres de 

contreventement se situe au niveau des poteaux et non des poutres 

provoquant ainsi la création de rotules plastiques dans ce dernier, ce qui 

constitue un risque d’effondrement de la structure. 

 

Figure 7. Contreventement en K 

Pour assurer la stabilité dans le plan horizontal et globale de la structure nous 

avons choisi de mettre un contreventement par palée triangulée en croix de 

saint André suivant les deux directions horizontales. Soit des CAE suivant les 

deux directions de la structure, dont la disposition considérer la plus 

symétriquement et économique possible par rapport au centre de gravité des 

planchers d’une distribution régulière afin de conférer aux différents niveaux, 

une rigidité comparable aussi bien en translation qu’en torsion. 

1.3.4  Les pannes  

Les pannes sont des poutres destinées à transmettre les charges surcharges 

S’appliquant sur la couverture à la traverse ou bien à la ferme. En outre, elles 
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peuvent agir comme éléments comprimées en tant que partie du système de 

contreventement et participent à la stabilisation vis-à-vis du déversement de 

la traverse. Elles sont disposées parallèlement à la ligne de faitage et réalisées 

soit en profilés formés à chaud en (I), ou bien en (U), soit en profilés formés à 

froid en (Z), (U), (Σ) ou en treillis pour les portées supérieures à 6m. Les 

pannes sont posées sur les traverses ou fermes et fixées par boulonnage, à 

l’aide d’échantignoles, la figure ci-dessous nous montre la disposition de la 

panne sur la toiture. 

 

Figure 8. Disposition de la panne sur la toiture 

1.3.5  Les lisses de bardages  

Les lisses de bardages sont constituées de poutrelles (IPE, UAP) ou de profilés 

minces pliés. 

Elles sont disposées horizontalement, elles sont portées par les poteaux de 

portique ou par les Potelets intermédiaires, elles sont destinées à prendre la 

charge due au vent sur le bardage et le Poids propre de panneau ainsi que 

leurs poids propres. L’entre axe des lisses est déterminé par la Portée 

admissible donnée par les bacs de bardage. 

 

Figure 9. Schéma des lisses de bardages  
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1.3.6  L’échantignole 

 L’échantignole est un dispositif de fixation permettant d’attacher les pannes 

aux traverses. Elle réalisée au moyen d’un plat plié ; elle est dimensionnée en 

flexion sous l’effet de l’effort de soulèvement du vent et de l’effort suivant 

versant. 

 

Figure 10.  Exemple d’échantignole  

1.3.7  Les liernes  

Les liernes sont des tirants qui fonctionnent en traction. Elles sont 

généralement formées des barres rondes ou de petites cornières. Leur rôle 

principal est d’éviter la déformation latérale des pannes. 

 

 

Figure 11. Coupe transversale des liernes  

1.3.8  Les potelets  

Les potelets sont des éléments de l'ossature en I ou H qui sont articulé dans 

les deux extrémités qui sont destinés à rigidifier le bardage. Leurs 

caractéristiques varient en fonction de la nature de bardage et la hauteur de 

la construction, Le potelet travaille :  

-A la flexion sous l'action de l'effort du vent provenant du bardage et lisse. 

- A la compression sous l'effet du poids propres, du poids du bardage et lisse.  
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Par conséquent le potelet risque de :  

- Subir une flèche importante sous les pressions qw due au vent.  

- Flamber lorsqu’il est très élancé.  

- Déverser sous les dépressions du au vent. 

 

Figure 12. Schéma potelets 

Remarque : on a opté pour notre structure la conception suivante : 

▪ Poteau HEA 

▪ Traverse IPE 

▪ Contreventement verticale en X avec double cornières 

▪ Contreventement horizontale en X avec simple cornière 

▪ Pannes IPE 

▪ Lisses de bardages UAP  

▪ Potelets IPE 

1.3.9  Escalier 

La structure comporte un type d’escalier avec une seule volée en charpente 

métallique avec revêtement parquet.  

 

Figure 13. Exemple d’escalier en charpente métallique 
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1.3.10  Plancher : 

Pour des raisons économiques, mise en œuvre facile et rapide nous avons 

choisi de mettre un plancher mixte avec des solives en acier et des planches 

en bois. 

 

Figure 14. Schéma des composants du plancher acier-bois 

1.3.11  Assemblages 

Les assemblages des éléments de la structure étudiée sont réalisés par des 

assemblages boulonnés et soudés dont la caractéristique mécanique est au 

moins équivalente à celles des nuances d'acier utilisées. 

1.3.11.1  Assemblage boulonné 

Le boulonnage est une méthode d’assemblage mécanique démontable. Les 

boulons servant à créer une liaison de continuité entre élément ou à assurer 

la transmission intégrale des efforts d’une partie à l’autre d’une construction.   

Les valeurs nominales de la résistance limite d’élasticité « fby » ainsi que celle 

de la résistance à la traction « fbu » des différentes classes de boulons sont 

indiquées dans le tableau suivant :  

Tableau 1. les valeurs nominales des résistances. 

Classe 4.6 4.8 5.6 5.8 6.6 6.8 8.8 10.9 

fyb (MPa) 240 302 300 400 360 480 640 900 

fub(MPa) 400 400 500 500 600 600 800 1000 
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1.3.11.2  Assemblage soudé 

Le soudage est une technique d’assemblage permettant d’assurer la 
continuité métallique entre les pièces soudées.    

1.4  Matériaux utilisés 

1.4.1  Acier utilisé pour la structure 

 L’acier est réputé pour ses propriétés élastiques, ductiles et résistantes à la 

rupture. Cependant, choisir un acier de construction suppose de connaître 

différents autres paramètres comme sa nuance, sa qualité, et surtout tous ces 

facteurs d’influence mécanique (écrouissage, traitements thermiques, 

vitesses d’essai, etc.), ainsi que les contraintes de traction triaxiale, les 

processus de rupture, l’alternance des sollicitations, etc. 

▪ Nuance d’acier utilisé   en construction métallique : 

Les nuances de base utilisées en construction métallique se référant à la 

norme NF EN 10025-2. Il s’agit des nuances S235, S275, S355 et S450 dont les 

limites d’élasticité garanties varient avec l’épaisseur du produit. Seules ces 

nuances présent toutes les garanties d’emploi pour la construction métallique 

selon les règles CM66. En outre, ces nuances ont des teneurs maximales en 

carbone garanties. C’est une bonne soudabilité métallurgique. 

Pour la réalisation de la structure nous avons utilisés l'acier S235 de 

très hautes performances à résistance améliorée à la corrosion 

atmosphérique caractérisée par :       

− Résistance limite d’élasticité : fy=235 N/mm2  

− Module de Young: E=210 000 N/mm2 

− Coefficient de poisson : ν=0,3 

− Module de cisaillement : G=E/2(1+ν) =81.103N/mm2  

− Coefficient de dilatation thermique : α=12.106/C°.   

− Masse volumique : 7850Kg/m3   

▪ Les profils laminés à chaud : 

L’acier laminé à chaud est un acier qui a été pressé a de très hautes 

températures (au-dessus de la température de cristallisation). 
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Les fabrications commencent d’abord avec une grande longueur de métal 

rectangulaire appelé billette. 

La billette est chauffée et ensuite envoyer pour le pré-traitement ou elle est 

aplatie dans un grand cylindre. 

De là, elle est maintenue à une température élevée ou elle traverse une série 

de rouleau pour atteindre ses dimensions finales. 

▪ L’acier laminé à froid : 

L’acier laminé à froid passe par un procédé de mise en forme à température 

ambiante, permettant sa recristallisation. Étant donné que l’acier est 

fabriqué à une température beaucoup plus basse, il n’est pas nécessaire de 

s’inquiéter du changement de volume et de forme du matériau, comme c’est 

le cas de l’acier laminé à chaud, adapté aux utilisations où des formes précises 

ne sont pas requises et faibles tolérances. C’est la raison principale pour 

laquelle le laminage à froid est généralement plus cher que le laminage à 

chaud. 

D’abord on commence la fabrication à partir d’un feuillard galvanisé qui est 

entrainé entre des galets qui vont plies la tôle à des températures ambiantes 

jusqu’à obtention de la section demandé, et les profils à froid standard les plus 

courant sont du type sigma(ε), CEE (c), zed (Z) et sigma Eaves 

 

Figure 15. Type de profils laminés 
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Figure 16. Diagramme effort-déformation d’acier 

1.4.2  Panneaux utilisés pour les couvertures et les bardages : 

1.4.2.1  La couverture : 

Le panneau utilisé pour la couverture de toiture est un panneau sandwich de 

type TL75, est un produit fabriqué industriellement en continu, un parement 

extérieur métallique, une âme isolante et un parement intérieur métallique 

solidarisés par adhérence à l’âme isolante. Ces composantes travaillent 

ensemble et ne constituent ainsi qu’un seul élément autoportant présentant 

différent niveau de résistance mécanique, de réaction au feu, désolation 

thermique et acoustique d’étanchéité à l’air, à l’eau et à la vapeur d’eau et 

d’esthétique architecturale. Ce panneau est caractérisé par deux tôles, une à 

l’intérieur (face non exposée) d’épaisseur 0.55 mm, et l’autre à l’extérieur 

(face exposée) d’épaisseur 0.75 mm 

 

Figure 17. Panneau sandwich de la toiture type TL75 
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1.4.2.2  Le bardage : 

Le bardage adopté pour les parois verticales est un panneau sandwich 

caractérisé par une âme en fibre minérale qui garantit une isolation 

thermique, cette dernière repose entre deux tôles nervurées en acier, les 

caractéristiques du panneau sont les suivantes  

 

Figure 18. Panneau sandwich de la parois verticales 

     Le panneau sandwich enveloppe les parois verticales de long-pan et la 

partie supérieure à2.5m des parois verticales de pignon. 

1.4.3  Acier utilisé pour l’infrastructure : 

L’acier utilisé comme des armatures longitudinales et transversales pour les 

fondations est un acier de haute adhérence HA de nuance Fe 400 dont les 

caractéristiques suivantes : 

− La limite d’élasticité fe=400 MPa. 

− Le coefficient de sécurité pour les situations courantes γs = 1.15 

− La contrainte admissible à l’ELU fsc =fe/γs= 348 MPa. 

− Le module de Young Es=200 000 MPa. 

1.4.4  Béton utilisé pour l’infrastructure 

Le béton utilisé pour les fondations est un béton ordinaire dosé à 350 Kg/m3 

de ciment portland CMII42.5 dont les caractéristiques sont les suivantes : 

− La résistance à la compression fc28 = 25 MPa. 

− La résistance à la traction ft28 = 0.6 + 0.06fc28 = 2.1 MPa. 

− La contrainte limite de compression à l’ELS σbc = 0.6fc28 = 15 

MPa. 
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− La contrainte limite de compression à l’ELU fbu=14.2 Mpa 

− Le coefficient de poisson : l’ELU υ = 0 ; l’ELS υ = 0.2 

− La masse volumique ρb = 2500 Kg/m3 

− Le coefficient de sécurité pour les situations courantes γb = 1.5. 

1.5  Etude de sol : 

Les études faites sur le sol ou le projet sera implanté nous renseignement sur  

− La contrainte admissible du sol tirée de la portance : σadm= 2.5 bars. 

− La description des couches du sol nous montre que le terrain est 

d’agressivité forte, site S3.  

− Un système de fondation en semelles superficiel à une profondeur 

d’ancrage de 2.00m. 

1.6  Règlements utilisés 

Les règlements utilisés pour la réalisation de notre étude sont : 

− Règles de conception et de calcul des structures en acier (CCM97), 

document Technique réglementaire D.T.R-B.C-2.44. 

− Règles parasismique algériennes (RPA99 version 2003) D.T.R-B.C-

2.48. 

− Charges permanentes et surcharges d’exploitation D.T.R-B.C-22. 

− Règles neige et vent (RNVA99) D.T.R-C2.47. 

− Règles de calcul des fondations superficielles D.T.R-B.C-2.33. 

− Eurocode 4, Eurocode 3. 

− BAEL91 : béton armé aux états limites. 

1.7  Définition d’états limite de calcul 

Les états limites définissent des bornes admissibles vis-à-vis de la sécurité 

des personnes et des en biens et vis-à-vis de l’aspect de la structure. Il 

convient de vérifier que l’ensemble des cas de charge permet de couvrir tous 

les cas réels les plus défavorables. Les paramètres à prendre compte sont 
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notamment les actions, les propriétés des matériaux, et les données 

géométriques et leur imperfection. 

1.7.1  Les actions à prendre en compte dans les calcules 

Ce sont l’ensemble des forces et des couples dus aux charges auxquelles 
l’ouvrage sera soumis : 

1.7.1.1  Actions Permanentes Gi : 

− Poids propre des éléments de la construction.  

− Poids propre des équipements fixes. 

1.7.1.2  Actions d’exploitations Qi 

− Charges d’exploitation. 

− Charges appliquées en cours d’exécution. 

1.7.1.3  Actions climatiques 

La variation de température         T 

1.7.1.4  Actions accidentelles Ei  

Ce sont des actions qui ne surviennent que rarement durant la vie de 

l’ouvrage mais dont les conséquences peuvent être très néfastes, si des 

dispositions ne sont pas prises lors de la conception et de la réalisation de 

l’ouvrage. Parmi ces actions, on peut répertorier : 

− L’action sismique notée E. 

− Le choc, l’incendie, l’explosion, etc.… 

1.7.2  Les situations de projet 

L'ouvrage sera étudié aux états limites selon deux situations de projets : 

1.7.2.1   Situation durable 

Les actions à considérer seront les actions permanentes, d’exploitations, et 

climatiques. 

1.7.2.2  Situation accidentelle : (en cas de séisme) 

 Les actions à considérer dans ce cas seront les actions permanentes, 

d'exploitations, et les actions sismiques. 
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1.7.3  Les Combinaisons d’actions 

1.7.3.1  Situation durable 

▪ État Limite Ultime : 

Les états limites ultimes concernent la sécurité, telle la résistance aux charges, 

la stabilité et l'équilibre, lorsque la structure atteint le point où elle devient 

dangereuse pour l'usage auquel elle est destinée. Pour les structures de 

bâtiments, on utilise la plus défavorable des deux formules suivantes : 

− Cas d’une seule action variable Q : 1.35 Gmax + Gmin +1.5 Q. 

− Cas de plusieurs actions variables Qi : 1.35 Gmax + Gmin + 1.35 (Qi). 

      Avec : 

Gmin : Le poids propre pour l’action permanente favorable. 

Gmax : Le poids propre pour l’action permanente défavorable. 

Q : La surcharge d’exploitation. 

▪ État Limite de Service : 

   Les états limites de service concernent les états où la structure, bien que « 

fonctionnelle », commencé à se comporter de façon non satisfaisante en 

raison, par exemple, de vibrations ou de déformations ou flèches excessives. 

Pour les structures de bâtiments, on utilise la plus défavorable des deux 

formules suivantes : 

− Cas d’une seule action variable Q : G+ Q. 

− Cas de plusieurs actions variables Qi : G + 0.9 (∑Qi). 

1.7.3.2  Situations accidentelles « RPA 99 version 2003 article 5.2 » 

Pour la détermination des sollicitations de calcul en situation accidentelle, les 

combinaisons d’actions à considérer sont celles mentionnées dans le RPA 99 

article 5.2 ; Elles sont comme suit : 

− G + Q ± E. 

− 0.8 G ± E : cette combinaison a été adoptée dans le cas où l’effet de G est 

favorable. 
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1.8  Limites des flèches et des déplacements 

Les structures en acier et leurs composants doivent être dimensionnés de 

manière que les flèches restent dans les limites appropriées à l’usage et à 

l’occupation envisagée du bâtiment et à la nature des matériaux de 

remplissage devant être supportés. 

Les valeurs limites recommandées pour les flèches verticales sont résumées 

dans le Tableau ci-après:(tableau 4.1 CCM97) :  

Tableau 2.  Les valeurs limites recommandées des flèches 

Conditions F (flèches dans l’état final) 

Toitures en général L/200 

Toiture supportant fréquemment du 

Personnel autre que le personnel d’entretien 
L/250 

Planchers en général L/250 

Planchers et toitures supportant des cloisons 

en plâtre ou en autre matériaux fragiles ou 

Rigides 

L/250 

Planchers supportant des poteaux (à moins 

que la flèche ait été incluse dans l’analyse 

globale de l’état limite ultime 

L/400 

Cas où δvmax peut nuire à l’aspect du 

Bâtiment 
L/250 
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2 CHAPITRE 2                                      

EVALUATION DES CHARGES ET SURCHARGES 

2.1  Introduction 

Dans ce chapitre, nous allons définir les différentes charges agissantes sur la 

structure, qui se résument dans l'action des charges permanentes, sismiques et 

d’exploitations, des effets thermiques et climatiques. Ces derniers ont une grande 

influence sur la stabilité de l'ouvrage.  Les charges et surcharges ont étés prises 

dans le document technique réglementaire D.T.R-BC.2.2. (Charge et surcharges). 

2.2  Les charges permanentes (G) 

Elles sont constituées des poids propres des différents éléments porteurs, du poids 

des finitions et ainsi que du poids de l’enveloppe (façade et toiture). 

2.2.1  Panneaux sandwich de la couverture 

− Epaisseur total de panneau 75 mm 

− Largeur de panneau 1000 mm 

− Largeur utile pour la toiture 1050 mm 

− Le poids spécifique de panneau sandwich : 14.2 Kg/m² 

 

Figure 19. Caractéristique du panneau sandwich 
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2.2.2  Panneau sandwich de bardage  

− Epaisseur des tôles nervurées 0.5 mm 

− Epaisseur total de panneau 35 mm 

− Largeur de panneau 1000 mm 

− Poids de l’âme 43 Kg/m3. 

− Poids de la tôle 4.9 Kg/m². 

− Poids total de panneau G = (0.035 × 43) + (2 × 4.9) = 11.31 Kg/m². 

2.2.3  Plancher  

Tableau 3. Charge permanente sur le plancher 

Nature 
d’élément 

Matériaux Epaisseur (cm) 
Poids 

(Kn/m²) 

Plancher 

Panneaux en bois (résine 
C18) 

Revêtement en parquet 

3 

 

1.4 

5 

 

0.1022 

 
Le totale charges 

permanentent 
5.1022 

2.2.4  Escalier  

− Garde-corps ........................................................................ 0.02×78.5 =1.57 KN/m². 

− Tôle striée (5 mm) ........................................................ 0.005×78.5 = 0.40 KN/m². 

G = 1.97 KN/m² 

Tableau 4. Les différentes charges permanentes 

Eléments Charges permanentes G (kg /m²) 

Couvertures 14.20 

Bardages 11.31 

Plancher 510.0 

Escaliers 197.0 

 

2.3  Charges d’exploitation (Q) 

Les surcharges dites d’exploitation ou d’utilisation sont évaluées en fonction du 

poids des personnes, du poids du mobilier et des cloisonnements spécifiques et des 

véhicules et de leur mouvement, Pour cela il y a des normes qui fixent les valeurs 
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des charges en fonction de la destination de l’ouvrage et qui sont inscrites dans le 

règlement technique DTR.C2.2 (charges et surcharges). 

Les valeurs de la surcharge d’exploitation correspondant ce projet sont illustrées 

dans le tableau ci-après : 

Tableau 5. Les charges d'exploitations. 

Eléments La valeur de Q (kn/m2) 

Plancher acier- bois 2.5 

Escaliers 2.5 

 

▪ Charge d’exploitation sur la toiture : 

Dans le cas des toitures inaccessible ont considéré uniquement dans le calcul une 

charge d’entretien qui est égale au poids d’un ouvrier et de son assistant et qui est 

équivalente à deux charges concentrées de 100Kg chacune située à (1/3) et (2/3) 

de la portée de la panne .Afin de vérifier la flèche sous les charges (charges 

permanentes) et les surcharges (charges d’exploitations), on cherche la charge 

uniformément répartie équivalente (Peq) qui nous donne le même moment trouvé 

par les deux charges concentrées. La charge uniformément répartie (Peq) due à la 

surcharge d’entretien est obtenue en égalisant le moment maximal au moment 

maximal du aux charges ponctuelles (E). 

 

Figure 20. Schéma statique des surcharges d’entretiens 

Pour avoir la charge équivalente  𝑃𝑒𝑞 on pose 𝑀𝑝 = 𝑀𝑒𝑞  

Avec : 𝑀𝑝 =
𝐸𝑙

3
 𝑒𝑡 𝑀𝑒𝑞 =

𝑃𝑒𝑞𝑙2

8
  

𝐸𝑙

3
 =

𝑃𝑒𝑞𝑙2

8
⇒  𝑃𝑒𝑞 =

8 ×  100

3 ×  𝑙
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2.4  Charges sismiques 

Un séisme est un mouvement naturel, brusque et transitoire qui peut durer 

quelques secondes. 

Afin d’assurer la stabilité et la rigidité d’une construction face aux charges 

sismiques (horizontales) on fait appel à un système de contreventement. 

L’étude sismique d’une structure a pour objectif d’assurer une protection 

acceptable des constructions vis à vis des effets des actions sismiques par une 

conception et un dimensionnement des éléments appropriés toute en satisfaisant 

les trois aspects essentiels de la conception qui sont : la résistance, l’économie et 

l’aspect architectural.  

2.4.1  Méthodes de calcul utilisables 

Le calcul des forces sismiques proposé par le RPA peut être mené suivant trois 

méthodes : 

− Par la méthode statique équivalente 

− Par la méthode d’analyse modale spectrale 

− Par la méthode d’analyse dynamique par accélérogrammes. 

Notre étude s’est portée sur la méthode d’analyse modale spectrale. 

2.4.1.1  Principe de la méthode spectrale 

Par cette méthode, il est recherché pour chaque mode de vibration, le maximum 

des effets engendrés dans la structure par les forces sismiques représentées par un 

spectre de réponse de calcul. Ces effets sont par la suite combinés pour obtenir la 

réponse de la structure article 4.3.1 RPA2003 

▪ Spectre de réponse du RPA 

La réponse d’une structure à une accélération dynamique est fonction de 

l’amortissement (𝝃), et de la pulsation (𝝎). Donc, pour des accélérogrammes 

donnés, si on évalue les réponses maximales en fonction de la période (T), on 

obtient plusieurs points sur un graphe qui est nommé spectre de réponse, et qui 

aide à faire une lecture directe des accélérations maximales d’une structure. 

L’action sismique est représentée par le spectre de calcul suivant selon RPA: 
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2.4.1.2  Détermination des paramètres du spectre de réponse  

Selon le RPA99 V2003, les paramètres du spectre sont donnés par les valeurs 

suivantes : 

▪ Coefficient d’accélération A 

Zone sismique ∶I (Biskra)  

Groupe d’usage∶2 ⇒A = 0,10       Tableau 4.1 du RPA 99 V2003 

▪ Coefficient de comportement global de la structure R 

Selon le R.P.A.99/V2003, la valeur de « R » est donnée par le tableau 4.3 

Du RPA 99V2003 en fonction du système contreventé, dans notre Structure on a 

un système d’ossature contreventée par palées triangulées en X et des portiques 

auto-stables dans la direction Y ⇒R =4. 

▪ Le pourcentage d’amortissement critique ξ 

La valeur « ξ » est en fonction du matériau constitutif, du type de structure et de 

l’importance des remplissages Acier dense. 

⇒ξ = 5% (tableau4.2 du RPA 99 V2003 

▪ Facteur de correction d’amortissement ɳ 

La valeur de « ɳ» est donnée par la formule suivante 

ɳ = √
𝟕

𝟐+𝛏
   ξ = 5%  ⇒  ɳ = 1 

▪ Périodes T1, T2܂Du site  

Site meuble S3 :  T1= 0,15 s         T2 = 0,50 s            tableau 4.7 du du RPA 99 V2003 

▪ Facteur de qualité Q 

Le facteur de qualité de la structure est fonction de : 

− La redondance et la géométrie des éléments qui la constituent.  
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− La régularité en plan et en élévation.   

− La qualité du contrôle de la construction La valeur de Q est déterminée par 

la formule suivante : 

𝐐 = 𝟏 + ∑𝐏𝐪

𝟔

𝟏

 

  𝐏𝐪: est la pénalité à retenir selon que le critère de qualité q " est satisfait ou non".  

Sa valeur est donnée par le tableau 4.4 RPA2003.  

Tableau 6. Les pénalités pénalité à retenir selon que le critère de qualité q 

Critère q Observé N/observé 

Conditions minimales sur les files de contreventement 0 / 

Redondance en plan 0 / 

Régularité en plan 0 / 

Régularité en élévation 0 / 

Contrôle de la qualité des matériaux / 0.05 

Contrôle de la qualité de l’exécution / 0.1 

     𝐐=1.15           

 

▪ Schématisation du spectre de réponse suivant x-x’ et y-y’ 

Pour notre étude le spectre de réponse est donné par le logiciel robot (spectre 

RPA99) après avoir injecté les paramètres du spectre suivant X et Y calculés 

précédemment 
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Figure 21. Diagramme de spectre de réponse selon X-X 

 

2.5  Charges climatiques  

2.5.1  Effet de la variation de la température 

Comme tous les matériaux, l’acier se dilate se l’effet de l’augmentation de la 

température, plus la température est élevée plus la limite d’élasticité et la 

résistance à la traction diminuent et plus la plasticité augmente. 

Pour tenir compte des actions dues aux variations de température, il est général 

suffisant pour les bâtiments et les constructions industrielles, de considérer une 

variation uniforme de température ∆T. 

Mentionnons toute fois, sans entre dans des détails, qu’il faut également prend en 

considération un gradient de température pour les bâtiments élevés exposés 

totalement ou partialement au rayonnement solaire (comme pour les ponts). 

La variation uniforme de température se réfère entre les températures initiales 

moyennes au moment de la réalisation de l’ouvrage qui comprises entre +10°c et 

+25°c et les températures extrêmes, elles prouvant des variations de longueur des 

éléments de la structure. Ces déformations peuvent être calculés au moyen du 

coefficient de dilatation thermique de l’acier égal à 12*10-6  °c-1. 
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Pour la vérification de la sécurité structurale, la valeur représentative ∆T de la 

variation uniforme de température dépend de la zone climatique. Les valeurs 

proposées dans la norme DTR-BC.2.44 sont données ci-après : 

Tableau 7. La variation de température. 

La zone La variation de température 

L’Algérie du nord +35°c et -15°c 

Le proche et moyen sud 45°c et -20°c 

L’extrême sud 50°c et -30°c 

 

Le hangar est situé à Biskra (moyen sud) donc si on prend une température de 

montage t0=25°c donc ∆T=t-t0=45-25=+20°c donc on prend une variation de 

température ∆T=20°c 

2.5.2  Etude de l’action de la neige 

Le RNV 2013 s'applique à tous les bâtiments situés au niveau de la mer inférieur 

ou égal à 2000 m. Notre bâtiment est situé à 688 m d’altitude à Biskra, nous 

appliquons donc la RNV 2013 pour calculer ce mouvement. 

2.5.2.1  Calcul des charges de neige : 

La charge caractéristique de neige S par unité de surface en projection horizontale 

de toiture ou de toute autre sur face soumise à l’accumulation de la neige s’obtient 

par la formule suivante : 

𝑆 =  𝜇 × 𝑆𝑘 (kN/m²)  [Formule1-RNV/2013] 

S : Charge caractéristique de la neige par unité de surface. 

μ : Coefficient d’ajustement des charges, en fonction de la forme de la toiture appelé 

coefficient de forme. 

Sk : Charge de neige sur le sol. 

 

Figure 22. Représentation des charges statique de neige sur la toiture et sur le sol 
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Cette étude consiste à définir l’influence de la neige sur un hangar à quatre   

versants implantés à ELKANTRA wilaya de BISKRA qui appartient à la zone C sur 

une altitude H=688m. 

H : L’altitude par rapport à un niveau de la mer (m) 

 

Figure 23. Charge de la neige sur le sol dans chaque zone 

Biskra appartient à la zone C donc :   𝑆𝑘 =
0.0325.H

100
= 0,2236 Kg/m² 

 

Coefficient de forme μ des toitures à versant multiples : 

 La pente des versants est de : α = 8.50 ° 

 

Figure 24. Coefficients de formes – toiture a versants multiples (RNV2013-FIG9-6.2.3.2) 

    La structure est de toitures à versant multiples symétriques : 

α1 = α2 = α = 8.50 ° 

𝛼 =
𝛼1+𝛼2

2𝑎
= 8.50 ° ⟾Donc : 0° ≤ (𝛼= 8.50°) ≤ 30° 

Disposition de charge avec accumulation : 

μ1=0.8 ; μ2 =0.8+0.8 (𝛼 ÷ 30) = 1.02 

• Valeurs des charges de la neige S 

S = μ1∗ 𝑆𝑘→    s = 0.178 KN/m² 
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S = μ2∗ 𝑆𝑘→    s = 0.228 KN/m² 

 

Figure 25. Action de la neige sur la toiture 

2.5.3   Action du vent  

Tout ouvrage doit résister aux actions verticales et horizontales, parmi les actions 

Horizontales on cite le vent, il peut venir de n’importe quel côté L’action du vent 

sur un ouvrage et sur chacun des éléments dépend des Caractéristiques suivantes : 

− Vitesse du vent. 

− Catégorie de la construction et de ses proportions d’ensemble. 

− Configuration locale du terrain (nature du site). 

− Position dans l’espace (l’élément reposant sur le sol ou éloignant du sol). 

Les pressions engendrées par le vent sur les différentes surfaces de la structure 

dépendent des facteurs suivants : 

− La région. 

− Le terrain d’implantation (site). 

− La hauteur de la structure. 

− La forme géométrique de la structure. 

− La forme de la toiture. 

2.5.3.1  Direction du vent : 

Il s’agit de déterminer les actions du vent s’exerçant sur les parois et la toiture pour 

un vent perpendiculaire :  

− Au pignon V1  

− Au long pan V2  
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Figure 26. Les deux directions du vent 

2.5.3.2  Détermination des différents paramètres et les coefficients de 

calcul  

2.5.3.2.1 Effet de la région : 

Selon le RNVA 99 notre projet est situé à la commune d’al kantra wilaya de Biskra 

qui est classé en zone du vent II I. Selon le tableau 2-3[1] RNV, la pression 

dynamique de référence est comme suit : 𝒒𝒓é𝒇 = 500 [N/ m²]. 

𝒒𝒓é𝒇 : La pression dynamique de référence Pour les constructions permanentes 

(dont la durée d’utilisation est supérieure à 5 ans). 

2.5.3.2.2  Effet de site  

La structure sera implantée dans une zone plate a végétation négligeable et libre 

de tous obstacles (catégorie de terrain I) donc d’après le tableau 2.4 (chapitre II) 

RNVA99 les valeurs des paramètres sont les suivantes : 

− Le facteur de terrain : KT = 0.17 

− Le paramètre de rugosité : Z0 = 0,01m. (Tableau 2-4, chapitre II RNVA99). 

− La hauteur minimale : Z min = 1m 

− ε= 0,44 : coefficient utilisé pour le calcul de Cd (cf. chapitre III RNVA99). 

2.5.3.2.3 Coefficient topographique (Ct) : 

Selon RNVA 2013 Chap2, formule (2.4) La structure est implantée dans un site plat 

(Ø < 0.05) donc :  Ct (z) = 1 

     ∅ : est la pente du versant au vent ∅ = h/Lu =0.05 

     H : est la hauteur du versant  
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     Lu : est la langueur du versant sous le vent 

 

Figure 27.  Paramètres pour la détermination du Ct(z) (RNV 2013 chp2 fig2.3) 

 
 

▪ Calcul de ∅ : 

Comme notre structure sera implantée dans un site totalement plan, (H=1.12m) 

pour toutes les directions du vent. 

- Pignon ⟹∅ =
1.12

30
 = 0.037 <  0.05⟹ Ct=1 

- Long-pan ⟹∅ =
1.12

36
=  0.031 <  0.05 ⟹ Ct=1 

2.5.3.2.4 Coefficient dynamique (Cd) : 

Le coefficient dynamique Cd tient compte des effets de réduction dus à l'imparfaite 

corrélation de la pression exercée sur les parois ainsi que des effets d’amplification 

dus à la partie de turbulence ayant une fréquence proche de la fréquence 

fondamentale d’oscillation de la structure. La valeur du coefficient dynamique Cd 

pour les structures métalliques est donnée par le paragraphe valeur simplifiée. 

(Chapitre III : coefficient dynamique dans RNVA2013). Cd=1. Bâtiment dont la 

hauteur est inférieure à 15m. 

− Pour notre cas : 

H = 6.77m ;  𝑪𝒅 = 𝟏 < 1.2donc la construction est peu sensible aux excitations 

dynamiques (§ 2. 3 Chapitre II RNVA2013) 

2.5.3.2.5 Détermination de coefficient de rugosité : 

Le coefficient de rugosité, est donné en fonction de la hauteur, et du site comme 

suit : 
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𝐶𝑟(𝑍) = 𝐾𝑇. 𝐿𝑛 (

𝑍

𝑍0
)   𝑃𝑜𝑢𝑟𝑍𝑚𝑖𝑛 ≤  𝑍 ≤  200  

𝐶𝑟(𝑍) = 𝐾𝑇. 𝐿𝑛 (
𝑍𝑚𝑖𝑛

𝑍0
) 𝑃𝑜𝑢𝑟 𝑍 ≤ 𝑍 𝑚𝑖𝑛 

                                                                § 4.3 chapitres II RNVA99    

− Toiture 

Z=6.77   𝐶𝑟(𝑧) = 0.17 ∗ 𝐿𝑛 (
6.77

0.01
) =  1.108 

− Parois verticales 

Z=5.65    𝐶𝑟(𝑧) =  0.17 ∗ 𝐿𝑛 (
5.65

0.01
) =  1.077 

2.5.3.2.6 Coefficient d’exposition Ce : 

Le coefficient d’exposition au vent Ce(z) tient compte des effets de la rugosité du 

terrain, de la topographie du site et de la hauteur au-dessus du sol. En outre, il tient 

compte de la nature turbulente du vent. 

𝐶𝑒(𝑧) =  𝐶𝑡2 (𝑧) ×  𝐶𝑟2(𝑧) × [1 + 7 × 𝐼𝑣 (𝑧)];  

                                                                                RNVA2013Chap 2formule2.2 

− Ct est le coefficient de topographie. 

− Cr est le coefficient de rugosité. 

− Iv(z) est l’intente de la turbulence. 

− Z(m) est la hauteur considérée 

− Ct est le coefficient de topographie. 

 

 Calcul L’intensité de la turbulence Iv(z) 

Est définie comme étant type de la turbulence divisée par la vitesse moyenne du 

vent et est donnée par l’équation de (RNVA 2013 Chap2, formule 2.5) 

𝐼𝑣 =
1

𝐶𝑟(𝑧)∗ln(
𝑧

𝑧0
)
       Pour Z> Zmin,       𝐼𝑣 =

1

𝐶𝑟(𝑧)∗𝑙𝑛(
𝑍𝑚𝑖𝑛

𝑍0
)
  Pour Z<Zmin                    

− Calcul de Iv(z) pour les parois verticales (Z=5.65m) 

𝐼𝑣 =
1

1.077∗ln(
5.65

0.01
)
 =0.1465                               

− Calcul de Iv(z) pour la toiture (Z=6.77m) 
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𝐼𝑣 =
1

1.108∗ln(
1.108

0.01
)
= 0.138 

Tableau 8. Les valeurs de de coefficient d’exposition 

 Ct(z) Cr(z) Iv(z) Ce(z) 

Toiture 1 1.108 0.153 2.542 

Parois 1 1.077 0.157 2.434 

 

2.5.3.3  Détermination de la pression dynamique de pointe  

Pression dynamique de pointe qp (ze), à la hauteur de référence (ze) est donnée 

par (Chap. 2 RNVA 2013 Formule 2.1): 

𝑞𝑑𝑦𝑛(𝑧𝑒) =  𝑞𝑟é𝑓 ×  𝐶𝑒(𝑧𝑒)[N/m²] 

− Qréf (en N/m2) du tableau 2.2 de RNVA2013 en fonction de la zone de vent. 

− Ce est le coefficient d’exposition au vent. 

− Ze (en m) est la hauteur de référence. 

 

Figure 28. Hauteur de référence Ze et le profil correspondant de la pression dynamique 
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▪ Hauteur de référence Ze : 

Pour les murs au vent des bâtiments à parois verticales, Ze est déterminée comme 

indiqué par la figure 2.1 du RNVA 2013.Comme notre cas la hauteur des parois 

h=6m, et la largeur b=20m 

⟹h ≤ b ; Ze=h=5.65m 

Pour les toitures, et selon RNVA 2013 (Chap. 2 article 2.3.2) ; Ze est pris égal à la 

hauteur maximale des bâtiments ; 

Ze=H=6.775m 

Tableau 9. Valeur de la pression dynamique 

 Qréf[N/m2] Ce Qdyn (ze) [N/m2] 

Toitures 500 2.542 1271 

Parois 500 2.434 1217 

 

2.5.3.4  Détermination de la pression aérodynamique pour  

La pression aérodynamique W(zj) agissant sur une paroi est obtenue a l’aide de la 

formule suivant : 

Si une face de la paroi est intérieure à la construction, l’autre extérieure : 

𝑊(𝑧𝑗) = 𝐶𝑑 ∗ 𝑞𝑑𝑦𝑛(𝑧𝑒) ∗ [𝐶𝑝𝑒 −  𝐶𝑝𝑖]         [N/m²] 

− Qdyn(ze) : la pression dynamique de pointe calculée à la hauteur (ze) 

relative à l'élément de surface j 

− Cpe : Coefficient de pression extérieur.  

− Cpi : Coefficient de pression intérieur. 

2.5.3.4.1 Vent perpendiculaire au Pignon (sensV1) : 

▪ Détermination des coefficients de pression extérieure Cpe 

𝐶𝑝𝑒 =  𝐶𝑝𝑒, 1 Si S≤ 1m² 

𝐶𝑝𝑒 =  𝐶𝑝𝑒, 1 + (𝐶𝑝𝑒, 10 −  𝐶𝑝𝑒, 1) × log(𝐴) Si   1m²< S <10m²  

𝐶𝑝𝑒 =  𝐶𝑝𝑒, 10 Si S ≥ 10m² 

b : la dimension perpendiculaire à la direction du vent. 

d : la dimension parallèle à la direction du vent. 



 Chapitre 2                                                                                               évaluation des charges et surcharges              

42 
 

 

Où : S (en m²) désigne la surface chargée de la paroi considérée                                                                                         

(Selon RNv2013 chap5) 

− Paroi verticale : 

b =30m, d=36 m, h = 5.65m  ,e = min [30 ; 2 x5.65] = 11.3 m 

 

Figure 29. Répartition des surfaces du vent sur pignon 

Pour la détermination des valeurs de coefficients de pression extérieure Cpe on se 

réfère au tableau (5-1 du RNVA99) : 

 

 

Tableau 10. Valeurs des surfaces de chaque zone 

 

On remarque que toutes les surfaces sont supérieures à 10m² Donc : Cpe= Cpe10 

pour chaque zone. (Selon RNVA 2013 chap5, article 5.1.1.2). 

Avec les zones de pression : d > e. 

Tableau 11. Les coefficients de Cpe et les surfaces à chaque zone des parois verticale 

Zones A B C D E 

S (m²) 12.769 51,076 105.655 169.500 169.500 

Cpe -1 -0.8 -0.5 +0.8 -0.3 
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Figure 30. Légende pour les parois verticales 

− Toiture : 

La direction du vent est définie par l’angle θ, et dans notre cas : 

Le vent est perpendiculaire au pignon (sensV1) et parallèle aux génératrices donc : 

θ = 90° (Selon RNVA 2013 Chap5, article 5.1.5.1). 

La toiture est à quatre versants avec un angle de α=8.50° (figure 5.4 RNVA2013). 

Pour θ=90°, on va définir les différentes zones de pression F, G, H et I qui sont 

représentées sur la figure suivante : 

Pour cette direction du vent : e=min (b, 2h) = 13.55m 

d> e= m, e/2=6,775 m, e/10= 1.355m, D=36m, b= 30m, h=6.775m 

 

Figure 31.  Répartition du coefficient de pression extérieur Sur la toiture (V1). 

• Calcul des surfaces pour chaque zone : 
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Tableau 12. Les surfaces des zones chargées pour la toiture (S en m²). 

Zones F G H I 

Surfaces (m2) 4.589 15.73 29.268 438.34 

 

On remarque que : 

La surface des zones de pression F de la toiture est entre 1m2 et 10m2 

(1m²< S < 10m²) donc :  

Cpe=Cpe1 + (Cpe10 - Cpe1) × log10(S). 

Et les surfaces des zones de pression H et I sont supérieures à 10m², (S ≥ 10m²). 

Donc : Cpe= Cpe10  

Les valeurs des coefficients d’expositions Cpe sont déterminées par une 

interpolation linéaire entre les deux valeurs de même signe pour 𝛼=5° et 𝛼=15° 

tirées du tableau 5.4, chapitre2, RNVA2013). 

 

Exemple de calcule : 

− Zone F: S = 4.589 m² (1m²< S <10m²) 

Cpe, 10 =−2.2 +
−2+2.2

15−5
(8.5 − 5)= -1.495 

Cpe, 1= =−1.6 +
−1.3+1.6

15−5
(8.5 − 5)= -2.143 

Cpe=Cpe,1+(Cpe,10-Cpe,1) ×log10(S)=-2.143+(-1.495+2.143) × log10 (4.589)  

Cpe=-2.047 

− Zone H: S = 29.268 m2 (S ≥ 10m²). 

Cpe = Cpe, 10=−0.7 +
−0.6+0.7

15−5
(8.5 − 5)=-0.665 

Cpe=-0.665 

La même procédure pour calculer les coefficients d’autres zones, les résultats sont 

donnés Comme suit : 

Tableau 13. Les valeurs de Cpe de chaque zone de toiture, cas de vent dans Le sens V1 

Zone F G H I 

Cpe -2.047 0 0.665 0.565 
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▪ Détermination des coefficients de pression intérieure Cpi 

Pour les bâtiments sans face dominante, le coefficient de pression intérieure Cpi 

est déterminé à partir de la (figure 5.14 du RNVA 2013). Avec : 

H : la hauteur du bâtiment, (d) sa profondeur  

μp :  l’indice de perméabilité donné par : μp=
𝚺 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐮𝐫𝐟𝐚𝐜𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐬 𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐞𝐬 𝐨𝐮 ̀ 𝐂𝐩𝐞≤𝟎

𝚺 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐮𝐫𝐟𝐚𝐜𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐭𝐨𝐮𝐭𝐞 𝐥𝐞𝐬 𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐞𝐬
 

 

 

Figure 32.Coefficient de pression intérieure Cpi (Figure 5.14 du RNVA 2013) 

Notre hangar possède : 

− 1 portail pour chaque pignon de dimension (5 × 3.5) m² 

− 3 impostes pour chaque long pan de dimension (3 × 0.8) m² 

− 6 fenêtres pour chaque long pan de dimension (1.2 × 1.5) m² 

Dans ce cas le vent perpendiculaire au pignon le rapport h/d= 6.775/36 = 0.188     

⟹ h/d ≤ 0.25 on utilise les valeurs de Cpi correspondant a (h/d≤0.25) de : 

La figure 5.14 de RNVA 2013. 

▪ 1ér cas : toutes les ouvertures face au vent sont fermées et les autres 

ouvertures sont ouvertes(N-S) : 

𝑢𝑝 =
6 ∗ 3 ∗ 0.8 + 12 ∗ 1.2 ∗ 1.5

6 ∗ 3 ∗ 0.8 + 12 ∗ 1.2 ∗ 1.5 + 2 ∗ 5 ∗ 3.5
= 0.51 ⟼  𝐂𝐩𝐢 = 𝟎. 𝟏𝟓 

▪ 2éme cas : toutes les ouvertures sont fermées : 

Dans ce cas on trouve l’indice perméabilité est : μp = 0 
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A l’aide de la courbe on peut déterminer le coefficient de pression intérieure : Cpi 

= 0,8 

▪ 3éme cas : Toutes les ouvertures sont ouvertes : μp= 1→ Cpi= -0,3. 

Après avoir défini tous ces coefficients, on peut calculer la pression due au vent : 

1- Parois verticales :  

 

Tableau 14. Dépression intérieure sur les parois verticales (cpi=0.8) - Direction V1 du vent 

(Pignon). 

Pour Cpi =+0.8 

La zone Cd Qdyn(N\m²) Cpe Cpi W(Zj) (N\m²) 

A 1 1217 -1 +0.8 -  2190.6 

B 1 1217 -0.8 +0.8 -1947.2 

C 1 1217 -0.5 +0.8 -1582.1 

D 1 1217 +0.8 +0.8 0 

E 1 1217 -0.3 +0.8 -1338.7 

 

 

 

Tableau 15. Dépressions intérieures sur les parois verticales (cpi=-0.3) - Direction V1 du vent 

(Pignon). 

Pour Cpi= -0.3 

La zone Cd Qdyn(N\m²) Cpe Cpi W(Zj) (N\m²) 

A 1 1217 -1 -0.3 851.9 

B 1 1217 -0.8 -0.3 -608.5 

C 1 1217 -0.5 -0.3 -243.4 

D 1 1217 +0.8 -0.3 1338.7 

E 1 1217 -0.3 -0.3 0 
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Tableau 16. Surpressions intérieures sur les parois verticales (cpi=0.15) - Direction V1 du vent 

(Pignon). 

 Pour Cpi =   0.15 

La zone Cd Qdyn(N\m²) Cpe Cpi W(Zj) (N\m²) 

A 1 1217 -1 0.15 -1399.55 

B 1 1217 -0.8 0.15 -1156.15 

C 1 1217 -0.5 0.15 -791.05 

D 1 1217 +0.8 0.15 791.05 

E 1 1217 -0.3 0.15 -547.65 

 

2- Toiture   

Tableau 17. Dépressions sur la toiture (cpi=0.8) - Direction V1 du vent (Pignon). 

Pour Cpi =+0.8 

La zone Cd qdynQp(N\m²) Cpe Cpi W(Zj) N\m²) 

F 1 1271 -2.043 +0.8 -3613.453 

G 1 1271 -0.3 +0.8 -1398.1 

H 1 1271 -0.665 +0.8 -1862.015 

I 1 1271 -0.565 +0.8 -1734.915 

 

Tableau 18.  Dépressions sur la toiture (cpi=-0.3) - Direction V1 du vent (Pignon 

 Pour Cpi=  -0.3  

La zone Cd Qdyn(𝑁\𝑚²) Cpe Cpi W(Zj) (𝑁\𝑚²) 

F 1 1271 -2.043 -0.3 -2215.35 

G 1 1271 -0.3 -0.3 0 

H 1 1271 -0.665 -0.3 -463.915 

I 1 1271 -0.565 -0.3 -336.815 
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Tableau 19. Surpressions sur la toiture (cpi=0.15) - Direction V1 du vent (Pignon). 

 Pour Cpi =   0.15 

La zone Cd Qdyn(N\m²) Cpe Cpi W(Zj) (N/m²) 

F 1 1271 

 
-2.043 0.15 -2787.30 

G 1 1271 -0.3 0.15 -571.95 

H 1 1271 

 
-0.665 0.15 -1035.865 

I 1 1271 -0.565 0.15 -908.765 

 

• Récapitulation des cas les plus défavorables dans le sn 

Tableau 20. Les valeurs maximales des pressions dans le sens V1 

La zone Cd qdyn(𝑁\𝑚²) 

 

Cpe 

 

Cpi W(Zj) (𝑁\𝑚²) 

Depr Surp Depr Surp 

A 1 1217 -1 0.8 0.15 -2190.6 -1399.55 

B 1 1217 -0.8 0.8 0.15 -1947.2 -1156.15 

C 1 1217 -0.5 0.8 0.15 -1582.1 -791.05 

D 1 1217 +0.8 -0.3 0.15 1338.7 791.05 

E 1 1217 -0.3 0.8 0.15 -1338.7 -547.65 

F 1 1271 -2.043 0.8 0.15 -3613.45 -2787.30 

G 1 1271 -0.3 0.8 0.15 -1398.11 -571.95 

H 1 1271 -0.665 0.8 0.15 -1862.01 -1035.865 

I 1 1271 -0.565 0.8 0.15 -1734.90 -908.765 

 

2.5.3.4.2 Vent perpendiculaire au long-pan (sensV2) 

▪ Détermination des coefficients de pression extérieure Cpe  

𝐶𝑝𝑒 =  𝐶𝑝𝑒, 1 Si S≤ 1m²  

𝐶𝑝𝑒 =  𝐶𝑝𝑒, 1 + (𝐶𝑝𝑒, 10 −  𝐶𝑝𝑒, 1) × log(𝐴)si   1m² < S <10m²  

𝐶𝑝𝑒 =  𝐶𝑝𝑒, 10 Si S≥ 10m² 

- Paroi verticale :  

b =36m, d=30 m, h = 5.65m 
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e = min [30 ; 2 x5.65] = 11.3 m 

d> e, donc les parois verticales parallèles au vent V1 seront subdivisées en trois 

zones A, B et C comme suit :  

 

Figure 33. Répartition des surfaces du vent sur le long-pan 

Valeurs de Cpe pour chaque zone de notre structure  

Tableau 21. Valeur de Cpe selon chaque zone 

Zone A B C D E 

Dimensions 
    

𝑒

5
 h 𝑒 −

𝑒

5
 h d-e h b h b h 

2.26 5.65 9.04 5.65 18.7 5.65 36 5.65 36 5.65 

Surface 12.769 51.076 105.65 203.4 203.4 

Cpe -1 -0.8 -0.5 0.8 -0.3 

 

On remarque que toute la surface supérieure a 10m2, donc 𝐶𝑝𝑒 =  𝐶𝑝𝑒, 10 pour 

chaque zone. Suivant le tableau 5.1 de RNVA 2013 on a déterminé les valeurs de 

Cpe correspondent 
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Figure 34. Légende pour les parois verticales 

− Toiture 

Le vent dont la direction est perpendiculaire aux génératrices, on prendra les 

valeurs de Cpe des toitures à deux versants ou la direction de vent θ = 0° pour le 

versant 1, Cpe = −1.0 pour les versants 2 et 3, Cpe = −0.6 pour le versant 4. 

[§5.1.8.2-RNV/2013] 

 

Figure 35 . Légende pour la toiture a versant multiples  

On a ∶θ = 0°      ;α = 8.5°      ;    b = 36 m    ;     d = 30m   ;    H = 6.77 m 

𝑒 = min( 𝑏 ;  2 ∗ ℎ ) = min( 36 ;  2 ∗ 6.77 ) =13.54 𝑚 

d> e  

Dans ce cas le premier versant sera subdivisé en trois zone F, G et H comme suit : 
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Figure 36. La répartition des zones sur le long pan V2 

Tableau 22. Dimension de chaque zone  

Zone F G H 

 DIMENSIONS 

 𝑒

10
 

𝑒

4
 

𝑒

10
 𝑏 −

2𝑒

4
 

 

𝑑

4
−

𝑒

10
 

 

b 

1.355 3.38 1.355 29.22 

 

6.145 

 

35 

 

Les surfaces des zones G et H sont supérieures à 10𝑚2 donc 𝐶𝑝𝑒1 =  𝐶𝑝𝑒10 

La surface de la zone F est inferieur a 10𝑚2 donc la valeur de 𝐶𝑝𝑒 sera donnée par 

l’interpolation suivante : 

𝐶𝑝𝑒 = 𝐶𝑝𝑒1 + (𝐶𝑝𝑒10 − 𝐶𝑝𝑒1) ∗ log(𝑆)   𝑑𝑒  (Article 5.1 RNVA2013) 

 Puisque  =  8.5° , donc les valeurs de 𝐶𝑝𝑒 sont déterminées par l’interpolation 

linéaire entre les deux valeurs de 𝐶𝑝𝑒 (5°)𝑒𝑡 𝐶𝑝𝑒 (15°) par la formule suivante : 

(Tableau 5.4 RNVA2013) 
 

Cpe(8.5°) = Cpe(5°) + (
8.5 − 5

15 − 5
)Cpe(15°) − Cpe(5°) 

Tableau 23.  Les valeurs de 𝑪𝒑𝒆 de chaque zone 

Zone F G H V2 V3 V4 

Cpe 

Dépression 
-1.7252 -1.06 -0.495 -1 -1 -0.6 

Cpe 

Surpression 
0.07 0.07 0.07 -1 -1 -0.6 
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• Détermination des coefficients de pression intérieure Cpi :  

Le coefficient de pression intérieure 𝐶𝑝𝑖 est en fonction de l’indice de perméabilité 

𝜇𝑝 avec :    

   𝝁𝒑 =
𝜮𝒅𝒆𝒔 𝒔𝒖𝒓𝒇𝒂𝒄𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒔 𝒐𝒖𝒗𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒆𝒔 𝒐𝒖 𝑪𝒑𝒆 ≤  𝟎

𝜮𝒅𝒆𝒔 𝒔𝒖𝒓𝒇𝒂𝒄𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒕𝒐𝒖𝒕𝒆𝒔 𝒍𝒆𝒔 𝒐𝒖𝒗𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒆𝒔
 

Donc on site les deux cas les plus défavorables : 

- Cas 1 : Toutes les ouvertures sont fermées donc la structure est étanche 

Cpi = 0 

- Cas 2: Toutes les ouvertures sont ouvertes 

μp = 1     On à :     
ℎ

𝑑
=

5.65

30
= 0.188 < 0.25     donc   

Cpi = - 0.3 

- Cas3 : Toutes les ouvertures face au vent ouvertes et les autres ouvertures 

sont fermées. 

μp= 0         CPi= +0,8 

- Cas 4 : toutes les ouvertures face au vent sont fermées et les autres 

ouvertures sont ouvertes(N-S) : 

𝒖𝒑 =
𝟐 ∗ 𝟓 ∗ 𝟑. 𝟓

𝟔 ∗ 𝟑 ∗ 𝟎. 𝟖 + 𝟏𝟐 ∗ 𝟏. 𝟐 ∗ 𝟏. 𝟓 + 𝟐 ∗ 𝟓 ∗ 𝟑. 𝟓
= 𝟎. 𝟓 

Cpi=0.14 

 

Figure 37. Coefficients de pression intérieure Cpi des bâtiments sans face dominante 
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 Calcul des différentes pressions sur la structure : 

1- Parois verticales :  

Tableau 24. Dépression intérieure sur les parois verticales (cpi=-0.3) - Direction V2 

Pour cpi=-0.3 

 Cd Cpe Cpi 𝒒𝒅𝒚𝒏(
𝑵

𝒎𝟐) 𝑾𝒛(
𝑵

𝒎𝟐
) 

A 1 -1 -0.3 1217 -851.9 

B 1 -0.8 -0.3 1217 -608.5 

C 1 -0.5 -0.3 1217 -243.4 

D 1 +0.8 -0.3 1217 +1338.7 

E 1 -0.3 -0.3 1217 0 

 

Tableau 25. Surpression intérieure sur les parois verticales (cpi=0.8) - Direction V2 

Pour cpi=0.8 

 Cd Cpe Cpi 𝒒𝒅𝒚𝒏(
𝑵

𝒎𝟐) 𝑾𝒛(
𝑵

𝒎𝟐
) 

A 1 -1 +0.8 1217 2190.6 

B 1 -0.8 +0.8 1217 -1947.2 

C 1 -0.5 +0.8 1217 -1582.1 

D 1 +0.8 +0.8 1217 0 

E 1 -0.3 +0.8 1217 -1338.7 

 

Tableau 26. Surpression intérieure sur les parois verticales (cpi=0.15) - Direction V2 

Pour cpi=0.15 

 Cd Cpe Cpi 𝒒𝒅𝒚𝒏(
𝑵

𝒎𝟐) 𝑾𝒛(
𝑵

𝒎𝟐
) 

A 1 -1 0.14 1217 -1399.55 

B 1 -0.8 0.14 1217      -156.15 

C 1 -0.5 0.14 1217 -778.88 

D 1 +0.8 0.14 1217 791.05 

E 1 -0.3 0.14 1217 -547.65 
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2- Toiture :  

Tableau 27. Pressions intérieures sur la toiture (Cpi = -0.3) 

Cpe  Wz(N/m²) 

 Cd 𝑸𝒅𝒚𝒏(
𝑵

𝒎𝟐
) Dépression Surpression Cpi Dep Surp 

F 1 1271 -1.725 0.07 -0.3 -1811.429 420.7 

G 1 1271 -1.06 0.07 -0.3 -965.96 420.7 

H 1 1271 -0.495 0.07 -0.3 -247.845 420.7 

V2 1 1271 -1 0.07 -0.3 -889.7 420.7 

V3 1 1271 -1 0.07 -0.3 -889.7 420.7 

V4 1 1271 -0.6 0.07 -0.3 -381.3 420.7 

 

Tableau 28. Pressions intérieures sur la toiture (Cpi = 0.8 

 Cpe  Wz(N/m²) 

 Cd 
𝑸𝒅𝒚𝒏(

𝑵

𝒎²
) 

 

Dépression Surpression Cpi Dep Surp 

F 1 1271 -1.725 0.07 +0.8 -3209.529 -927.83 

G 1 1271 -1.06 0.07 +0.8 -2360.06 -927.83 

H 1 1271 -0.495 0.07 +0.8 -1645.94 -927.83 

V2 1 1271 -1 0.07 +0.8 -2287.8 -927.83 

V3 1 1271 -1 0.07 +0.8 -2287.8 -927.83 

V4 1 1271 -0.6 0.07 +0.8 -1779.4 -927.83 

 

• Récapitulation des cas les plus défavorables : 

Le tableau qui suit porte les valeurs maximales des pressions les plus défavorables 

pour le vent perpendiculaire au long-pan dans le sens V2 
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Tableau 29. Le vent perpendiculaire au long-pan dans le sens V2 

La zone Cd 
Qdyn 

(N\m²) 

 

Cpe 

 

 

 
Cpi 

 

W(Zj) (N\m²) 

 

depr surp Depr Surp Depr Surp 

A 1 1217 -1 -0.3 0.8 

 

-851.9 

 

 

2190.6 

 

B 1 1217 -0.8 -0.3 0.8 -608.5 -1947.2 

C 1 

 

1217 

 

-0.5 -0.3 0.8 -243.4 -1582.1 

D 1 1217 +0.8 -0.3 0.14 1338.7 791.05 

E 1 1217 -0.3 -0.3 0.8 0 -1338.7 

F 1 1271 

 

-1.725 

 

0.07 

 

0.8 

 

-3209.52 -927.83 

G 1 1271 -1.06 0.07 
0.8 

 
-2360.06 -927.83 

H 1 1271 -0.495 0.07 
0.8 

 
-1645.94 -927.83 

V2 1 1271 -1 0.07 
0.8 

 
-2287.8 -927.83 

V3 1 1271 -1 0.07 0.8 --2287.8 -927.83 

V4 1 1271 -0.6 0.07 0.8 -1779.4 -927.83 
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3 CHAPITRE 3                                            

ETUDE DES ELEMENTS SECONDAIRES 

3.1  Introduction 

Dans ce chapitre, on va traiter le calcul des éléments résistants (les pannes, 

les potelets, les lisses de bardage) qui constituent le hangar et qui seront 

soumis aux différents chargements. Ce calcul nous fournira les profilés 

pouvant assurer à la fois la résistance et la stabilité de la structure. Pour 

mener à bien nos calculs. 

3.2  Etude des pannes  

3.2.1  Les données : 

− Chaque panne repose sur 2 appuis de distance L=6m. 

− On dispose de 5 lignes de pannes sur chaque versant de toiture, ce qui 

donne un espacement entre chaque panne e = 1.54 m 

− La pente de chaque versant est α = 8.5° 

− Poids propre de la couverture (panneaux sandwichs) …14.2 kg/m2 

− Poids propre d’accessoires de pose…...5 kg/m2 

− Poids propre de la panne (estimé IPE180) …...18.8 kg/ml 

− Les pannes sont en acier S235. 

− Fy =235 N/mm2 (la limite d’élasticité de l’acier) 
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3.2.2  Principe de dimensionnement : 

Les pannes fonctionnent en flexion déviée car elles sont posées inclinées d’un 

angle α, qui est égale à la pente des versants de la toiture. Elles sont en effet 

soumises à : 

− Une charge verticale : le poids propre de la panne et de la couverture 

appliqué à son centre de gravité suivant la verticale, cette charge est 

décomposée en une composante f parallèle à l’âme de la panne et une 

autre composante t parallèle aux semelles. 

− Une charge oblique : due au vent parallèle à l’âme de la panne. 

− Les pannes sont dimensionnées par le calcul pour satisfaire 

simultanément : 

− Aux conditions de résistance (ELU : flexion + cisaillement) ; 

− Aux conditions de déversement (ELU : déversement) ; 

− Aux conditions de la flèche (ELS). 

 

Figure 38. Orientation des charges sur les pannes 

 

Figure 39. Schéma statique des pannes suivant les axes Y et Z. 
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3.2.3  Evaluation des charges et surcharges 

• Charges exploitation (Q) :  

On considère dans les calculs une charge d’entretien qui est égale au poids de 

deux ouvriers qui est équivalente à deux charges concentrées de 100 kg 

divisant la panne en trois portées. (Toiture inaccessibles). 

 

Figure 40. Moment dû à la charge d’entretien 

La charge(p) uniformément repartie due à la surcharge d’entretien est 

obtenue en égalisant les deux moments max due à (p) aux charges ponctuelles 

(peq) 

𝑃𝑒𝑞 =
8 ∗ 𝑃

3 ∗ 𝑙
=

8 ∗ 100

3 ∗ 6
= 44.44𝑘𝑔/𝑚² 

• Les charges permanentes (G) 

Elles comprennent le poids propre de la couverture et accessoires de pose, 

ainsi que le poids propre des pannes estimé. 

G = (PCouverture+PAccesoires) × e+ PPanne =G = (14.2 + 5) × 1.54+ 18.8        

G = 48.36 kg/ml=0.48kn/ml                                                                                               

                            

Figure41. Schéma statique des charges Permanentes sur les pannes 

• Surcharges du vent (V) : 

La panne la plus sollicitée est celle exposée au vent  

(Zone F : vent de soulèvement) donc   W= W ×e = - 494.26 kg/m                                                                                                                           
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Figure 42. Schéma statique des Surcharges Du vent sur les pannes 

 

• Surcharges de la neige (N) : 

La surcharge de neige est en fonction de site D’implantation de la construction 

(région, altitude) et de la forme de toiture                                                                                           

S= S× e = 35.31 kg/m          

Décomposition des charges :  

Tableau 30. Tableau représentatif des forces selon les 2 directions   

Suivant l’axe Z-Z : Suivant l’axe Y-Y : 

Gz=47.86 kg/m 

Qz=43.95 kg/m 

Wz= -488.83 kg/m 

Sz= 34,72 kg/m 

Gy=7.14 kg/m 

Qy=6.56 kg/m 

Wy=0 kg/m 

Sy=5.19 kg/m 

 

3.2.4  Les combinaisons d’actions : 

3.2.4.1  L’état limite ultime (ELU) : 

• L’axe Z-Z 

Gz+1.5Wz =-685.415 kg/m 

1.35Gz +1.5Qz =130.51 kg/m 

1,35Gz + 1.5 Sz =116.65 kg/m 

1,35 Gz +1.35 (Wz+Sz) =-548.47 kg/m 
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• L’axe Y-Y 

1.35Gy +1.5Qy =19.50 kg/m 

1,35Gy + 1.5 Sy =17.43kg/m 

1,35 Gy =9.45 kg/m 

3.2.4.2  L’état limite de servies (ELS) : 

• L’axe Z-Z 

Gz+Wz =-441kg/m 

Gz +Qz =82.55 kg/m 

Gz + Sz =79.58 kg/m 

• L’axe Y-Y ; 

Gy +Qy =13.71 kg/m 

Gy + Sy =12.33kg/m 

Gy + (Wy+Sy) =18.91 kg/m 

3.2.5  Prédimensionnement : 

Le pré dimensionnement se fait par la condition de la flèche à l’ELS : f ≤ fadm 

 

Figure 43. Schéma statique de la panne suivant axe Z et Y 

On remarque que Le cas le plus défavorable est le cas où le vent agit seul. 

𝑞𝑧 =  −441𝑑𝑎𝑁/𝑚𝑙. (𝐸𝐿𝑆) 

Pour une poutre sur deux appuis uniformément chargée (axe Z-Z)  

𝑓𝑧 ≤ fadm =
L

200
 Où : 

𝑓𝑎𝑑𝑚: est la flèche admissible 

l : est la portée de la panne 
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Avec fz =
5

384
×

qz .l4

E.Iy
   ⟹  𝐼𝑦 ≥

5 × 200

384
×

𝑞𝑧 .𝑙3

E
 

Donc : 𝐼𝑦 ≥
5.200

384
×

441× 104× 6003

2𝑎
= 1181.25 cm4 

D’après le tableau des profilés, on opte sur un IPE180 avec les 

caractéristiques suivantes : 

Tableau 31. Caractéristique de L’IPE 180 

IPE 

Iy 

(𝑐𝑚4) 

Iz 

(𝑐𝑚4) 

Wply 

(𝑐𝑚3) 

Wpl,z 

(𝑐𝑚3) 

Avz 

(𝑐𝑚2) 

Avy 

(𝑐𝑚2) 

Iw 

(𝑐𝑚6) 

h 

mm 

b 

mm 

tw 

mm 

tf 

mm 

r 

mm 

d 

mm 

180 1317 100.9 166.4 34.6 11.25 12.65 7.43x103 180 91 5.3 8 9 146 

3.2.5.1  Condition de la flèche : 

• Vérification de la flèche suivant l’axe Z-Z : 

fz=
5

384
×

qz .l4

E.Iy
= 2.70 cm ≤ fadm =

L

200
=3cm 

La condition de la flèche suivant l’axe z-z est vérifiée 

•  Vérification de la fléché suivant l’axe Y-Y 

fy =
5

384
×

qz .l4

E.Iz
= 0,61 ≤fadm =

L

200
=3cm 

La condition de la flèche suivant l’axe y-y est vérifiée 

• Détermination de la classe de profilé IPE180 : 

− Ame 

d/tw = 146/5.5 =26.54 ≤ 72ԑ = 72 →Ame de classe 1 

Et : ԑ =W235/fy = W235/235 = 1 ⇒ԑ = 1 

− Semelle  

C/tf=(b/2)/tf =45.5/8= 5,68≤ 10ԑ ⟹𝑆𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑠𝑒 01. 

3.2.5.2  Vérification des contraintes 

• Vérification à la flexion : 

Les pannes travaillent à la flexion déviée, il faut donc vérifier que : 
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Pour un profilé laminé en classes I donc : 

𝛼 = 1 ; 𝛽 = 2 

Avec : 

− My,sd: Moment fléchissant de calcul autour de l’axe y-y causé par la 

charge Qz,sd. 

− Mz,sd: Moment fléchissant de calcul autour de l’axe z-z causé par la 

charge Qy,sd. 

− Mply,Rd: Moment fléchissant de résistance plastique suivant l’axe 

y-y. 

− Mplz,Rd: Moment fléchissant de résistance plastique suivant l’axe 

z-z. 

− 𝐐𝐲,:Charge appliquée dans le plan perpendiculaire à l’âme 

− Wpl,y: Module de résistance plastique de la section suivant l’axe  

y-y. 

− Wpl,z: Module de résistance plastique de la section suivant l’axe z-

z. 

 

Figure 44. La répartition des charges sur les pannes suivant axe Z et Y. 

My, sd=
Q𝑦,𝑠𝑑×𝑳2

8
=    30.84 KN.M             Mz, sd=

Q𝑦,𝑠𝑑×(
𝑳

𝟐
)
2

8
 =0.106 KN.M 

Mpl,y, Rd =
Wpl,y × fy

γM0
 =35.55 KN.M         Mpl,z, Rd =

Wpl,z × fy

γM0
= 7.39 KN.M 

[
30.84

35.55
] +[

0.106

7.39
] = 0.881≤1            condition vérifiée 
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•  Vérification au cisaillement : 

 

Figure 45. Panne de toiture en cisaillement sous les différents plans de chargement 

La vérification au cisaillement est donnée par les formules suivantes 

(Eurocode 03, p158) : 

{
𝑽𝒛, 𝒔𝒅 ≤ 𝑽𝒑𝒍𝒛. 𝒓𝒅
𝑽𝒚, 𝒔𝒅 ≤ 𝑽𝒑𝒍𝒚. 𝒓𝒅

} 

Vz.sd=
Q𝑧,𝑠𝑑×𝑳

2
=20.56 KN                   Vy.sd =0.625𝑄𝑦,𝑠𝑑.(l/2)= 17.71KN 

Vplz.Rd=
Avz ×(

fy

√3
)

γM0
= 138.76 KN          Vply.Rd=

Avy ×(
fy

√3
)

γM0
=156.02 KN 

Avec : 

Vy.sd : Effort tranchant dans le plan des semelles. 

Vz.sd : Effort tranchant dans le plan de l’âme. 

Vply.Rd : Résistance plastique de la section à l’effort tranchant. 

Vplz.Rd : Résistance plastique de la section à l’effort tranchant. 

𝑨𝒗𝒛 𝒆𝒕𝑨𝒗𝒚 : Aire de cisaillement (profilé IPE160) en cm² 

𝜸𝑴𝟎: facteur de résistance en section (γM0 = 1.1) 

𝒇𝒚: limite d’élasticité d’acier (𝑓𝑦 =  2350 𝑑𝑎𝑛/𝑐𝑚²) 

 

{
𝑉𝑧. 𝑠𝑑 = 𝟐𝟎. 𝟓𝟔𝑲𝑵 ≤ 𝑉𝑝𝑙𝑧. 𝑅𝑑 = 𝟏𝟑𝟖. 𝟕𝟔𝑲𝑵   ⇒    𝒗é𝒓𝒊𝒇𝒊𝒆𝒓

𝑉𝑦. 𝑠𝑑 = 𝟏𝟕. 𝟕𝟏𝑲𝑵 ≤ 𝑉𝑝𝑙𝑧. 𝑅𝑑 = 𝟏𝟓𝟔. 𝟎𝟑𝑲𝑵   ⇒    𝒗é𝒓𝒊𝒇𝒊𝒆𝒓
} 

• Vérification du déversement : 

Déversement = flambement latéral + rotation de la section transversale Le 

déversement est un phénomène d’instabilité géométrique des poutres 

fléchies qui survient lorsque la partie comprimée de la section droite se 
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dérobe latéralement, entrainant la section dans un mouvement de translation 

horizontale orthogonale à l’âme et de rotation autour du centre de 

cisaillement.  

− Semelle supérieure :  

La semelle supérieure qui est comprimée sous l’effet des charges verticales 

descendantes n’est pas susceptible de flamber car elle fixée a la toiture.  

− Semelle inférieure :  

La semelle inférieure qui est comprimée sous l’action du vent ascendant 

risque de se déverser car elle est libre tout au long de sa portée. 

L’Eurocode 3 donne la formule suivante pour la vérification du déversement 

d’un élément comprimé et fléchi : 

[
My,sd

Mb,rd
]
1

+[
𝑀𝑧,𝑠𝑑

Mplz,rd
]
1

≤ 1 

Avec : 

Mz,sd=0.106 KN.M 

Mpl,rd= 7.39 KN.M 

My,sd = 30.84 KN.m 

Mb,rd = Le moment résistant de déversement Mb,rd =χLT×Bw×Mply.Rd 

▪ Définition des paramètres :  

- χLT: c’est le coefficient de réduction pour le déversement, qui en 

fonction de l’élancement réduite  
𝟏

∅𝒍𝒕+(∅𝒍𝒕𝟐+𝛌𝐋𝐓𝟐)
𝟎,𝟓, 

 ∅𝑙𝑡=0,5[1 + αLT( λ̅lt − 0,2) + λ̅lt2] 

- 𝜆LT : coefficient d’imperfection 𝜆𝐿𝑇 =
𝑙

𝑖𝑧

√𝑐1

[
 
 
 
 

[1+
1

20
 (

𝑙
𝑖𝑧
ℎ
𝑡𝑓

)

2

]

]
 
 
 
 
0.125

  

- αLT. La valeur est donnée à partir du tableau des coefficients de 

flambement (EC3 partie 1-1), (αLT=0.21 pour les profilés laminés). 

- λ̅lt :c’est l’élancement de diversement �̅�𝑙𝑡 =
𝜆𝐿𝑇

𝜆1
= √𝐵𝑤, 𝜆1 
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-  𝜋√

𝐸

𝑓𝑦
=  93,9 𝜀 

La classe du profile est de classe 1 : ⇒βw=1 

Les valeurs sont regroupées dans le tableau suivant  

Tableau 32. Les paramètres pour le calcul du coefficient de réduction 

λ1 𝜆LT λ̅lt  ∅𝒍𝒕 χLT 

93.9 156.85 1.67 2.05 0.31 

Donc : 

Mb,rd= 11.02 kn.m > My,sd = 30.84 KN.m ⇒ pas vérifier   

[
30,84

11,02
]
𝛼

+[
0,106

7,39
]
β

= 2,81>1 Condition non vérifier 

La solution : 

  On réduit la longueur de maintien latéral de déversement (L=600/2=300cm) 

Tableau 33. Les paramètres pour le calcul du coefficient de réduction(L=3m) 

λ1 𝜆LT λ̅lt  ∅𝒍𝒕 χLT 

93.9 103.53 1.10 1.20 0.59 

Mb,rd (kn.m) 43.601 

 

Vérification de la condition de déversement  

0.73 < 1    condition vérifiée 

La stabilité au déversement de la panne est vérifiée, on adopte un IPE 180 

3.3  Les liernes 

Les liernes sont des tirants qui fonctionnent en traction. Elles sont 

généralement formées des barres rondes ou de petites cornières. Leur rôle 

principal est d’éviter la déformation latérale des pannes. 
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Figure 46. Coupe transversale des liernes  

 
Figure 47. Schéma statique des liernes 

Calcul de l’effort de traction dans le lierne le plus sollicité  

• La Réaction R au niveau du lierne : 

 

Figure 48. Schème statique des liernes sur les pannes  

Gy= 7.68 kn/m²         

𝑞𝑢𝑦 =  1,35 𝐺 = 1.35 ∗ 7.68 =
10.36𝑑𝑎𝑁

𝑚
 

𝑞𝑢𝑦 =  1,35 𝐺 + 1.5 𝑆𝑦 = 18.5
𝑑𝑎𝑁

𝑚
 

𝑅 =  1,25 ∗ 𝑞𝑦 ∗
𝐿

2
=  1,25 ∗ 18.15 ∗

6

2
= 0.68𝐾𝑁 

𝑇1 =  
𝑅𝑐

2
= 0.34𝐾𝑁 

𝑇2 =  𝑅 + 𝑇1 =  1.02 𝐾𝑁 
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𝑇3 =  𝑅 + 𝑇2 =  1.7𝐾𝑁 

𝑇4 =  𝑅 + 𝑇3 =  2.38 𝐾𝑁 

𝜃 = 𝐴𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛𝜃 =
1.54

3
=  27.17° 

𝑇5 =
𝑇4 + R

2 sin 𝜃
= 3.35 𝐾𝑁 

• La résistance plastique : 

𝑁𝑠𝑑 ≤  
A ∗ Fy

γm1
 , 𝑁𝑠𝑑 = 𝑇5 

𝐴 ≥  
𝑇5 ∗ 𝛾𝑚0

𝑓𝑦
=

3.35 ∗ 1.1 ∗ 103

235
= 15.68 𝑚𝑚2 

A=
𝜋∗𝐷∗4

4
= 15.68 𝑚𝑚2 ⟼ 𝐷 ≥ √

15.68∗4

𝜋
= 4.46 𝑚𝑚 

On utilisera donc des liernes de diamètre d=6mm. 

 

3.4  Calcul de l’échantignole : 

L’échantignole est un dispositif de fixation permettant d’attacher les pannes 

aux traverses. Elle réalisée au moyen d’un plat plié ; elle est dimensionnée en 

flexion sous l’effet de l’effort de soulèvement du vent et de l’effort suivant 

versant. 

  

Figure 49. Disposition de l’échantignole. 

3.4.1  L’excentrement (t) : 

On a adopté un IPE 180 : b = 9,1 cm et h = 18 cm 

9,1 cm ≤ t ≤ 13,65 cm  

Soit : t = 12 cm 
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3.4.2  Combinaison d’action : 

• Effort de soulèvement : 

G = 0,4486KN/m   W=-4,88 KN /m 

Quz= Gz +1.5 Wz 

Quz=-6.85 KN 

• Effort suivant rampant 

Gy=0.067 KN/m Wy= 0 

Quy= 1,35 Gy +1.5wy 

Quy= 0.0905 KN/m 

3.4.3  Calcul des réactions : 

 

Figure 50. Schéma statique de l’échantignole  

 

Figure 51. Schéma statique des charges appliquées 

 

• Échantignolle de rive  

Rz= Quz.L/2 = 20.55 KN 

Ry=Quy.L/2 = 0.289KN  

• Échantignolle intermédiaire 
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R’z=2Rz=41.12 KN 

R’y=2Ry= 0.599KN 

3.4.4  Calcule du moment de renversement : 

L’effort R risque de provoquer le pliage de l’échantignolle. Pour prévenir ce 

risque, il faut vérifier que le moment de renversement Mr ne dépasse pas le 

moment de pliage  Mpliage. Mr≤ Mpliage 

Mr=(Rz.t)+(Ry.h/2)    Mr=498.7Dan.m 

3.4.5  Calcule de l’épaisseur : 

 

Wel≥ 23.26𝑐𝑚3 ⟼ Wel =
𝒃.𝒆𝟑

𝟔
 

E≥ √
6𝑊𝑒𝑙

𝑏
 =√6 ×

23.26

20
 

La largeur de l’échantignolle « b » est calculée après avoir dimensionné la 

traverse. 

On prend b=20cm pour IPE 500 avec e= 2.64cm 

On voit bien que l’épaisseur de l’échantignolle elle est importante, dans la 

pratique est préférable d’utilisé une épaisseur moin que 16mm pour faciliter 

le pliage de la tôle de l’échantignolle à froid. La solution est de mettre un 

raidisseur pour renforcer l’échantignolle et diminuer leur épaisseur jusqu’à 

10mm. 
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3.5  Les lisses de bardage : 

Les lisses de bardages sont constituées de poutrelles (IPE, UAP) ou de profilés 

minces pliés. 

Elles sont portées par les poteaux de portique ou par les Potelets 

intermédiaires,  

▪ Les charges appliquées sur la lisse par mètre linéaire : 

G = 14.2 daN m2 Poids propre de panneau sandwich 

D’où : G = 11.31 × e = 20.6 daN ml 

W = -219.06 daN/m2 Charge de vent 

D’où : W =307.44 daN ml Avec e = 1.45 m 

Poids des accessoires : 5Kg/m3 

Poids des lisses : G = (Ppanneau + Pacc + Pisolation) *1.45 + Plisses  

                             G = (14.2+5+5) *1.45+17= 50.88 KG/m 

 

Figure 52. Disposition des lisses de bardage en long pan 

3.5.1  Les combinaisons de charge à L’ELU et L’ELS : 

▪ ELU :  

qy = 1.35G = 1.35 * 50.88 = 68.68 daN/ml 

qz = 1.5 w = 1.5 * 307.44 = 461.16 daN/ml 

▪ ELS : 

qy = G = 53.58 daN/ml 

qz = w = 307.44 daN/ml 

3.5.2  Pré dimensionnement des lisses : 

• Condition de flèche : 
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𝐹𝑧 ≤ 𝑓𝑎𝑑𝑚                Avec        𝑓𝑧 =
5 𝑞𝑧 l4 

384 𝐸 𝐼𝑦
 ≤ 𝑓𝑎𝑑𝑚 =

𝑙

200
 

𝐼𝑦 ≥
5 ∗ 6003 ∗ 3.0744 ∗ 10−2

384 ∗ 21000
=  823.5 𝑐𝑚2 

On opte pour un UAP175, Iy= 1269.9cm² 

Tableau 34. Caractéristiques de l’UAP175 

UAP 
Iy 

(𝑐𝑚4) 

Iz 

(𝑐𝑚4) 

Wplz 
(𝑐𝑚3)) 

Wply 

(𝑐𝑚3) 

H 

(𝑚𝑚) 

B
(𝑚𝑚) 

tw 

(𝑚𝑚) 

Tf 

(𝑚𝑚) 

A 

(𝑐𝑚2) 

G 

(
𝐾𝑔

𝑚𝑙
) 

D 

175 1269.9 126.36 47.62 171.47 175.7 70 7.5 10.8 27.06 21.24 
13
2 

 

 

Figure 53.Schéma statique de la lisse de bardage en long pan 

• Condition de résistance :  

− Détermination de la classe de profilé : 

Classe de la semelle 

𝐶

𝑡𝑓
= (

𝑏

2

𝑡𝑓
)  ≤ 10 𝜀 ⟾

35

10.8
= 3.24 < 10 ⟾ 𝜀 =  √

235

𝑓𝑦
= √

235

235
= 1 

→ La semelle est de classe I 

Classe de l’âme 

𝑑

𝑡𝑤
≤  72ℇ ⟹

132

7.56
=  17.6 ≤  72 

                  → L’âme est de classe I 

Donc la section de profilé est de classe I 

a. Vérification a la flexion bi axiale :  

On doit vérifier la condition de la flexion bi-axiale avec un calcul plastique. 
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Calcul des moments résistants plastiques pour les deux axes z-z’ et y-y’. 

𝑀𝑦𝑠𝑑 =
(𝑞𝑧 ∗ 𝑙2)

8
= 20.75 𝐾𝑛.𝑚 

𝑀𝑧𝑠𝑑 =
𝑞𝑧 ∗ 𝑙2

8
= 0.77𝐾𝑁 

𝑀𝑝𝑙𝑦 =
𝑊𝑝𝑙𝑦 ∗ 𝑓𝑦

𝛾𝑚0
= 40.29 𝑘𝑛.𝑚 

𝑀𝑝𝑙𝑧 =
𝑊𝑝𝑙𝑧 ∗ 𝑓𝑦

𝛾𝑚0
= 11.19 𝑘𝑛.𝑚 

(
20.75

40.29
)
2

+ (
0.77

11.19
)
1

= 0.33 < 1 ⟾ 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑒𝑟 

 

Donc la section de l’UAP 175 est vérifiée.  

b. Vérification au cisaillement 

𝑉𝑠𝑑. 𝑧 ≤  𝑉𝑝𝑙𝑧 . 𝑟𝑑 =
𝐴𝑉𝑧𝑓𝑦

𝛾𝑚0√3
=

13.97 ∗ 23.5

1 ∗ √3
= 189.54 𝐾𝑛 

𝑉𝑠𝑑 . 𝑦 ≤  𝑉𝑝𝑙𝑦 . 𝑟𝑑 =
𝐴𝑉𝑦𝑓𝑦

𝛾𝑚0√3
=

15.05 ∗ 23.5

1 ∗ √3
= 204.19 𝐾𝑛 

D’où  𝑉𝑠𝑑. 𝑧 =
𝑞𝑧∗𝑙

2
= 13.083 𝐾𝑛 < 𝑉𝑝𝑙𝑧 . 𝑟𝑑 =  189.54 𝐾𝑛 

𝑉𝑠𝑑 . 𝑦 =
qy ∗ l

2
= 20.61 KN < 𝑉𝑝𝑙𝑦. 𝑟𝑑 =  204.19 kn 

La résistance des lisses au cisaillement est vérifiée 

c. Vérification au déversement : 

Pour cette vérification on utilise la condition suivante : 

𝑀𝑦𝑠𝑑 ≤ 𝑀𝑏𝑟𝑑 =  χLT ×  βw ×
Mply ∗ fy

γm1
 

βw = 1 pour la classe I 

χlt : Coefficient de réduction en fonction de  

λ1 = 93.9ℇ = 93.9 
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C1= 1.132 la lisse est bi-articulée à ses extrémités 

     iz = 6.85 cm    l = 6m    →  𝜆𝑙𝑡 = 65.72 

𝜆𝑙𝑡− =
𝜆𝑙𝑡

𝜆1
∗ 𝛽𝑤 = 0.699 > 0.4 

→ 𝑦′𝑎 𝑢𝑛 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡   

∅𝑙𝑡 = 1.041 

χlt = 0.55 → 𝑀𝑏𝑟𝑑 = 477.63 > 𝑀𝑦𝑠𝑑 = 30.32 𝑘𝑛.𝑚 

d. Vérification a l’els :  

Selon l’axe z-z  

𝑓𝑧 =
5∗3.0744∗10−2∗6004

384∗21000∗1269.9
=  1.94cm < 3c𝑚 Condition Vérifier  

Selon l’axe x-x 

𝑓𝑧 =
5∗0.53∗10−2∗6004

384∗21000∗126.36
=  3.37cm > 3c𝑚 Condition non vérifier  

Donc on utilise des liernes  

3.5.3  Calcul des liernes  

 

Figure 54. Schéma des liernes sur les lisses de bardages  
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Gy= 0.5088 KN/ml 

𝑞𝑢𝑦 =  1.25 ∗ (1.35Gy) = 0.85k𝑁/𝑚 

𝑅 =  1,25 ∗ 𝑞𝑦 ∗
𝐿

2
= 2.55 Kn 

𝑇1 =  
𝑅

2
= 1.275𝐾𝑁 

𝑇2 =  𝑅 + 𝑇1 =  3.825 𝐾𝑁 

𝑇3 =  𝑅 + 𝑇2 =  6.375 𝐾𝑁 

𝑇4 =  𝑅 + 𝑇3 =  8.92 𝐾𝑁 

𝜃 = 𝐴𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛𝜃 =
1.45

3
=  25.79° 

𝑇5 =
𝑇4 + R

2 sin 𝜃
= 11.47𝐾𝑁 

• La résistance plastique : 

𝑁𝑠𝑑 ≤  
A ∗ Fy

γm1
 , 𝑁𝑠𝑑 = 𝑇5 

𝐴 ≥  
𝑇5 ∗ 𝛾𝑚0

𝑓𝑦
=

11.47 ∗ 1.1 ∗ 103

235
= 53.70𝑚𝑚2 

A=
𝜋∗𝐷∗4

4
= 53.70 𝑚𝑚2 ⟼ 𝐷 ≥ √

53.70∗4

𝜋
= 8.27 𝑚𝑚 

On utilisera donc des liernes de diamètre d= 10 mm. 

3.6  Les potelets 

Les potelets sont des éléments de l'ossature en I ou H qui sont articulé dans 

les deux extrémités qui sont destinés à rigidifier le bardage. Leurs 

caractéristiques varient en fonction de la nature de bardage et la hauteur de 

la construction. 

Le potelet travaille :  

-A la flexion sous l'action de l'effort du vent provenant du bardage et lisse  

- A la compression sous l'effet du poids propres, du poids du bardage et lisse  

Par conséquent le potelet risque de :  

- Subir une flèche importante sous les pressions qw due au vent  

- Flamber lorsqu’il est très élancé  
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- Déverser sous les dépressions du au vent  

 

Figure 55. Schéma des potelets 

3.6.1  Evaluation des charges et surcharges : 

-Nombre de lisses supporté par le potelet (n=5) 

- La hauteur du potelet (le plus sollicité) L=6.77 m  

- Entre axe du potelet e =3.5 m  

- Poids propre de panneau sandwich (TR75) ……………………14.2Kg /m2  

- Poids propre d’accessoires d’attaches ……………………………... 5Kg/m2  

- Poids propre de la lisse estimé (UAP175) ………………………… 21.24Kg 

a. Charges permanents G :  

G = (Plisse × Llisse ×Nlisse) + (Pbardage+ Paccessoire) × Stributaire 

G = (21.24*6.77*5) + (14.2+5) × (3.5*6.77) = 2401.319 daN  

b. Surcharges du vent :  

W = 133.87daN/m2  

W =133.87*3.5=468.545 daN/ml 

3.6.2  Dimensionnement du potelet : 

• Sous la condition de la flèche :  

La vérification de la flèche se fait sous charges non pondérées : V = 468.545 

daN/ml 

𝑓𝑦 =
5 ∗ 𝑤 ∗ 𝑙4

384 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼𝑦
≤ 𝑓𝑎𝑑𝑚 =

𝑙

200
 

𝐼𝑦 ≥
200 ∗ 5 ∗ 𝑤 ∗ 𝑙3

384 ∗ 𝐸
=

1000 ∗ 4.685 ∗ 6773 ∗ 10−2

348 ∗ 2.1 ∗ 4
 

Iy ≥ 1800.78 𝑐𝑚4 
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Donc on adopte un IPE200 avec 𝐼𝑦 = 1943,2𝑐𝑚4 

Tableau 35. Caractéristique du profilé 

IPE 
Iy 

𝑐𝑚4 

Iz 

𝑐𝑚4 

Wplz 

𝑐𝑚3 

Wply 

𝑐𝑚3 

Tf 

Cm 

Tw  

cm 

A 

𝑐𝑚2 

G  

kg/𝑚2 

H 

cm 

B 

cm 

200 1343.2 142.31 44.6 220.6 0.85 0.56 28.5 22.4 20 10 

 

3.6.3  Vérification de la stabilité de potelet 

a) Vérification de l’effort axial 

Les potelets sont sollicités à la flexion due au vent et à la compression due au 

poids des potelets et de bardage et des lisses. Ils sont assujettis au portique 

par appuis glissants. 

Alors les potelets sont comprimés et fléchis. On vérifie la formule suivante : 

Nsd ≤ min (0.25Npl, Rd ;  0.5 ∗ 𝐴𝑤 ×
𝑓𝑦

𝛶𝑀0
) 

𝑁𝑠𝑑 =  1.35𝐺 =  1.35 ×  24.013 =  32.42𝐾𝑛 

𝑁𝑝𝑙, 𝑅𝑑 = 𝐴 ∗
𝑓𝑦

𝛾𝑚0
= 28.5 ∗

23.5

1
= 669.75 𝐾𝑛 

Aw =A – 2btf 

0.5 ∗ 𝐴𝑤 ×
𝑓𝑦

𝛶𝑀0
= 0.5 ∗ (28.5 − 2 ∗ 10 ∗ 0.85) ∗

23.5

1
= 135.125𝐾𝑛   

Nsd ≤ min (637.437 ; 135.125)  ⟾ Nsd = 32.42 Kn ≤ 135.125 KN 

⟾ conditions vérifier   

b) Vérification de l’effort tranchant 

 on utilise la condition suivante :   Vsd,max≤Vplrd 

𝑉𝑠𝑑 =
𝑞𝑧 ∗ 𝑙

2
=

1.5 ∗ 𝑤 ∗ 𝑙

2
=

1.5 ∗ 4.685 ∗ 6.77

2
= 23.79𝐾𝑁 

𝑉𝑝𝑙𝑟𝑑 = 𝐴𝑣𝑦 ∗
𝑓𝑦

𝛾𝑚0 ∗ √3
=

18 ∗ 23.5

√3
= 244.22𝐾𝑛 

⟾ la condition au cisaillement est vérifiée 

c) Verification de la stabilite au flambement flexion 

Pour cette vérification on utilise la formule suivante 
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𝑁𝑠𝑑

𝜒𝑚𝑖𝑛 ∗ (
𝐴∗𝑓𝑦

𝛾𝑚1
)

+
𝑘𝑦 ∗ 𝑀𝑦𝑠𝑑

𝑊𝑝𝑙𝑦 ∗ (
𝑓𝑦

𝛾𝑚1
)
+

𝑘𝑧 ∗ 𝑀𝑧𝑠𝑑

𝑊𝑝𝑙𝑧 ∗ (
𝑓𝑦

𝛾𝑚1
)

≤ 1 

𝑀𝑦𝑠𝑑 = 1.5 ∗ 𝑊 ∗
𝑙2

8
= 1.5 ∗ 4.685 ∗

6.772

8
= 40.26𝐾𝑛.𝑚 

𝑀𝑧𝑠𝑑 =  0 

• la longueur de flambement 

Autour de l’axe y-y’ (dans le plan de l’âme), le potelet risque de flamber sur 

toute sahauteur donc la longueur de flambement lky = 6.77 m 

Autour de l’axe faible z-z’ (dans le plan perpendiculaire à l’âme), on suppose 

que le potelet estempêché de flamber sur toute sa hauteur par les lisses de 

bardage. Il ne pourra flamber que lelong des tronçons séparés par les lisses 

de bardages, donc la longueur de flambement estl’espacement entre les lisses 

lkz = 1.45 m 

Pour IPE200, les rayons de giration sont :  iy = 8.26cm ; iz = 2.24cm 

• Calcule Des elancements 

𝜆𝑦 =
𝑙𝑘𝑦

𝑖𝑦
=

677

8.26
= 81.96 

𝜆𝑧 =
𝑙𝑘𝑧

𝑖𝑧
=

145

2.24
= 64.73 

• Calcule des élancements critiques 

Acier S235      𝜀 = (
235

𝑓𝑦
) 0.5 = 1   Donc  𝜆𝑐𝑟 = 93.9𝜀 = 93.9 

• Classe de la section 

Classe de la semelle : (comprimée) 

𝑐

𝑡𝑓
=

𝑏

2𝑡𝑓
≤ 10ℇ ⟹

10

2 ∗ 0.85
= 5.88 ≤ 10 → 𝑆𝑒𝑚𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 1  

Classe de l’âme : (Flexion composée) 

𝑑

𝑡𝑤
≤ 72𝜀 ⟹

177.6

5.6
= 31.71 ≤ 72 → 𝑎𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 1  

• Calcule des élancements réduits 

L’IPE 200 est de classe 1 ⟼  𝛽𝑤 = 1 
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λ̅𝑦 =

𝜆𝑦

𝜆𝑐𝑟
∗ √𝛽𝑤 = 0.87 > 0.2 

→  il y a un risque de flambement y −  y′ 

λ̅𝑧 =
𝜆𝑧

𝜆𝑐𝑟
∗ √𝛽𝑤 = 0.69 > 0.2  

→  il y a un risque de flambement  z − z′ 

• Calcul le coefficient de réduction Xmin 

ℎ

𝑏
=

200

100
= 2 > 1.2 

𝑡𝑓 =  8.5 <  100𝑚𝑚 On utilise la formule suivante 

𝑁𝑠𝑑

𝑋𝑚𝑖𝑛 × (
𝐴𝑓𝑦

𝛾𝑚1
)

+
𝑘𝑙𝑡 × 𝑀𝑦, 𝑠𝑑

𝑤𝑝𝑙𝑦 (
𝑓𝑦

𝛾𝑚1
)

 

▪ Calcul le coefficient de réduction χmi 

∅𝑧=0,5[1 + αz( λ̅z − 0,2) + λ̅z2] =0,84 

∅𝑦=0,5[1 + αy( λ̅y − 0,2) + λ̅y2] = 0,95 

Tableau 36. Courbe de flambement en fonction de facteur d’amplification 

Axe de flambement Courbe de flambement Facteur d’implification 

y-y A 0,21 

z-z B 0,34 

 

Xy=
1

(∅𝑦+√∅𝑦+λy2)
 = 0,750 

Xz=
1

(∅𝑧+√∅𝑧+λz2)
 =0.528 

𝜒𝑚𝑖𝑛 = min(𝜒𝑦 ;  𝜒𝑧) 𝑐ℎoix de la courbe de flambement d’après tableau 

5.5.3 Eurocode 3 partie 1-1 

▪ Calcul de Ky 

𝜇𝑦= × (2𝛽𝑀𝑦- 4) +(
Wpl,y  ×wel,y

Wel,y
) 

𝜇𝑦= -2,10≤ 0.9 

ky= 1 -
μy.Nsd

Xy.A.fy
= 1,19 
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𝑁𝑠𝑑

𝑋𝑧 × (
𝐴𝑓𝑦

𝑚1
)

+
𝑘𝑦 × 𝑀𝑦, 𝑠𝑑

𝑤𝑝𝑙𝑦 (
𝑓𝑦

𝑚1
)

 

⇒ 
3242

0,528×28,5×2350
+ 

0,19×4026

4712,81
=1,004 condition vérifiée 

 

▪ Vérification au déversement 

𝑁𝑠𝑑

𝑋𝑧 ×
𝐴𝑓𝑦

𝑚1

+
𝑘𝑦 × 𝑀𝑦, 𝑠𝑑

𝑤𝑝𝑙𝑦 (
𝑓𝑦

𝑚1
)

 

klt= 1 -
μlt.Nsd

Xy.A.fy
=1 < 1,5 ; Ult=-0,1545 

− Calcul de Xlt 

𝜆LT=
𝑙

𝑖𝑧

√𝑐1

[
 
 
 
 

[1+
1

20
 (

𝑙
𝑖𝑧
ℎ
𝑡𝑓

)

2

]

]
 
 
 
 
0.125

 

𝜆LT = 162,88 

ƛlt=162,88/ 93,9= 1,73 > 0,4  

⇒ (il y a risque de déversement) 

∅𝑙𝑡 = 1,14 ,αLT=0.21 

⇒ 
3242

0,528×28,5×2350
+ 

4026

4712,81
=0.944 < 1⇒ condition vérifiée 

 On peut conclue que l’IPE200 convient comme potelet pour notre structure. 

3.7  Les escaliers 

L’escalier en métal est un escalier pré-usiné, La structure d'acier vient en deux 

ou trois morceaux qui sont assemblés, par boulons, sur place et elle est 

ensuite recouverte de marches, de contremarches et de limons. 

La préfabrication sur mesure et le calcul informatisé des dimensions assurent 

aussi une grande Précision et une qualité uniforme du travail. Economie de 

mains d’œuvres et temps de travail. 

On site les différentes composantes d’escalier  
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− Un palier : dont la fonction est de permettre un repos pendant la 

montée, est une aire plane située à chaque étage au départ et à 

l’arrivée d’une volée d’escaliers. 

− Une volée : c’est une partie droite ou courbée d’escalier comprise 

entre deux paliers successifs. 

− Limon : c’est une partie rampante d’un escalier dans laquelle 

s’assemblent les marches et contremarches. 

− Giron : c’est la largeur d’une marche d’escalier, mesurée entre 

l’aplomb de deux contre marches successives. 

 

 

Figure 56. Schéma d’escalier sur auto-cad  
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3.7.1  Choix des dimensions 

Le choix des dimensions se fait selon la formule de BLANDEL 

60𝑐𝑚 ≤  𝑔 +  2 ×  ℎ ≤  64 𝑐𝑚𝑎𝑣𝑒𝑐ℎ =
𝐻

𝑛
 

ℎ∶ Hauteur de la contre marche donné par : 16𝑐𝑚 ≤ ℎ ≤ 18𝑐𝑚 

g∶ Largeur de la marche (giron) donné par : 25𝑐𝑚 ≤ 𝑔 ≤ 32𝑐𝑚 

n∶ Nombre de contremarches. 

H∶ Hauteur à franchir avec une volée H = 2.72m 

Si on prend 𝑛 = 16 → ℎ =
272

16
= 17𝑐𝑚   

𝑛 − 1 = 15 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑒𝑠 

Application de la règle de BLONDEL :  

60𝑐𝑚 ≤  𝑔 +  2 ×  ℎ ≤  64 𝑐𝑚𝑎𝑣𝑒𝑐ℎ =
𝐻

𝑛
 

60 − 2 ∗ ℎ ≤ 𝑔 ≤ 64 − 2 ∗ ℎ 

26𝑐𝑚 ≤ 𝑔 ≤ 30 → 𝑔 = 27𝑐𝑚  

α = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 =
2.72

4.2
= 32.92° 

 

Figure 57. Schéma statique d’escaliers 

3.7.2  dimensionnement des éléments de l’escalier 

3.7.2.1  Dimensionnement de la Cornière 

Les cornières sont sollicitées par : 

G = 1.97 KN/m2. 

Q = 2.5 KN/m2. 

Chaque cornière reprend la moitié de la charge. 
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Figure 58. Coupe Transversal de l’escalier 

 

a. Combinaison de charge : 

− ELU : 𝑞𝑢 = (1.35𝐺 + 1.5𝑄) ∗
𝑔

2
=

0.86𝑘𝑛

𝑚
 

− ELS : 𝑞𝑠 = (𝐺 + 𝑄) ∗
𝑔

2
=

0.60𝑘𝑛

𝑚
 

b. Condition de fleche : 

 

Figure 59. Schéma statique de la cornière 

𝑓𝑐𝑎𝑙 ≤ 𝑓𝑎𝑑𝑚 

5 ∗ 𝑞𝑠 ∗ 𝑙4

384 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼𝑦
≤

𝑙

300
 → 𝐼𝑦 ≥

300 ∗ 5 ∗ 𝑞𝑠 ∗ 𝑙3

384 ∗ 𝐸
= 3.77𝑐𝑚4 

⟼Soit une cornière a ailes égale L 40×40×4 avec Iy = 4.47𝑐𝑚4 

𝑊𝑒𝑙𝑦 =  𝑊𝑒𝑙𝑧 = 1.55𝑐𝑚3 

G cornière = 2.18 Kg/m 

• Vérification en tenant compte du poids du profilée  

𝑞’ = 𝑞𝑠 + 𝐺 =  0.624
𝐾𝑁

𝑚
 

𝑓 =
5 ∗ 0.624 ∗ 1504 ∗ 10−2

384 ∗ 21000 ∗ 4.77
= 0.41𝑐𝑚 <

150

300
= 0.5𝑐𝑚 → 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑒𝑟 

c. Vérification de la résistance : 

On vérifie que  𝑀𝑠𝑑 =
𝒒𝒖∗𝒍𝟐

𝟖
< 𝑀𝑝𝑟𝑑 =

𝑾𝒆𝒍𝒚∗𝒇𝒚

𝜸𝒎𝟎
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𝑞𝑢 =  ( 1.35 ×  𝐺 +  1.5 ×  𝑄) ×

𝑔

2
+ (1.35 × 𝐺𝑐𝑜𝑟𝑛𝑖𝑒𝑟𝑒) 

𝑞𝑢 = 0.929
𝑘𝑛

𝑚
 

𝑀𝑠𝑑 =
0.929 ∗ 1.52

8
= 0.26 𝑘𝑛.𝑚 

𝑀𝑝𝑟𝑑 =
1.55 ∗ 235 ∗ 10−3

1
= 0.36 𝐾𝑛.𝑚 

𝑀𝑠𝑑 < 𝑀𝑝𝑟𝑑 → 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑒𝑟 

d. Vérification au cisaillement : 

On verifie la condition 𝑽𝒔𝒅 < 𝑽𝒑𝒍𝒓𝒅 

Vsd = qu ∗
l

2
= 0.69Kn 

𝐴𝑣𝑧 = 1,04 ∙  ℎ ∙  𝑡 =  1,04 ∙  40 ∙  5 ∙ 10−2 =  2,08𝑐𝑚2 

𝑉𝑝𝑙𝑟𝑑 =
𝐴𝑣𝑧 ∗ 𝑓𝑦

𝛾𝑚0 ∗ √3
= 28,22 KN 

𝑉𝑠𝑑 < 𝑉𝑝𝑙𝑟𝑑 → 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑒𝑟 

Toutes les conditions sont vérifiée alors la cornière L40×40×4 convient 

comme cornière de Support. 

3.7.3  Pré dimensionnement du limon 

Le limon est l’élément qui supporte le poids total de l’escalier et qui permet 

aux marches de prendre appuis. 

Une volée contient deux limons, et chaque limon doit supporter la moitié des charges et 
des surcharges exercées sur la volée 

 

Figure 60. schema statique de limon  

A. Evaluation des charges sur le limon : 
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• Charge permanentes : 

− Poids estimé du limon (UPN 160) : 0,188 = 0,188 KN/m. 

− Cornière (L40×40×4) : (2×0,0218×16×1,1) /2 = 0,38 KN/m. 

− Tôle striée d’épaisseur e=5mm :(0,005×78,5×1,1) /2 = 0,216 KN/m². 

− Garde-corps :0,02×78,5 = 1,57 KN/m². 

− Charge totale sur le limon : G = 0.188+0.38+0.216+1.57 = 2,382 KN /ml 

− La longueur d’une marche : 1,2 m 

• Charges d’exploitation : 

𝑄 =  (2,5 × 1,1)/2 = 1,375 𝑘𝑁/𝑚² 

La charge revenant au limon est : 

𝑞𝑠𝑒𝑟 =  2,354 +  1,375 =  3,73 𝑘𝑛/𝑚 

B. Condition de flèche : 

Il faut vérifier que fcal ≤ fadm 

Avec : 

𝑓𝑐𝑎𝑙 =
5 ×  𝑞𝑠𝑒𝑟 ×  𝑙4

384 ×  𝐸 ×  𝐼𝑦
≤ 𝑓𝑎𝑑𝑚 =

𝑙

250
 

⇒ 𝐼𝑦 >
250 ×5 × 𝑞𝑠𝑒𝑟 × 𝑙3

384 × 𝐸
=

250 ×5 × 3.73 × 53

384 × 21000× 10−2
=  722.73 𝑐𝑚4. 

Soit l’UPN 160 est vérifier 𝐼𝑦 =  925 𝑐𝑚4 

𝑓𝑐𝑎𝑙 =
5 ×  3.73 ×  54

384 ×  21000 ×  925
= 1,56𝑐𝑚 <

5

250
= 2𝑐𝑚

→ 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑒𝑟 

C. Vérification à la résistance : 

G=2,354 KN.      Q=1,375 KN. 

𝑃𝑢 =  (1.35 ×  𝐺)  + (1.5 ×  𝑄)  =  1.35(2.354) +  1.5(1.375)  

𝑃𝑢 =  5.24 𝐾𝑁/𝑚. 

Le limon est considéré comme une poutre isostatique, alors on utilise la 

méthode de la résistance des matériaux pour calculer les réactions aux appuis 

et le moment maximal. 

𝛴𝐹𝑣 =  0 ⇒  𝑅𝐴 +  𝑅𝐵 =  26.2 𝐾𝑁. 

𝛴𝑀/(𝐴, 𝐵)  =  0 ⇒  { 𝑅𝐴 =  13.1 𝐾𝑁 , 𝑅𝐵 =  13.1 𝐾𝑁 
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D. Calcul des efforts internes : 

0 ≤  𝑥 ≤  5 𝑚         𝑀𝑍 =  13.1𝑥 −  2,62𝑥2. 

                                     𝑇𝑦 =  5.24 𝑥 −  13.1 . 

Pour 𝑥 =  0 𝑚 ⇒       𝑇𝑦 =  −13.1 𝐾𝑁 

                                    𝑀𝑧 =  0 𝐾𝑁.𝑚 

Pour 𝑥 =  5 𝑚 ⇒   𝑇𝑦 =  5.24 ×  5 −  13.1 =  13.1 𝐾𝑁. 

                                   𝑀𝑧 =  13.1 ×  5 −  2,62 ×  5² =  0 𝐾𝑁. 

𝑇𝑦 =  0 ⇒  𝑥 =
13.1

5.24
=  2,5 𝑚. 

Le moment est maximum est pour x=2,5 m < 5 m 

⇒ 𝑀𝑧 =  13.1 ×  2,5 −  2,62 ×  2,5² =  16,37 𝐾𝑁.𝑚 

𝑀𝑅𝑑 = 𝑊𝑝𝑙𝑦 ×
𝑓𝑦

𝛾𝑚0
= 138 ×  10 − 3 ×

235

1
=  32,43 𝐾𝑁.𝑚 

𝑀𝑅𝑑 =  32,43 𝐾𝑁.𝑚 >  𝑀𝑆𝑑 =  16.37 𝐾𝑁.𝑚  ⇒ condition vérifiée 

Les conditions de résistance sont vérifiées, on adopte des limons UPN 160. 

3.8  Dimensionnement du plancher  

Notre plancher à usage bureau est constitué de solives en acier et des 

planches en bois.  

− Dans ce chapitre le calcule se fera avec calcule manuelle et le 

dimensionnement du bois avec logiciel<robot > 

 

Figure 61. Schéma des composants du plancher  
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3.8.1  Méthode de construction (Réalisation) : 

Le calcul de plancher se fait en deux phases : 

▪ Phase de construction : Les charges de la phase finale sont : 

− Poids propre des panneaux en bois. 

− Surcharge de construction (ouvrier). 

▪ Phase finale : Les charges de la phase finale sont : 

− Poids propre des panneaux en bois. 

− Surcharge d’exploitation. 

− Finition (le parquet). 

 

Figure 62. Schéma de la disposition des solives. 

3.8.2  Dimensionnement de la planche en bois  

Calcule avec logiciel (robot) 

 

Figure 63. Schémas des distances entre chaque solive sur robot  

• Détail sur la planche en bois dimensionné sur robot : 
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CALCUL DES STRUCTURES BOIS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

--------- 

NORME :CB71 

TYPE D'ANALYSE :Vérification des pièces 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

--------- 

FAMILLE :  

PIECE :1  Poutre bois_1 POINT :3 COORDONNEE :   x = 0.17 L = 0.50 

m 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

---------CHARGEMENTS : 
Cas de charge décisif :3 EU  1*1.35+2*1.50 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

MATERIAU : 
CB_RESIN C18 Humidité du bois:  18.00 % 

 Variation de l'humidité :  0.00 % 

------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------

--------- 

  PARAMETRES DE LA SECTION :  PLANCHE 

ht=3.0 cm      

bf=15.0 cm  Ay=30.00 cm2  Az=30.00 cm2  Ax=45.00 cm2  

ea=1.5 cm  Iy=33.75 cm4  Iz=843.75 cm4  Ix=-7256.25 cm4  

es=1.5 cm  Wely=22.50 cm3  Welz=112.50 cm3 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

--------- 

CONTRAINTES DE CALCUL : CONTRAINTES ADMISSIBLES : 
 Sig_b = 5.00 MPa  

  SigF_b = 8.00 MPa 

SigFy = My/Wely coef.humcom = 0.88 

 = -0.02/22.50 = -0.73 MPa coef.humflex = 0.94 

  coef.angle = 1.00 

 coef.haut = 1.80 

  coef.larg = 1.00  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

--------- 

PARAMETRES DE DEVERSEMENT : 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

--------- 

PARAMETRES DE FLAMBEMENT : 

en y : en z : 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
FORMULES DE VERIFICATION : 
Sig_adm = Tau_b*coef.humcom = 0.90*0.88 = 0.79 MPa 

|Sig'Tz| = | -0.06 | < 0.79 MPa 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

--------- 

DEPLACEMENTS LIMITES 
P_inf = 0.00 %   Partie des charges d'exploitation considérée de longue durée 

Flèches   

uy = 0.00e+000 cm  <  uy max = L/200.00 = 1.50e+000 cm   Vérifié 

Cas de charge décisif :1 G 
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uz = uz_ld*Theta_z + uz_i = 6.27e-004*1.00 + 5.72e-003 = 6.35e-003 cm <  uz max = L/200.00 = 

1.50e+000 cm   Vérifié 

Cas de charge décisif :1*1 + 1*2 

Déplacements  Non analysé 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

--------- 

Profil correct !!! 
 

3.8.3  Vérification des solives 

3.8.3.1  Phase de réalisation : 

Poids propre du bois : Gb = 5 KN/m2 

Surcharge de construction (ouvrières) : Qouv= 1, 00 KN/m2 

• Combinaisons de charge 

D’après notre disposition des solives on a l’entraxe esolive = 0.5m 

- ELU : qu=(1,35G+1,5Q) *esolive= (1,35*5 +1, 5*1) 0.5= 4.125 KN/m. 

- ELS:   qs= (G+Q) *esolive= (5+1) *0.5 = 3 KN/m. 

Le pré dimensionnements se fait par la condition de la flèche suivant : 

𝑓𝑐𝑎𝑙 ≤ 𝑓𝑎𝑑Avec :  f𝑎𝑑=
L

200
   

     

Iy> 200 ∗
5∗3∗10−2∗4003

384∗E
= 238.09cm4  

On a 𝐼𝑦 > 238.09𝑐𝑚4 soit un IPE120 avec  𝐼𝑦 =  317.80 𝑐𝑚4 

• Vérification de la condition de résistance : 

On a des profilés en I → section de classe 1. 

En prenant compte du poids du profilé 

qu= 4.125 +0, 104*1,35 = 4.265 KN/m. 

qs= 3+ 0, 158 = 3.158KN/m. 

Il faut vérifier que : Msd<Mplrd avec : Msd=
qu∗ l2

8
 

𝑀𝑠𝑑 =
𝑞𝑢 ∗  𝑙2

8
= 𝑀𝑠𝑑 =

4.26 ∗  42

8
= 8.52 𝐾𝑁.𝑚 
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𝑀𝑝𝑙𝑟𝑑 =

𝑊𝑝𝑙𝑦 ∗  𝑓𝑦

𝛾𝑚1
 ==

60.73 ∗  23.5

1.1
= 12.97 𝐾𝑁.𝑚 

𝑀𝑠𝑑 = 8.52 𝐾𝑁. 𝑚 < 𝑀𝑟𝑑 = 12.97 𝐾𝑁.𝑚. → la condition de résistance est 

vérifié. 

• Vérification de l’effort tranchant  

On doit vérifier que : Vsd < Vplrd 

𝑉𝑠𝑑 ==
𝑞𝑢 ∗  𝑙

2
= 8.52 𝐾𝑁 

𝑉𝑝𝑙𝑟𝑑 =
𝐴𝑣𝑧 (

𝑓𝑦

√3
)

𝛾𝑚1
= 77.83 𝐾𝑁 

𝑉𝑠𝑑 = 8.52  𝐾𝑁 < 𝑉𝑝𝑙 𝑟𝑑 = 77.83  

                     → 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑣é𝑟𝑖𝑓𝑖𝑒𝑟. 

𝑉𝑠𝑑 = 8.52  𝐾𝑁 <  0, 5 ∗ 𝑉𝑝𝑙 𝑟𝑑 =  38.915 𝐾𝑁  

→ 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑣é𝑟𝑖𝑓𝑖𝑒𝑟 

Pas d’interaction entre l’effort tranchant et le moment fléchissant donc le 

moment résistant ne sera pas réduit. 

Toutes les conditions sont vérifiées. 

3.8.3.2  Phase finale : 

 

Figure 64. Schéma statique de la solive 

- Poids propre du bois : Gb = 5 KN/m2 

- Poids propre du parquet :Gp= 0.1022 KN/m² 

- Charge d’exploitation : Q= 2.5  KN/m2 

• Combinaisons de charge 

qu=5.459 KN/m 

qs=3.905 KN/m 
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𝐼𝑦 >  200 ∗

5 ∗ 3.905 ∗ 10−2 ∗ 4003

384 ∗ 𝐸
 = 309.920𝑐𝑚4 

⇒ on opte pour un IPE120 

• Vérification de la condition de résistance : 

Msd=10.91 KN.m<Mrd =12.97 KN.m.  

→la condition de résistance est vérifié. 

• Vérification de l’effort tranchant 

𝑉𝑠𝑑 =  10.918 𝐾𝑁 < 𝑉𝑝𝑙 𝑟𝑑 = 77.83 𝐾𝑁 → 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑣é𝑟𝑖𝑓𝑖𝑒𝑟. 

𝑉𝑠𝑑 = 10.918 𝐾𝑁 <  0, 5 ∗ 𝑉𝑝𝑙 𝑟𝑑 =  38.915 𝐾𝑁 → 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑣é𝑟𝑖𝑓𝑖𝑒𝑟. 

3.8.4  Calcul de la poutre maîtresse 

Les poutres porteuses (sommiers) sont des éléments structuraux qui 

permettent de supporter les charges des planchers et les transmettent aux 

poteaux. Elles sont sollicitées principalement par un moment de flexion. 

Caractéristiques du plancher : 

− Portée du sommier : L = 6m 

− Entre axe des sommiers : e sommier = 4m 

− Entre axe des solives : e solive = 0.5m 

− Charges permanentes du plancher : G = 5.10 KN/m2 

− Surcharges d’exploitation : Q = 2,5KN/m2 

− Poids de la solive : G solive= 0,104 KN/m 

− Les solives exercent des charges concentrées sur le sommier avec : 

Psolive= Gsolive .esommier= 0.104*4 = 0.416 Kn 

 

Figure 65. Schéma statique Sommier sous charge répartie 

𝑞𝑠 = (𝐺𝑝 + 𝑄) ∗ 𝑒 𝑠𝑜𝑚𝑚 + 𝑛 ∗
𝑃𝑠𝑜𝑙

𝑒 𝑠𝑜𝑙
= 33.104

𝐾𝑛

𝑚
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3.8.4.1  Dimensionnement de la poutre maitresse 

𝑓𝑐𝑎𝑙 ≤ 𝑓𝑎𝑑𝑚 =
𝑙

250
 

 𝑓𝑐𝑎𝑙 =
5 ∗ 𝑞 ∗ 𝑙4

384 ∗ 21000
  →  𝐼𝑦 ≥

250 ∗ 5 ∗ 𝑞 ∗ 𝑙3

384 ∗ 21000
= 11083.92𝑐𝑚4 

 

Soit un IPE330 avec 𝐼𝑦 =  11766,9 𝑐𝑚4  

3.8.4.2  Résistance de la section au cisaillement : 

𝑞𝑢 =  1, 35(𝐺 ∗  𝐿 +  𝐺𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒) +  1, 5 ∗ 𝑄 ∗ 𝑒𝑠𝑜𝑚𝑚𝑖𝑒𝑟 

 𝑞𝑢 =  56.97 𝑘𝑛/𝑚𝑙 

𝑉𝑠𝑑 = 𝑞𝑢 ∗
𝑙

2
= 170.91𝑘𝑛        𝑉𝑝𝑙𝑟𝑑 =

𝐴𝑣𝑧∗𝑓𝑦

𝛾𝑚1√3
= 379.89𝑘𝑛  

                    Vsd < 𝑉𝑝𝑙𝑟𝑑 → 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑒𝑟  

𝑉𝑠𝑑 < 0.5 𝑉𝑝𝑙𝑟𝑑 → 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑒𝑟  

3.8.4.3  Vérification de la résistance 

𝑀𝑠𝑑 < 𝑀𝑝𝑙𝑟𝑑  

𝑀𝑠𝑑 = 𝑞 ∗
𝑙2

8
= 170.91 𝑘𝑛.𝑚  

𝑀𝑝𝑙𝑟𝑑 = 𝑊𝑝𝑙𝑦 ∗
𝑓𝑦

𝛾𝑚1
= 171.82𝑘𝑛.𝑚 →  𝑀𝑠𝑑 < 𝑀𝑝𝑙𝑟𝑑 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑒𝑟  

Toutes les conditions sont vérifiées donc on opte pour IPE330 pour les 

poutres maitresses. 
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4 CHAPITRE 4                           

MODELISATION ET ETUDE SISMIQUE 

4.1  Introduction. 

Cet objectif ne peut être atteint qu’avec un calcul adéquat tout en respectant 

la réglementation en vigueur. Dans notre modélisation on a utilisé le logiciel 

des éléments finis Robot version 2018. 

4.2  Modélisation 3D de la structure 

La modélisation revient à représenter un problème physique possédant un 

nombre infini de degré de liberté (DDL) par un modèle ayant un nombre fini 

de DDL, et qui reflète avec une bonne précision les paramètres du système 

d’origine à savoir : la masse, la rigidité et l’amortissement.  

En d’autres termes, La modélisation d’une structure consiste à établir un 

modèle à partir des plans architecturaux (Modèle réel) de la construction, et 

d’y ajouter les modifications nécessaires pour une approche du meilleur 

comportement possible et d’une résistance optimale de la structure sous 

l’action des différentes charges. 
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Figure 66. Vue en 3D de la structure. 

4.3  Pré dimensionnement des éléments principaux 

Le prédimensionnement des sections des éléments sera effectué 

automatiquement par le logiciel robot. 

Avant de commencer le processus de pré dimensionnement, il est nécessaire 

de définir des barres ou des groupes (familles). La vérification de ces barres 

peut ensuite être effectuée via la boîte de dialogue Calculs. 

La procédure de base est la suivante : 

1-Cliquez sur le menu Dimensionnement ensuite sur Dimensionnement des 

barres en acier. 

2-Une boîte de dialogue similaire à celle de dessous (Définitions) apparait, 

nous permettant de définir des groupes ou des   familles. 

 

Figure 67. Boite de dialogue définition 

➢ Onglet famille : Cet onglet permet de définir des groupes de barres. 
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• Numéro : Sélectionnez un numéro de groupe ou cliquez 

sur Nouveau pour en créer un qui Permet d'ajouter un groupe 

(famille) à la liste existante. 

• Données de base 

− Liste de pièces : Spécifiez la liste des barres qui appartiennent à un 

groupe défini. 

− Nom : Saisissez le nom du groupe. (poteau ; poutre; poutre.s ;...) 

− Matériau : Sélectionnez un matériau pour le groupe de barres (dans 

notre cas on met acier) 

− Sections : Ouvre la boîte de dialogue Sélection des sections qui vous 

permet de sélectionner les types de sections qui seront utilisés lors des 

processus de vérification et de dimensionnement. 

 

Figure 68. Boite de dialogue sélection des pièces 

3-Dans Barre d’outils cliquez sur      une boite de dialogue apparait, cliquez 

sur l’onglet Groupe choisir liste des groupes nécessaires.   
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Figure 69. Boite de dialogue sélection 

4-Utilisez la boîte de dialogue Calculs pour spécifier les options de 

vérification et les états limites, puis cliquez sur Calculs. 

 

Figure 70. Boite de dialogue calculs 

5-une fois le calcul terminé, un tableau apparait, choisir la section de profilé 

la plus optimale. 

4.3.1  Pré dimensionnement des poteaux 

Les poteaux sont des éléments verticaux qui transmettent les efforts 

provenant des charges permanentes et des surcharges d’exploitations aux 

fondations. Les moyens de transmettre ces charges verticales sont liés au 

système structural particulier utilisé pour la conception de l'ossature 

Famille 11                          poteaux 

Du point de vue de la mécanique des structures, les poteaux sont des éléments 

verticaux soumis principalement à de la compression. Leur résistance est 

notamment limitée par le risque de flambage 
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− En suivant les étapes mentionnées ci-dessus, nous saisissons le numéro 

de famille correspondant aux types de barres poteau (1) dans la 

rubrique de dimensionnement des familles, et de cocher sur type d'état 

limite comme indiqué sur la figure ci-dessous, puis nous cliquons sur 

Calculer. 

− Après avoir lancé le calcul, le logiciel nous fournis une liste des   

− Profilés, les résultats sont donnés sous forme d’un tableau dans la 

figure ci-après : 

 

Figure 71. Pré dimensionnement du poteau avec robot  

        On opte pour HEA 450 pour les poteaux  

Le pré dimensionnement des traverses, et contreventement est basées 

sur le même principe que les poteaux. 

 Puis On lance le calcul, et nous obtenons les résultats listés dans le 

tableau ci-dessous. 

 Récapitulation des sections adoptées aux différents éléments : 

Tableau 37. Récapitulatifs des sections adoptées après le pré dimensionnement 

Élément Section 

Poteaux HEA 450 

Traverses IPE400 

Contreventement verticale 2CAE 120*8 

Contreventement horizontale CAE 100*10 
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4.4  Vérification par rapport aux exigences de 

RPA99/2003  

4.4.1  Période de vibrations 

Le tableau suivant montre les 10 premiers périodes de vibration de la 

structure étudie :   

 

Figure 72. Résultats de mode propre. 

Remarque : 

Le taux de participation de la masse ne dépasse pas le seuil de 90% dans les 

deux sens X et Y, même si on augmente le nombre de mode, donc on prend en 

considération les modes qui ont une participation massique de plus de 5%  

Ou que tous les modes ayant une masse modale effective supérieure à 

5% de la masse totale de la structure soient retenus pour la 

détermination de la réponse totale de la structure. (Article 4.3.4 RPA99) 

4.4.2  Deformation de la structure  

La déformation de la structure suivant les modes sur chaque direction (X, Y et 

Z) sont présentés sur les figures ces dessus : 
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1er mode : T= 0.47s Translation suivant X-X.  

 

 

 

Figure 73. Mode de déformation (1). 
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2eme mode : T= 0.47s Translation suivant Y-Y 

 

 

Figure 74. Déformation mode 2 
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3eme mode : T= 0.43s Translation suivant Z-Z 

 

 

Figure 75. Déformation mode 2 

4.5  Vérification de l’effort sismique a la base  

La force sismique totale à la base de la structure est alors donnée par : 

Vst =
A ×  Dx,y  ×  QX,Y

R
×  W 

Calcul du Facteur d’amplification dynamique moyen « D » : 

Donné par la formule 4.2 du RPA en fonction de la catégorie du site 

d’implantation de l’ouvrage du facteur de correction d’amortissement (𝜂) et 

de la période fondamentale de la structure (T). 
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• 𝑇 : Période fondamentale du bâtiment donné par la formule 4.6 

duRPA99 

• 𝐶𝑇: Coefficient qui dépend du système de contreventement et du type 

de remplissage (Portiques auto stables en acier avec remplissage en 

maçonnerie) donné par le Tableau 4.6 du RPA ⇒ Ct = 0,05  

𝑇 = 𝐶𝑡 ∗ ℎ𝑛
3

4     ⇒   T= 0,209s 

𝑇<𝑇2……⟹𝐷=2,5𝜂       ⇒      D = 2,5   

Poids total de la structure « W » 

Poids total de la structure donné par la formule 4-5 du RPA. 

𝑊=𝑊𝐺𝑖+𝛽𝑊𝑄𝑖 

Avec : 

• 𝑊𝐺𝑖: Poids du aux charges permanentes et a celle des équipements 

fixes éventuels. 

• 𝑊𝑄𝑖: Poids du aux charges d’exploitations. 

• 𝛽 : Fonction de pondération selon la nature et la durée de la charge. 

𝛽 = 0, 2 ………………………….  Tableau 4.5 RPA 99/2003 

W = 81245 Kg extrait du robot  

D’après le RPA 99/version 2003 article 4.2.3, la force sismique totale 𝑽, 

appliquée à la base de la structure, doit être calculée successivement dans les 

deux directions orthogonales selon la formule : 

𝑣𝑠𝑡𝑥 = 𝑣𝑠𝑡𝑦 =
0.1 ×  2.5 × 1.15

4
×  812.45 = 58.39 KN 
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4.5.1  Résultats de force sismique 

Selon l’article 4.3.6 du RPA99/2003, la résultante des forces sismique à la 

base 𝐕𝐝𝐲𝐧 obtenue par la combinaison des valeurs modales ne doit pas être 

inférieure à 80% de la résultante des forces sismiques déterminée par la 

méthode statique équivalente Vst.   

Si Vdyn< 0.8 Vst, il faudra augmenter tous les paramètres de la réponse 

(forces, déplacements, moments) dans le rapport :  

𝐫 =
𝟎. 𝟖 × 𝐕𝐬𝐭

𝐕𝐝𝐲𝐧

 

− Vérification des efforts tranchant  

D’après le fichier des résultats du Robot nous avons un effort tranchant 

dynamique à la base donne par les deux spectres suivant X et Y : 

                 𝑽𝒅𝒚𝒏
𝑿 =82.69 kn 

 𝐕𝐝𝐲𝐧 

                 𝑽𝒅𝒚𝒏
𝒀 =15.96 kn  

Tableau 38. Vérification d’effort tranchant 

Résultats des 
forces 

sismiques 
𝐕𝐝𝐲𝐧 (𝐊𝐍)  𝐕𝐬𝐭 (𝐊𝐍) 𝟎. 𝟖 × 𝐕𝐬𝐭(𝐊𝐍) 𝐕𝐝𝐲𝐧 > 0.8 × 𝐕𝐬𝐭 

Sens X-X 82.69 58.39 46.71 Vérifiée 

Sens Y-Y 15.96 58.39 46.71 Non Vérifiée 

 

On remarque que la condition de RPA n’est pas vérifiée dans le sens (Y-Y).  

Vdyn < 0.8Vst, il faudra augmenter tous les paramètres de la réponse (forces, 

déplacements, moments,) de la valeur calculée par le rapport  

                                                       R= 0.8 ×
𝑉𝑠𝑡

𝑉𝑑𝑦𝑛 
 

Soit : R = 2.92
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5 CHAPITRE 5                             

VERIFICATION DES ELEMENTS 

PRINCIPAUX 

5.1  Introduction 

Pour satisfaire aux exigences de résistance et d'utilisation d'une structure, 

CCM 97s'appuie sur les vérifications aux états limites. Les états limites 

ultimes (ELU) sont associés à la ruine de la structure tandis que les états 

limites de service (ELS) correspondent à des états au-delà desquels les 

critères d'exploitation normale ne sont plus satisfaits 

En ce qui concerne les vérifications aux ELU, CCM 97 fait une large place au 

calcul plastique. La résistance de la structure mixte peut être déterminée par 

un calcul plastique pour les sections soumises à la traction, à la compression 

ou à la flexion chaque fois que ces sections sont de classe1 ou 2. Le calcul 

plastique est également utilisé pour déterminer la résistance à l'effort 

tranchant. Toutefois, la résistance élastique peut être utilisée dans tous les cas 

sans restriction. 

La vérification des éléments principaux ce fera à l’aide du logiciel robot. 

5.2  Vérification des diagonales de la poutre au vent 

La diagonale la plus sollicitée (N°322 sous 1.35G+1.5W2+Q) est illustrée dans 

la figure suivante 
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 Figure 76. La diagonale de la poutre au vent la plus sollicité 

L’effort normal sollicitant le plus défavorable calculé par le logiciel robot est 

N = 37.82 KN 

D’après [𝑨𝒓𝒕 𝟖. 𝟒. 𝟑 −  𝑹𝑷𝑨𝟗𝟗𝒗𝟐𝟎𝟎𝟑] toutes les barre des palées triangulées 

doivent être calculées pour résister à 1.25 fois la force déterminée par la 

méthode numérique 

Donc : Nsd = 37.82 × 1.25 = 47.275 Kn 

5.2.1  Vérification à la traction  

La vérification à faire est comme suite : 

𝑁𝑠𝑑 ≤  𝑁𝑟𝑑 = 𝐴 ×
𝑓𝑦

𝛾𝑚1
  Avec : A = 19.20 cm² 

Donc : Nsd = 37.82 KN ≤ Nrd = 288.35 KN condition vérifier 

 

Figure 77.  Vérification de (CAE100X10) avec logiciel Robot 
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5.2.1  Vérification avec logiciel robot  

 

Figure 78. Vérification de contreventement horizontale avec logiciel robot 

                Note de calcul robot 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

--------- 

NORME:    NF EN 1993-1:2005/NA:2007/AC:2009,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
TYPE D'ANALYSE:   Vérification des familles 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

--------- 

FAMILLE:   13  poutre au vent      

PIECE:   322   POINT:   1 COORDONNEE:   x = 

0.00 L = 0.00 m 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

CHARGEMENTS: 
Cas de charge décisif:   39 1.35G+1.5W2++Q  1*1.35+36*1.50+2*1.00 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

--------- 

MATERIAU: 
ACIER E24       fy = 235.00 MPa            

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

   PARAMETRES DE LA SECTION:  CAE 100x10 

h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=10.0 cm  Ay=10.00 cm2  Az=10.00 cm2  Ax=19.15 cm2  

tw=1.0 cm  Iy=176.70 cm4  Iz=176.70 cm4  Ix=6.33 cm4  

tf=1.0 cm  Wely=24.61 cm3  Welz=24.61 cm3  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

--------- 

EFFORTS INTERNES ET RESISTANCES ULTIMES: 
N,Ed = -37.82 kN   My,Ed = -4.23 kN*m  Mz,Ed = -0.23 kN*m  Vy,Ed = -0.10 kN 

Nt,Rd = 450.13 kN  My,el,Rd = 5.78 kN*m  Mz,el,Rd = 5.78 kN*m Tau,y,max,Ed = -

0.15 MPa 

  My,c,Rd = 5.78 kN*m  Mz,c,Rd = 5.78 kN*m Vz,Ed = 1.86 kN 

     Tau,z,max,Ed = 2.70 

MPa 

   Tt,Ed = -0.01 kN*m 

   Classe de la section = 

3 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

--------- 

     PARAMETRES DE DEVERSEMENT:  
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------

--------- 

PARAMETRES DE FLAMBEMENT: 

      en y:       en z:  
       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --
--------- 
FORMULES DE VERIFICATION:  
Contrôle de la résistance de la section: 

N,Ed/Nt,Rd + My,Ed/My,c,Rd + Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.83 < 1.00   (6.2.1(7)) 

(Tau,y,max,Ed + Tau,ty,Ed)/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6-7) 

(Tau,z,max,Ed + Tau,tz,Ed)/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.03 < 1.00   (6.2.6-7) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

--------- 

Profil correct !!!* 

 

Conclusion : 

Le profilé choisi CAE 100×100×10 convient comme diagonale de la poutre au 

vent pour la structure. 
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5.3    Vérification des diagonales de la palée de stabilité 

La diagonale la plus sollicitée (N°138 sous 1.35G+1.5T+Q) est illustrée dans 

la figure suivante 

 

Figure 79. La diagonale de la palée de stabilité la plus sollicité 

L’effort normal sollicitant le plus défavorable calculé par le logiciel robot est 

N = 142.36 KN 

Nsd = 142.36 × 1.25 = 177.95 KN 

5.3.1  Vérification à la traction  

La vérification à faire est comme suite : 

𝑁𝑠𝑑 ≤  𝑁𝑟𝑑 = 𝐴 ×
𝑓𝑦

𝛾𝑚1
 

Avec : A = 18.7 cm² 

Donc : Nsd = 177.95 KN ≤ Nrd = 439.45 KN condition vérifiée 

 

Figure 80. Vérification de (2CAE × 120 × 120) avec logiciel Robot 
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5.3.2  Vérification avec logiciel robot  

 

Figure 81. Vérifications des contreventements vertical avec logiciel robot 

             Note de calcul robot 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

--------- 

NORME:    NF EN 1993-1:2005/NA:2007/AC:2009,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
TYPE D'ANALYSE:   Vérification des familles 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

--------- 

FAMILLE:   14  Palier de stabilité     

PIECE:   138   POINT:   1 COORDONNEE:   x = 

0.00 L = 0.00 m 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

--------- 

CHARGEMENTS: 
Cas de charge décisif:   32 1.35G+ 1.5T+Q  1*1.35+6*1.50+2*1.00 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

MATERIAU: 
ACIER E24       fy = 235.00 MPa            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

--------- 

   PARAMETRES DE LA SECTION:  2 CAE 120x8 

h=12.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 
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b=29.0 cm  Ay=19.20 cm2  Az=17.28 cm2  Ax=37.48 cm2  

tw=0.8 cm  Iy=510.80 cm4  Iz=1737.17 cm4  Ix=7.92 cm4  

tf=0.8 cm  Wely=58.18 cm3  Welz=119.80 cm3  

 Weff,y=58.18 cm3 Weff,z=119.80 cm3 Aeff=37.48 cm2 

 Attention:  Profilé de classe 4 ! Le logiciel ne fait pas l'analyse complète de la classe 4 pour ce type de 

profilé, mais il les analyse comme les sections de classe 3.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

--------- 

EFFORTS INTERNES ET RESISTANCES ULTIMES: 
N,Ed = 142.36 kN   My,Ed = -1.57 kN*m  Mz,Ed = 5.28 kN*m  Vy,Ed = 1.49 kN 

Nc,Rd = 880.84 kN  My,Ed,max = -1.57 kN*m  Mz,Ed,max = 5.28 kN*m Tau,y,max,Ed = 0.86 

MPa 

Nb,Rd = 568.69 kN  My,c,Rd = 13.67 kN*m  Mz,c,Rd = 28.15 kN*m Vz,Ed = 1.05 kN 

     Tau,z,max,Ed = 0.61 

MPa 

   Tt,Ed = -0.00 kN*m 

   Classe de la section = 

4 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

--------- 

     PARAMETRES DE DEVERSEMENT:  
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------

--------- 

PARAMETRES DE FLAMBEMENT: 

      en y:       en z: 
Ly = 3.20 m  Lam_y = 0.92  Lz = 3.20 m  Lam_z = 0.50  

Lcr,y = 3.20 m  Xy = 0.65  Lcr,z = 3.20 m  Xz = 0.88  

Lamy = 86.79  kyy = 1.02  Lamz = 47.06  kyz = 0.95 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

--------- 

FORMULES DE VERIFICATION:  
Contrôle de la résistance de la section: 

N,Ed/Nc,Rd + My,Ed/My,c,Rd + Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.39 < 1.00   (6.2.1(7)) 

sqrt(Sig,x,Ed*^2 + 3*Tau,z,max,Ed^2)/(fy/gM0) = 0.39 < 1.00   (6.2.1.(5)) 

Tau,y,max,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.01 < 1.00   (6.2.6.(4)) 

Tau,z,max,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(4)) 

Contrôle de la stabilité globale de la barre: 

Lambda,y = 86.79 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 47.06 < Lambda,max = 210.00    STABLE 

N,Ed/(Xmin*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.47 

< 1.00   (6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xmin*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.46 

< 1.00   (6.3.3.(4)) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

Profil correct !!! 
 

Conclusion : 

 Le profilé choisi 2CAE × 120 × 120 × 8 convient comme diagonale de la palée 

de stabilité pour la structure 
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5.4  Vérification des traverses 

La traverse la plus sollicitée (N°25 sous G+1.5W2) est illustré dans la figure 

suivante : 

 

Figure 82. La traverse la plus sollicitée 

Les efforts sollicitant les plus défavorables calculés par le logiciel robot sont  

Nsd=47.16 KN (Correspondant) 

Vsd= 61.27 KN (Correspondant)  

Msd=170.98 KN.m (Max) 

5.4.1  Détermination de la classe de la section transversale : 

- La classe du profilé 

𝛼 =
1

𝑑
(
𝑑+𝑑𝑐

2
)≤ 1     avec dc=

𝑁𝑠𝑑

𝑡𝑤×𝑓𝑦
 =

47.16 K

𝑡𝑤×𝑓𝑦
=2,33 cm 

Donc  𝛼 = 0,52 ≤ 1 

𝑑

𝑡𝑤
=

331

7
=47,28 ≤

396𝜀

13𝛼−1
= 67,23 ⇒ Vérifiée 

La section de IPE 400 est de classe 01  
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5.4.2  Vérification de la résistance de la section transversale : 

- Vérification de l’effort tranchant : 

La vérification à faire est comme suit : 

𝑉𝑠𝑑 ≤ 0,5 𝑉𝑝𝑙𝑟𝑑 

𝑉𝑝𝑙𝑟𝑑 = 𝐴𝑣𝑦 ∗
𝑓𝑦

𝛾𝑚1 ∗ √3
=

48,6 ∗ 23.5

√3
= 659 ,40𝐾𝑛 

 

Vsd= 61.27 KN ≤   0,5 Vplrd = 329,7 kn ⟾ la condition vérifiée 

- Vérification de l’effort normale : 

La vérification à faire est comme suit : 

Nsd ≤ min (0.25Npl, Rd ;  0.5 ∗ 𝐴𝑤 ×
𝑓𝑦

𝛶𝑀0
) 

Aw= A − 2 × b × tf= 35.9 cm² 

𝑁𝑝𝑙, 𝑅𝑑 = 𝐴 ∗
𝑓𝑦

𝛾𝑚1
= 84.5 ∗

23.5

1
= 1985,7𝐾𝑛 

 

0.5 ∗ 𝐴𝑤 ×
𝑓𝑦

𝛶𝑀1
)= 0.5 ∗ 35,9 ×

23,5

1
)=421,825 KN 

Nsd=   47.16 KN < min  496,43; 421,825    = 421,825    KN 

- Vérification de moment fléchissant : 

La vérification à faire est comme suit : 

Msd≤ Mply .rd 

Msd= 170.98 KN. m ≤ 𝑀𝑝𝑙𝑦 =
𝑊𝑝𝑙𝑦∗𝑓𝑦

𝛾𝑚1
= 307,145 𝑘𝑛.𝑚 

5.4.3  Vérification de la résistance au phénomène d’instabilité : 

▪ Verification au flambement: 

La vérification à faire est comme suit : 

𝑁𝑠𝑑

𝑋𝑚𝑖𝑛×(
𝐴𝑓𝑦

𝛾𝑚1
)
+

𝑘𝑦×𝑀𝑦,𝑠𝑑

𝑤𝑝𝑙𝑦(
𝑓𝑦

𝛾𝑚1
)
≤1 

- Les longueurs de flambement : 
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Autour de l’axe  fort  y-y’  (dans le plan de l’âme) :  la traverse risque de 

flamber  sur toute sa longueur, donc la longueur de flambement lky= 7.58m 

Autour de l’axe faible z-z’ (dans le plan perpendiculaire de l’âme) : la traverse 

est empêchée de flamber sur toute sa longueur par les pannes, donc la 

longueur de flambement  lkz= 1,54 m 

- Calcul des élancements réduits et le coefficient de réduction 𝛘𝐦𝐢𝐧 

Pour l’IPE550, les rayons de giration sont :   iy= 16,55 cm                iz= 3.95 cm 

{
λy =

Lky

iy
= 45,80

λz =
Lkz

iz
= 38,98

}⇒{
λ̅y = 0,48

λ̅z = 0,41
} 

Détermination de la courbe de flambement de profilé 

{

ℎ

𝑏
= 2,22 > 1,2

𝑡𝑓 = 13,5 𝑐𝑚 < 40 𝑐𝑚
} 

Donc : 

Flambement / y’y : courbe (a) et λy= 0.48 ⟹ χy= 0.63 

Flambement / z’z : courbe (b) et λz= 0.41 ⟹ χz= 0.67 

∅𝑧=0,5[1 + αz(λ̅z − 0,2) + λ̅z2]=0,61 

∅𝑦=0,5[1 + αy(λ̅y − 0,2) + λ̅y2] = 0,64 

χmin= min( χy;   χz)=  (0,63 ; 0.64)  = 0.63 

- Calcul de coefficient Ky 

𝜇𝑦= × (2𝛽𝑀𝑦- 4) +(
Wpl,y  ×wel,y

Wel,y
) 

𝜇𝑦= 1,13≤ 0.9 

ky= 1 -
μy.Nsd

Xy.A.fy
= 0,88 

𝑁𝑠𝑑

𝑋𝑧×(
𝐴𝑓𝑦

𝑚1
)
+

𝑘𝑦×𝑀𝑦,𝑠𝑑

𝑤𝑝𝑙𝑦(
𝑓𝑦

𝑚1
)
=0,056 <1 condition vérifiée 

▪ Vérification au déversement : 

Calcul de l’élancement réduit vis-à-vis de déversement  λ̅lt 

λ̅lt = (
λlt

λ1
) √βw= 0,4 
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𝜆LT=
𝑙

𝑖𝑧

√𝑐1

[
 
 
 
 

[1+
1

20
(

𝑙
𝑖𝑧
ℎ
𝑡𝑓

)

2

]

]
 
 
 
 
0.125

= 41,01  

Avec : 

C1= 1.13  , λ1= 93.9ε , βW= 1      (pour les section de classe I) 

On remarque que  λ̅lt= 0,4 = 0,4  

⇒Donc il n’y pas de risque de déversement 

 

Figure 83. Vérification de (IPE400) avec logiciel Robot 

Le profilé choisi IPE400 est adéquat comme traverse. 

5.4.4  Vérification avec logiciel robot  

 

                  Figure 84. Vérification des traverses 

             Note de calcul robot : 
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CALCUL DES STRUCTURES ACIER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

--------- 

NORME:    NF EN 1993-1:2005/NA:2007/AC:2009,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
TYPE D'ANALYSE:   Vérification des pièces 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

--------- 

FAMILLE:        

PIECE:   25   POINT:   1 COORDONNEE:   x = 

0.90 L = 6.82 m 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

CHARGEMENTS: 
Cas de charge décisif:   17 1.35G+1.5W1++Q  1*1.35+2*1.00+34*1.50 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

--------- 

MATERIAU: 
ACIER E24       fy = 235.00 MPa            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

--------- 

   PARAMETRES DE LA SECTION:  IPE 400 

h=40.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=18.0 cm  Ay=48.60 cm2  Az=32.08 cm2  Ax=84.46 cm2  

tw=0.9 cm  Iy=23128.40 cm4  Iz=1317.82 cm4  Ix=46.80 cm4  

tf=1.4 cm  Wely=1156.42 cm3  Welz=146.42 cm3  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

--------- 

EFFORTS INTERNES ET RESISTANCES ULTIMES: 
N,Ed = 47.16 kN   My,Ed = -170.98 kN*m  Mz,Ed = 0.03 kN*m  Vy,Ed = 0.06 kN 

Nc,Rd = 1984.89 kN  My,el,Rd = 271.76 kN*m  Mz,el,Rd = 34.41 kN*m Tau,y,max,Ed = 0.02 

MPa 

Nb,Rd = 1047.60 kN  My,c,Rd = 271.76 kN*m  Mz,c,Rd = 34.41 kN*m Vz,Ed = -61.27 kN 

     Tau,z,max,Ed = -

19.07 MPa 

 Mb,Rd = 197.67 kN*m  Tt,Ed = -0.01 kN*m 

   Classe de la section = 

3 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

--------- 

     PARAMETRES DE DEVERSEMENT:  
z = 0.00 Mcr = 696.39 kN*m Courbe,LT - d XLT = 0.69 

Lcr,low=3.79 m Lam_LT = 0.62 fi,LT = 0.86 XLT,mod = 0.73 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

--------- 

PARAMETRES DE FLAMBEMENT: 

      en y:       en z: 
Ly = 7.58 m  Lam_y = 0.23  Lz = 7.58 m  Lam_z = 1.02  

Lcr,y = 3.79 m  Xy = 0.99  Lcr,z = 3.79 m  Xz = 0.53  

Lamy = 21.74  kzy = 1.00  Lamz = 95.90  kzz = 0.92 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

--------- 

FORMULES DE VERIFICATION:  
Contrôle de la résistance de la section: 

N,Ed/Nc,Rd + My,Ed/My,c,Rd + Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.65 < 1.00   (6.2.1(7)) 

sqrt(Sig,x,Ed^2 + 3*(Tau,y,max,Ed+Tau,ty,Ed)^2)/(fy/gM0) = 0.65 < 1.00   (6.2.1.(5)) 

(Tau,y,max,Ed + Tau,ty,Ed)/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 
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(Tau,z,max,Ed + Tau,tz,Ed)/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.14 < 1.00   (6.2.6-7) 

Contrôle de la stabilité globale de la barre: 

Lambda,y = 21.74 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 95.90 < Lambda,max = 210.00    STABLE 

My,Ed/Mb,Rd = 0.86 < 1.00   (6.3.2.1.(1)) 

N,Ed/(Xmin*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.83 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xmin*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.91 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

DEPLACEMENTS LIMITES 

   Flèches (REPERE LOCAL):   

uy = 0.0 cm  <  uy max = L/200.00 = 3.8 cm Vérifié 

Cas de charge décisif:   41 G+W2++Q  (1+2+36)*1.00 

   Déplacements (REPERE GLOBAL):  Non analysé 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

--------- 

Profil correct !!! 

5.5    Verification des poteaux  

 

Figure 85. Vérification des poteaux  

               Note de calcul robot  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

--------- 

NORME:    NF EN 1993-1:2005/NA:2007/AC:2009,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
TYPE D'ANALYSE:   Vérification des pièces 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

--------- 

FAMILLE:        

PIECE:   177   POINT:   3 COORDONNEE:   x = 

0.03 L = 0.15 m 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

--------- 

CHARGEMENTS: 
Cas de charge décisif:   32 1.35G+ 1.5T+Q  1*1.35+6*1.50+2*1.00 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

MATERIAU: 
ACIER E24       fy = 235.00 MPa            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

--------- 

   PARAMETRES DE LA SECTION:  HEA 450 

h=44.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=30.0 cm  Ay=138.47 cm2  Az=65.78 cm2  Ax=178.03 cm2  

tw=1.1 cm  Iy=63721.60 cm4  Iz=9465.33 cm4  Ix=257.00 cm4  

tf=2.1 cm  Wply=3216.07 cm3  Wplz=965.55 cm3  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

--------- 

EFFORTS INTERNES ET RESISTANCES ULTIMES: 
N,Ed = 72.02 kN   My,Ed = 33.87 kN*m  Mz,Ed = -13.09 kN*m  Vy,Ed = 97.69 kN 

Nc,Rd = 4183.66 kN  My,Ed,max = 127.73 kN*m  Mz,Ed,max = 29.88 

kN*m Tau,y,max,Ed = 11.06 MPa 

Nb,Rd = 3548.42 kN  My,c,Rd = 755.78 kN*m  Mz,c,Rd = 226.90 kN*m Vz,Ed = 238.18 kN 

  MN,y,Rd = 755.78 kN*m  MN,z,Rd = 226.90 kN*m Tau,z,max,Ed = 

52.05 MPa 

 Mb,Rd = 709.29 kN*m  Tt,Ed = 4.94 kN*m 

   Classe de la section = 

1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

--------- 

     PARAMETRES DE DEVERSEMENT:  
z = 0.00 Mcr = 2982.87 kN*m Courbe,LT -  XLT = 0.90 

Lcr,upp=5.65 m Lam_LT = 0.50 fi,LT = 0.67 XLT,mod = 0.94 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

--------- 

PARAMETRES DE FLAMBEMENT: 

      en y:       en z: 
Ly = 5.65 m  Lam_y = 0.22  Lz = 5.65 m  Lam_z = 0.58  

Lcr,y = 3.96 m  Xy = 1.00  Lcr,z = 3.96 m  Xz = 0.85  

Lamy = 20.90  kzy = 1.00  Lamz = 54.24  kzz = 0.91 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

--------- 

FORMULES DE VERIFICATION:  
Contrôle de la résistance de la section: 

N,Ed/Nc,Rd = 0.02 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.00 = 0.06 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

(Tau,y,max,Ed + Tau,ty,Ed)/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.38 < 1.00   (6.2.6-7) 

(Tau,z,max,Ed + Tau,tz,Ed)/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.55 < 1.00   (6.2.6-7) 

Contrôle de la stabilité globale de la barre: 
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Lambda,y = 20.90 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 54.24 < Lambda,max = 210.00    STABLE 

My,Ed,max/Mb,Rd = 0.18 < 1.00   (6.3.2.1.(1)) 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.25 < 

1.00   (6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.32 < 

1.00   (6.3.3.(4)) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

--------- 

Profil correct !!! 
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6 CHAPITRE 6                                            

ETUDE DES ASSEMBLAGES 

6.1  Introduction 

En construction métallique, ou les ossatures s’organisent en squelettes, la 

conception des assemblages est importante. L’élaboration d’un assemblage 

doit prendre en compte les trois fonctions suivantes : 

• Transmettre les efforts entre les différents éléments structuraux. 

• Correspondre au type de liaison voulue (encastrement, articulation, 

etc.).      

• Assurer l’esthétique de l’ouvrage. 

De plus, le choix d’un type d’assemblage doit être en accord avec les sections 

des profilés composant la structure. L’interaction ossature-assemblage ne 

pouvant être négligée, la conception des assemblages doit donc être intégrée 

dans les phases préliminaires de l’élaboration du projet.   

Il existe plusieurs modes d’assemblages fondamentales utilisés dans la 

construction métallique, dont les principaux modes sont : 

- Le rivetage  

- Le boulonnage  

- Le soudage  

- Le collage  
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6.2  Types et fonctionnement d’un assemblage  

On dispose de trois types d'assemblages : 

• L'assemblage riveté 

• L'assemblage boulonné par boulons ordinaires ou par boulons HR 

ou BP : est un moyen d’assemblage le plus utilisé en construction 

métallique du fait de sa facilité de mise en œuvre et des possibilités de 

réglage qu’il offre sur site. Dans notre cas, le choix a été porté sur le 

boulon de haute résistance (HR) il comprend une vis à tige filetée, une 

tête hexagonale ou carrée et un écrou en acier à très haute résistance : 

Tableau 39. Caractéristique mécanique des boulons selon leur classe d’acier 

 

• L'assemblage soudé : En charpente soudée les assemblages sont plus 

rigides, cela a pour effet un encastrement partiel des éléments 

constructifs. Les soudages à la flamme oxyacéthylénique et le soudage 

à l’arc électrique sont des moyens de chauffages qui permettent 

d’élever à la température de fusion brilles des pièces de métal à 

assembler 

Ces trois types d'assemblages correspondent à deux types de fonctionnement 

distincts : 

− Fonctionnement par obstacle : c’est le cas des boulons ordinaires 

dont les tiges reprennent les efforts tranchants et le fonctionnement 

est en cisaillement. 

− Fonctionnement par adhérence : dans ce cas, la transmission des 

efforts s’opère par adhérence des surfaces des pièces en contact. Cela 

concerne le soudage, le collage, le boulonnage par boulons HR (haute 

résistance). 

− Fonctionnement mixte : c’est le cas du rivetage, à savoir que les rivets 

assurent la transmission des efforts par adhérence des pièces jusqu’à 
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une certaine limite, qui lorsqu’elle est dépassée, fait intervenir les 

rivets par obstacle, au cisaillement. 

6.3  Précaution constructive : 

Il faut être particulièrement vigilant dans la conception et le calcul des 

assemblages afin de se prémunir contre tout risque de rupture brutale. 

Un bon dimensionnement n’est pas suffisant, si la conception n’est pas 

correcte, au travers de l’assemblage la transmission parfaite des forces doit 

être parfaite afin de ne pas créer des efforts ou des moments secondaires 

parasites. 

6.4  Calcul des assemblages  

Suite à la vérification des profilés choisissent avec le logiciel ROBOT, on 

procède au calcul et vérification des assemblages des différents éléments 

composant le hangar par le même logiciel, dont nous avons obtenu ce qui suit :  

6.4.1  Assemblage du Contreventement vertical 

6.4.1.1  Assemblage de la diagonale sur le gousset 

Pré dimensionnement du gousset : 

L'épaisseur du gousset dépend essentiellement de l'effort appliqué, il est 

donné par le tableau suivant : 

Tableau 40. Epaisseur du gousset en fonction de l'effort appliqué 

F (kn) ≤ 200 200-450 450-750 750-1150 1150-1650 

e (mm) 8 10 12 14 16 

 

Dans ce genre d’assemblage, les boulons sont sollicités en cisaillement seul, 

les diagonales les plus sollicitées sont celles qui reprennent un effort de 

traction maximum. 

N =142.36 Kn ≤ 200 Kn d’où e = 8mm 

▪ Résistance de l’assemblage sous l’effort tranchant 

L’assemblage est réalisé par des boulons ordinaires de classe 4.6, dont la résistance 

au glissement par cisaillement est donnée comme suit : 
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𝐹𝑣𝑟𝑑 =
0.6𝑓𝑢𝑏

𝛾𝑚𝑏
∗ 𝐴𝑠 ; 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝐹𝑢𝑏 = 400 𝑀𝑝𝑎  

𝛾𝑚𝑏 : coefficient de sécurité qui est égale à 1.25 

Le dimensionnement des boulons se fait avec la vérification de la condition 

suivante :   𝐹𝑣𝑠𝑑 = 𝐹𝑣𝑟𝑑    𝑨𝒗𝒆𝒄   𝐹𝑣𝑠𝑑 =
𝑁

𝑛𝑃 
  

n : est le nombre de boulons pris arbitrairement  est  

p : est le nombre de plan de cisaillement  

avec n=3 et p=1  

𝐹𝑣𝑠𝑑 =
𝑁

𝑛𝑃 
=

142.36

3 ∗ 2
=  23.73 𝑘𝑛  

𝐴𝑠 ≥
𝐹𝑣𝑠𝑑 ∗ 𝛾𝑚𝑏

0.6𝑓𝑏𝑢
= 128.05 𝑚𝑚² 

On opte pour des boulons M16, As=157mm2 et de classe 4.6 

Fub : la résistance à la traction de l’acier de boulon 

Fsd : Effort de cisaillement sollicitant de calcul 

Fvrd : Effort de cisaillement résistant de calcul  

 

Figure 86. Représentation de l’assemblage de la palée de stabilité 
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▪ Vérification à la pression diamétrale 

Nous devons vérifier la condition suivante : 

𝐹𝑠𝑑 = 𝐹𝑏𝑟𝑑 =
2.5 ∗ 𝛼 ∗ 𝐹𝑢 ∗ 𝑑 ∗ 𝑡

𝛾𝑚𝑏
  

𝑎𝑣𝑒𝑐 𝛼 = min ( 
𝑒1

3𝑑0
;
𝑃1

3𝑑0
− 0.25 ; 

𝑓𝑢𝑏

𝑓𝑢
 ; 1) 

d : diamètre des trous  

t : épaisseur de la tôle la plus plus mince  

 

On prend : e1=35mm ; e2=45mm ; p1=60mm. 

Nous avons des diagonales de type L (120*120*8) 

Donc α=0,64 ; d=18mm ; t=12mm. 

Fbrd= 142.36 Kn > Fbsd=27,94 Kn vérifié. 

Donc les boulons M18 sont admis 

▪ Vérification de la rupture de la section nette : 

il faut vérifié : 

𝑁𝑠𝑑 ≤  𝑁𝑢 = 0.9 ∗ 𝐴𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒 ∗
𝑓𝑢

𝛾𝑚2
 ;  𝛾𝑚2 = 1.25 

 𝐴𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒 = 𝐴 − (𝑑0 ∗ 𝑡) = 2270 − 20 ∗ 12 = 2030 mm2 

Nu = 0.9 ∗ 2030 ∗
360

1.25
= 526.17 kn 𝑁𝑢 = 526.17 ≥ 𝑁𝑠𝑑  

 La gorge de soudure doit vérifier les critères de mise en œuvre, elle est 

donnée par la condition suivante : 

3mm ≤ a ≤ 0.7tmax 

Avec tmax = 8mm  

3mm ≤ a ≤ 5.6mm on prend à = 5 mm 
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Les longueurs de soudure sont données comme suit : 

𝑳 ≥
𝒇𝒘𝒅𝒔 ∗ 𝜸𝒎𝒘 ∗ 𝜷𝒘 ∗ √𝟑

𝜶𝒇𝒖
 

Fwsd : Effort repris par une cornière avec Fwsd= N/n 

N : nombre de cordon de soudure 

𝜸𝒎𝒘 : Coefficient de sécurité  𝛾𝑚𝑤 = 1,25 

 W  : Coefficient de corrélation  W  = 0,8 

fu : Résistance limite de rupture fu = 360 MPa 

a : Gorge de la soudure a = 6mm. 

L ≥ 8,06cm On prend L=10cm 

 

Figure 87. Vue de l’assemblage de la palée de stabilité 

6.4.2  Assemblage traverse – traverse  

L’assemblage traverse – traverse est réalisé par l’intermédiaire d’une 

platine boulonnée  
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Figure 88.  Assemblage traverse-traverse  

 

 

Figure 89. Assemblage traverse-traverse vue 3D  

                       Note de calcul robot  

 

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2018  

Calcul de l'Encastrement Poutre-Poutre  

NF EN 1993-1-8:2005/NA:2007/AC:2009 

 

Ratio  
0,77 

 

Général 
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Assemblage N°: 1 

Nom de l’assemblage : Poutre - poutre 

Noeud de la structure: 168 

Barres de la structure: 201, 202 

Géométrie 

Gauche 

Poutre 

Profilé: IPE 400 

Barre N°: 201 

 = -171,5 [Deg] Angle d'inclinaison  

hbl = 400 [mm] Hauteur de la section de la poutre  

bfbl = 180 [mm] Largeur de la section de la poutre  

twbl = 9 [mm] Epaisseur de l'âme de la section de la poutre  

tfbl = 14 [mm] Epaisseur de l'aile de la section de la poutre  

rbl = 21 [mm] Rayon de congé de la section de la poutre  

Abl = 84,46 [cm2] Aire de la section de la poutre  

Ixbl = 23128,40 [cm4] Moment d'inertie de la poutre  

Matériau: ACIER E24 

fyb = 235,00 [MPa] Résistance  

Droite 

Poutre 

Profilé: IPE 400 

Barre N°: 202 

 = -8,5 [Deg] Angle d'inclinaison  

hbr = 400 [mm] Hauteur de la section de la poutre  

bfbr = 180 [mm] Largeur de la section de la poutre  

twbr = 9 [mm] Epaisseur de l'âme de la section de la poutre  

tfbr = 14 [mm] Epaisseur de l'aile de la section de la poutre  

rbr = 21 [mm] Rayon de congé de la section de la poutre  

Abr = 84,46 [cm2] Aire de la section de la poutre  

Ixbr = 23128,40 [cm4] Moment d'inertie de la poutre  

Matériau: ACIER E24 

fyb = 235,00 [MPa] Résistance  

Boulons 

Le plan de cisaillement passe par la partie FILETÉE du boulon  

d = 16 [mm] Diamètre du boulon  

Classe = 10.9  Classe du boulon  

FtRd = 113,04 [kN] Résistance du boulon à la traction  

nh = 2  Nombre de colonnes des boulons  

nv = 8  Nombre de rangéss des boulons  

h1 = 97 [mm] Pince premier boulon-extrémité supérieure de la platine d'about  

Ecartement ei 
= 

70 [mm] 

Entraxe pi = 90;90;90;90;90;90;90 [mm] 

Platine 

hpr = 844 [mm] Hauteur de la platine  

bpr = 180 [mm] Largeur de la platine  

tpr = 30 [mm] Epaisseur de la platine  

Matériau: ACIER E24 

fypr = 235,00 [MPa] Résistance  
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Jarret inférieur 

wrd = 180 [mm] Largeur de la platine  

tfrd = 0 [mm] Epaisseur de l'aile  

hrd = 400 [mm] Hauteur de la platine  

twrd = 0 [mm] Epaisseur de l'âme  

lrd = 758 [mm] Longueur de la platine  

d = 34,3 [Deg] Angle d'inclinaison  

Matériau: ACIER 

fybu = 235,00 [MPa] Résistance  

Renfort horizontal supérieur 

wpu = 160 [mm] Hauteur du raidisseur  

lpu = 150 [mm] Longueur du raidisseur vertical  

tpu = 10 [mm] Epaisseur du raidisseur vertical  

Matériau: ACIER 

fypu = 235,00 [MPa] Résistance  

Renfort horizontal inférieur 

wpd = 160 [mm] Hauteur du raidisseur  

lpd = 402 [mm] Longueur du raidisseur vertical  

tpd = 10 [mm] Epaisseur du raidisseur vertical  

Matériau: ACIER E24 

fypd = 235,00 [MPa] Résistance  

Soudures d'angle 

aw = 7 [mm] Soudure âme  

af = 10 [mm] Soudure semelle  

afd = 5 [mm] Soudure horizontale  

Coefficients de matériau 

M0 = 1,00  Coefficient de sécurité partiel [2.2] 

M1 = 1,00  Coefficient de sécurité partiel [2.2] 

M2 = 1,25  Coefficient de sécurité partiel [2.2] 

M3 = 1,25  Coefficient de sécurité partiel [2.2] 

Efforts 

Etat limite: ultime 

Cas: Calculs manuels 

Mb1,Ed = -276,17 [kN*m] Moment fléchissant dans la poutre droite  

Vb1,Ed = -25,16 [kN] Effort tranchant dans la poutre droite  

Nb1,Ed = 300,42 [kN] Effort axial dans la poutre droite  

Résultats 

Résistances de la poutre 

TRACTION 

Ab = 84,46 [cm2] Aire de la section EN1993-1-1:[6.2.3] 

Ntb,Rd = Ab fyb / M0  

Ntb,Rd = 1984,89 [kN] Résistance de calcul de la section à la traction EN1993-1-1:[6.2.3] 

CISAILLEMENT 

Avb = 42,69 [cm2] Aire de la section au cisaillement EN1993-1-1:[6.2.6.(3)] 

Vcb,Rd = Avb (fyb / 3) / M0  

Vcb,Rd = 579,27 [kN] Résistance de calcul de la section au cisaillement EN1993-1-1:[6.2.6.(2)] 

Vb1,Ed / Vcb,Rd ≤ 1,0 0,04 < 1,00 vérifié (0,04) 

FLEXION - MOMENT PLASTIQUE (SANS RENFORTS)  
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Wplb = 1307,26 [cm3] Facteur plastique de la section EN1993-1-1:[6.2.5.(2)] 

Mb,pl,Rd = Wplb fyb / M0  

Mb,pl,Rd 
= 

307,2

1 

[kN*m
] 

Résistance plastique de la section à la flexion (sans 
renforts) 

EN1993-1-
1:[6.2.5.(2)] 

FLEXION AU CONTACT DE LA PLAQUE AVEC L'ELEMENT ASSEMBLE 

Wpl = 3030,82 [cm3] Facteur plastique de la section EN1993-1-1:[6.2.5] 

Mcb,Rd = Wpl fyb / M0  

Mcb,Rd = 712,24 [kN*m] Résistance de calcul de la section à la flexion EN1993-1-1:[6.2.5] 

AILE ET AME EN COMPRESSION 

Mcb,Rd = 712,24 [kN*m] Résistance de calcul de la section à la flexion EN1993-1-1:[6.2.5] 

hf = 786 [mm] Distance entre les centres de gravité des ailes [6.2.6.7.(1)] 

Fc,fb,Rd = Mcb,Rd / hf  

Fc,fb,Rd = 905,97 [kN] Résistance de l'aile et de l'âme comprimées [6.2.6.7.(1)] 

Paramètres géométriques de l'assemblage 

LONGUEURS EFFICACES ET PARAMETRES - PLATINE D'ABOUT 

Nr m mx e ex p leff,cp leff,nc leff,1 leff,2 leff,cp,g leff,nc,g leff,1,g leff,2,g 

1 23 - 55 - 90 143 159 143 159 162 124 124 124 

2 23 - 55 - 90 143 160 143 160 180 90 90 90 

3 23 - 55 - 90 143 160 143 160 180 90 90 90 

4 23 - 55 - 90 143 160 143 160 180 90 90 90 

5 23 - 55 - 90 143 160 143 160 180 90 90 90 

6 23 - 55 - 90 143 160 143 160 180 90 90 90 

7 23 - 55 - 90 143 160 143 160 180 90 90 90 

8 23 - 55 - 90 143 160 143 160 162 125 125 125 

m – Distance du boulon de l'âme 

mx – Distance du boulon de l'aile de la poutre 

e – Pince entre le boulon et le bord extérieur 

ex – Pince entre le boulon et le bord extérieur horizontal 

p – Entraxe des boulons 

leff,cp – Longueur efficace pour un boulon dans les mécanismes circulaires 

leff,nc – Longueur efficace pour un boulon dans les mécanismes non circulaires 

leff,1 – Longueur efficace pour un boulon pour le mode 1 

leff,2 – Longueur efficace pour un boulon pour le mode 2 

leff,cp,g – Longueur efficace pour un groupe de boulons dans les mécanismes circulaires 

leff,nc,g – Longueur efficace pour un groupe de boulons dans les mécanismes non circulaires 

leff,1,g – Longueur efficace pour un groupe de boulons pour le mode 1 

leff,2,g – Longueur efficace pour un groupe de boulons pour le mode 2 

Résistance de l'assemblage à la traction 

Ft,Rd = 113,04 [kN] Résistance du boulon à la traction [Tableau 3.4] 

Bp,Rd = 396,29 [kN] Résistance du boulon au cisaillement au poinçonnement [Tableau 3.4] 

Ft,fc,Rd – résistance de la semelle du poteau à la flexion 

Ft,wc,Rd – résistance de l'âme du poteau à la traction 

Ft,ep,Rd – résistance de la platine fléchie à la flexion 

Ft,wb,Rd – résistance de l'âme à la traction 

Ft,fc,Rd = Min (FT,1,fc,Rd , FT,2,fc,Rd , FT,3,fc,Rd) [6.2.6.4] , [Tab.6.2] 

Ft,wc,Rd =  beff,t,wc twc fyc / M0 [6.2.6.3.(1)] 

Ft,ep,Rd = Min (FT,1,ep,Rd , FT,2,ep,Rd , FT,3,ep,Rd) [6.2.6.5] , [Tab.6.2] 

Ft,wb,Rd = beff,t,wb twb fyb / M0 [6.2.6.8.(1)] 

RESISTANCE DE LA RANGEE DE BOULONS N° 1 

Ft1,Rd,comp - Formule Ft1,Rd,comp Composant 

Ft1,Rd = Min (Ft1,Rd,comp) 226,08 Résistance d'une rangée de boulon 

Ft,ep,Rd(1) = 226,08 226,08 Platine d'about - traction 

Ft,wb,Rd(1) = 289,27 289,27 Ame de la poutre - traction 
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Ft1,Rd,comp - Formule Ft1,Rd,comp Composant 

Bp,Rd = 792,59 792,59 Boulons au cisaillement/poinçonnement 

RESISTANCE DE LA RANGEE DE BOULONS N° 2 

Ft2,Rd,comp - Formule Ft2,Rd,comp Composant 

Ft2,Rd = Min (Ft2,Rd,comp) 205,89 Résistance d'une rangée de boulon 

Ft,ep,Rd(2) = 226,08 226,08 Platine d'about - traction 

Ft,wb,Rd(2) = 289,27 289,27 Ame de la poutre - traction 

Bp,Rd = 792,59 792,59 Boulons au cisaillement/poinçonnement 

Ft,ep,Rd(2 + 1) - ∑1
1 Ftj,Rd = 452,16 - 226,08 226,08 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(2 + 1) - ∑1
1 Ftj,Rd = 431,97 - 226,08 205,89 Ame de la poutre - traction - groupe 

RESISTANCE DE LA RANGEE DE BOULONS N° 3 

Ft3,Rd,comp - Formule Ft3,Rd,comp Composant 

Ft3,Rd = Min (Ft3,Rd,comp) 157,89 Résistance d'une rangée de boulon 

Ft,ep,Rd(3) = 226,08 226,08 Platine d'about - traction 

Ft,wb,Rd(3) = 289,27 289,27 Ame de la poutre - traction 

Bp,Rd = 792,59 792,59 Boulons au cisaillement/poinçonnement 

Ft,ep,Rd(3 + 2) - ∑2
2 Ftj,Rd = 452,16 - 205,89 246,27 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(3 + 2) - ∑2
2 Ftj,Rd = 363,78 - 205,89 157,89 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(3 + 2 + 1) - ∑2
1 Ftj,Rd = 678,24 - 431,97 246,27 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(3 + 2 + 1) - ∑2
1 Ftj,Rd = 613,86 - 431,97 181,89 Ame de la poutre - traction - groupe 

RESISTANCE DE LA RANGEE DE BOULONS N° 4 

Ft4,Rd,comp - Formule Ft4,Rd,comp Composant 

Ft4,Rd = Min (Ft4,Rd,comp) 181,89 Résistance d'une rangée de boulon 

Ft,ep,Rd(4) = 226,08 226,08 Platine d'about - traction 

Ft,wb,Rd(4) = 289,27 289,27 Ame de la poutre - traction 

Bp,Rd = 792,59 792,59 Boulons au cisaillement/poinçonnement 

Ft,ep,Rd(4 + 3) - ∑3
3 Ftj,Rd = 452,16 - 157,89 294,27 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(4 + 3) - ∑3
3 Ftj,Rd = 363,78 - 157,89 205,89 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(4 + 3 + 2) - ∑3
2 Ftj,Rd = 678,24 - 363,78 314,46 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(4 + 3 + 2) - ∑3
2 Ftj,Rd = 545,67 - 363,78 181,89 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(4 + 3 + 2 + 1) - ∑3
1 Ftj,Rd = 904,32 - 589,86 314,46 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(4 + 3 + 2 + 1) - ∑3
1 Ftj,Rd = 795,75 - 589,86 205,89 Ame de la poutre - traction - groupe 

RESISTANCE DE LA RANGEE DE BOULONS N° 5 

Ft5,Rd,comp - Formule Ft5,Rd,comp Composant 

Ft5,Rd = Min (Ft5,Rd,comp) 181,89 Résistance d'une rangée de boulon 

Ft,ep,Rd(5) = 226,08 226,08 Platine d'about - traction 

Ft,wb,Rd(5) = 289,27 289,27 Ame de la poutre - traction 

Bp,Rd = 792,59 792,59 Boulons au cisaillement/poinçonnement 

Ft,ep,Rd(5 + 4) - ∑4
4 Ftj,Rd = 452,16 - 181,89 270,27 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(5 + 4) - ∑4
4 Ftj,Rd = 363,78 - 181,89 181,89 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(5 + 4 + 3) - ∑4
3 Ftj,Rd = 678,24 - 339,78 338,46 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(5 + 4 + 3) - ∑4
3 Ftj,Rd = 545,67 - 339,78 205,89 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(5 + 4 + 3 + 2) - ∑4
2 Ftj,Rd = 904,32 - 545,67 358,65 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(5 + 4 + 3 + 2) - ∑4
2 Ftj,Rd = 727,56 - 545,67 181,89 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑4
1 Ftj,Rd = 1130,40 - 771,75 358,65 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑4
1 Ftj,Rd = 977,64 - 771,75 205,89 Ame de la poutre - traction - groupe 

RESISTANCE DE LA RANGEE DE BOULONS N° 6 
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Ft6,Rd,comp - Formule Ft6,Rd,comp Composant 

Ft6,Rd = Min (Ft6,Rd,comp) 181,89 Résistance d'une rangée de boulon 

Ft,ep,Rd(6) = 226,08 226,08 Platine d'about - traction 

Ft,wb,Rd(6) = 289,27 289,27 Ame de la poutre - traction 

Bp,Rd = 792,59 792,59 Boulons au cisaillement/poinçonnement 

Ft,ep,Rd(6 + 5) - ∑5
5 Ftj,Rd = 452,16 - 181,89 270,27 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(6 + 5) - ∑5
5 Ftj,Rd = 363,78 - 181,89 181,89 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(6 + 5 + 4) - ∑5
4 Ftj,Rd = 678,24 - 363,78 314,46 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(6 + 5 + 4) - ∑5
4 Ftj,Rd = 545,67 - 363,78 181,89 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(6 + 5 + 4 + 3) - ∑5
3 Ftj,Rd = 904,32 - 521,67 382,65 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(6 + 5 + 4 + 3) - ∑5
3 Ftj,Rd = 727,56 - 521,67 205,89 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(6 + 5 + 4 + 3 + 2) - ∑5
2 Ftj,Rd = 1130,40 - 727,56 402,84 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(6 + 5 + 4 + 3 + 2) - ∑5
2 Ftj,Rd = 909,45 - 727,56 181,89 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑5
1 Ftj,Rd = 1356,48 - 953,64 402,84 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑5
1 Ftj,Rd = 1159,53 - 953,64 205,89 Ame de la poutre - traction - groupe 

RESISTANCE DE LA RANGEE DE BOULONS N° 7 

Ft7,Rd,comp - Formule Ft7,Rd,comp Composant 

Ft7,Rd = Min (Ft7,Rd,comp) 181,89 Résistance d'une rangée de boulon 

Ft,ep,Rd(7) = 226,08 226,08 Platine d'about - traction 

Ft,wb,Rd(7) = 289,27 289,27 Ame de la poutre - traction 

Bp,Rd = 792,59 792,59 Boulons au cisaillement/poinçonnement 

Ft,ep,Rd(7 + 6) - ∑6
6 Ftj,Rd = 452,16 - 181,89 270,27 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(7 + 6) - ∑6
6 Ftj,Rd = 363,78 - 181,89 181,89 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(7 + 6 + 5) - ∑6
5 Ftj,Rd = 678,24 - 363,78 314,46 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(7 + 6 + 5) - ∑6
5 Ftj,Rd = 545,67 - 363,78 181,89 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(7 + 6 + 5 + 4) - ∑6
4 Ftj,Rd = 904,32 - 545,67 358,65 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(7 + 6 + 5 + 4) - ∑6
4 Ftj,Rd = 727,56 - 545,67 181,89 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(7 + 6 + 5 + 4 + 3) - ∑6
3 Ftj,Rd = 1130,40 - 703,56 426,84 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(7 + 6 + 5 + 4 + 3) - ∑6
3 Ftj,Rd = 909,45 - 703,56 205,89 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2) - ∑6
2 Ftj,Rd = 1356,48 - 909,45 447,03 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2) - ∑6
2 Ftj,Rd = 1091,34 - 909,45 181,89 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑6
1 Ftj,Rd = 1582,56 - 1135,53 447,03 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑6
1 Ftj,Rd = 1341,42 - 1135,53 205,89 Ame de la poutre - traction - groupe 

RESISTANCE DE LA RANGEE DE BOULONS N° 8 

Ft8,Rd,comp - Formule 
Ft8,Rd,com

p 
Composant 

Ft8,Rd = Min (Ft8,Rd,comp) 226,08 Résistance d'une rangée de boulon 

Ft,ep,Rd(8) = 226,08 226,08 Platine d'about - traction 

Ft,wb,Rd(8) = 289,27 289,27 Ame de la poutre - traction 

Bp,Rd = 792,59 792,59 Boulons au 
cisaillement/poinçonnement 

Ft,ep,Rd(8 + 7) - ∑7
7 Ftj,Rd = 452,16 - 181,89 270,27 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(8 + 7) - ∑7
7 Ftj,Rd = 434,39 - 181,89 252,50 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(8 + 7 + 6) - ∑7
6 Ftj,Rd = 678,24 - 363,78 314,46 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(8 + 7 + 6) - ∑7
6 Ftj,Rd = 616,28 - 363,78 252,50 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(8 + 7 + 6 + 5) - ∑7
5 Ftj,Rd = 904,32 - 545,67 358,65 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(8 + 7 + 6 + 5) - ∑7
5 Ftj,Rd = 798,17 - 545,67 252,50 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(8 + 7 + 6 + 5 + 4) - ∑7
4 Ftj,Rd = 1130,40 - 727,56 402,84 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(8 + 7 + 6 + 5 + 4) - ∑7
4 Ftj,Rd = 980,06 - 727,56 252,50 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3) - ∑7
3 Ftj,Rd = 1356,48 - 885,45 471,03 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3) - ∑7
3 Ftj,Rd = 1161,95 - 885,45 276,49 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2) - ∑7
2 Ftj,Rd = 1582,56 - 1091,34 491,22 Platine d'about - traction - groupe 
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Ft8,Rd,comp - Formule 
Ft8,Rd,com

p 
Composant 

Ft,wb,Rd(8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2) - ∑7
2 Ftj,Rd = 1343,84 - 1091,34 252,50 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑7
1 Ftj,Rd = 1808,64 - 

1317,42 
491,22 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑7
1 Ftj,Rd = 1593,91 - 

1317,42 
276,49 Ame de la poutre - traction - groupe 

TABLEAU RECAPITULATIF DES EFFORTS 

Nr hj Ftj,Rd Ft,fc,Rd Ft,wc,Rd Ft,ep,Rd Ft,wb,Rd Ft,Rd Bp,Rd 

1 705 226,08 - - 226,08 289,27 226,08 792,59 

2 615 205,89 - - 226,08 289,27 226,08 792,59 

3 525 157,89 - - 226,08 289,27 226,08 792,59 

4 435 181,89 - - 226,08 289,27 226,08 792,59 

5 345 181,89 - - 226,08 289,27 226,08 792,59 

6 255 181,89 - - 226,08 289,27 226,08 792,59 

7 165 181,89 - - 226,08 289,27 226,08 792,59 

8 75 226,08 - - 226,08 289,27 226,08 792,59 

RESISTANCE DE L'ASSEMBLAGE A LA TRACTION Nj,Rd 

Nj,Rd = ∑ Ftj,Rd  

Nj,Rd = 1543,50 [kN] Résistance de l'assemblage à la traction [6.2] 

Nb1,Ed / Nj,Rd ≤ 1,0 0,19 < 1,00 vérifié (0,19) 

Résistance de l'assemblage à la flexion 

RESISTANCE DE LA RANGEE DE BOULONS N° 1 

Ft1,Rd,comp - Formule Ft1,Rd,comp Composant 

Ft1,Rd = Min (Ft1,Rd,comp) 226,08 Résistance d'une rangée de boulon 

Ft,ep,Rd(1) = 226,08 226,08 Platine d'about - traction 

Ft,wb,Rd(1) = 289,27 289,27 Ame de la poutre - traction 

Bp,Rd = 792,59 792,59 Boulons au cisaillement/poinçonnement 

Fc,fb,Rd = 905,97 905,97 Aile de la poutre - compression 

RESISTANCE DE LA RANGEE DE BOULONS N° 2 

Ft2,Rd,comp - Formule Ft2,Rd,comp Composant 

Ft2,Rd = Min (Ft2,Rd,comp) 205,89 Résistance d'une rangée de boulon 

Ft,ep,Rd(2) = 226,08 226,08 Platine d'about - traction 

Ft,wb,Rd(2) = 289,27 289,27 Ame de la poutre - traction 

Bp,Rd = 792,59 792,59 Boulons au cisaillement/poinçonnement 

Fc,fb,Rd - ∑1
1 Ftj,Rd = 905,97 - 226,08 679,89 Aile de la poutre - compression 

Ft,ep,Rd(2 + 1) - ∑1
1 Ftj,Rd = 452,16 - 226,08 226,08 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(2 + 1) - ∑1
1 Ftj,Rd = 431,97 - 226,08 205,89 Ame de la poutre - traction - groupe 

Réduction supplémentaire de la résistance d'une rangée de boulons 

Ft2,Rd = Ft1,Rd h2/h1  

Ft2,Rd = 197,21 [kN] Résistance réduite d'une rangée de boulon [6.2.7.2.(9)] 

RESISTANCE DE LA RANGEE DE BOULONS N° 3 

Ft3,Rd,comp - Formule Ft3,Rd,comp Composant 

Ft3,Rd = Min (Ft3,Rd,comp) 166,57 Résistance d'une rangée de boulon 

Ft,ep,Rd(3) = 226,08 226,08 Platine d'about - traction 

Ft,wb,Rd(3) = 289,27 289,27 Ame de la poutre - traction 

Bp,Rd = 792,59 792,59 Boulons au cisaillement/poinçonnement 
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Ft3,Rd,comp - Formule Ft3,Rd,comp Composant 

Fc,fb,Rd - ∑1
2 Ftj,Rd = 905,97 - 423,29 482,67 Aile de la poutre - compression 

Ft,ep,Rd(3 + 2) - ∑2
2 Ftj,Rd = 452,16 - 197,21 254,95 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(3 + 2) - ∑2
2 Ftj,Rd = 363,78 - 197,21 166,57 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(3 + 2 + 1) - ∑2
1 Ftj,Rd = 678,24 - 423,29 254,95 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(3 + 2 + 1) - ∑2
1 Ftj,Rd = 613,86 - 423,29 190,57 Ame de la poutre - traction - groupe 

RESISTANCE DE LA RANGEE DE BOULONS N° 4 

Ft4,Rd,comp - Formule Ft4,Rd,comp Composant 

Ft4,Rd = Min (Ft4,Rd,comp) 181,89 Résistance d'une rangée de boulon 

Ft,ep,Rd(4) = 226,08 226,08 Platine d'about - traction 

Ft,wb,Rd(4) = 289,27 289,27 Ame de la poutre - traction 

Bp,Rd = 792,59 792,59 Boulons au cisaillement/poinçonnement 

Fc,fb,Rd - ∑1
3 Ftj,Rd = 905,97 - 589,86 316,11 Aile de la poutre - compression 

Ft,ep,Rd(4 + 3) - ∑3
3 Ftj,Rd = 452,16 - 166,57 285,59 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(4 + 3) - ∑3
3 Ftj,Rd = 363,78 - 166,57 197,21 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(4 + 3 + 2) - ∑3
2 Ftj,Rd = 678,24 - 363,78 314,46 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(4 + 3 + 2) - ∑3
2 Ftj,Rd = 545,67 - 363,78 181,89 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(4 + 3 + 2 + 1) - ∑3
1 Ftj,Rd = 904,32 - 589,86 314,46 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(4 + 3 + 2 + 1) - ∑3
1 Ftj,Rd = 795,75 - 589,86 205,89 Ame de la poutre - traction - groupe 

Réduction supplémentaire de la résistance d'une rangée de boulons 

Ft4,Rd = Ft1,Rd h4/h1  

Ft4,Rd = 139,48 [kN] Résistance réduite d'une rangée de boulon [6.2.7.2.(9)] 

Ft4,Rd = Ft2,Rd h4/h2  

Ft4,Rd = 139,48 [kN] Résistance réduite d'une rangée de boulon [6.2.7.2.(9)]FRA 

RESISTANCE DE LA RANGEE DE BOULONS N° 5 

Ft5,Rd,comp - Formule Ft5,Rd,comp Composant 

Ft5,Rd = Min (Ft5,Rd,comp) 176,63 Résistance d'une rangée de boulon 

Ft,ep,Rd(5) = 226,08 226,08 Platine d'about - traction 

Ft,wb,Rd(5) = 289,27 289,27 Ame de la poutre - traction 

Bp,Rd = 792,59 792,59 Boulons au cisaillement/poinçonnement 

Fc,fb,Rd - ∑1
4 Ftj,Rd = 905,97 - 729,34 176,63 Aile de la poutre - compression 

Ft,ep,Rd(5 + 4) - ∑4
4 Ftj,Rd = 452,16 - 139,48 312,68 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(5 + 4) - ∑4
4 Ftj,Rd = 363,78 - 139,48 224,30 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(5 + 4 + 3) - ∑4
3 Ftj,Rd = 678,24 - 306,04 372,20 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(5 + 4 + 3) - ∑4
3 Ftj,Rd = 545,67 - 306,04 239,63 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(5 + 4 + 3 + 2) - ∑4
2 Ftj,Rd = 904,32 - 503,26 401,06 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(5 + 4 + 3 + 2) - ∑4
2 Ftj,Rd = 727,56 - 503,26 224,30 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑4
1 Ftj,Rd = 1130,40 - 729,34 401,06 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑4
1 Ftj,Rd = 977,64 - 729,34 248,30 Ame de la poutre - traction - groupe 

Réduction supplémentaire de la résistance d'une rangée de boulons 

Ft5,Rd = Ft1,Rd h5/h1  

Ft5,Rd = 110,61 [kN] Résistance réduite d'une rangée de boulon [6.2.7.2.(9)] 

Ft5,Rd = Ft2,Rd h5/h2  

Ft5,Rd = 110,61 [kN] Résistance réduite d'une rangée de boulon [6.2.7.2.(9)]FRA 

RESISTANCE DE LA RANGEE DE BOULONS N° 6 

Ft6,Rd,comp - Formule Ft6,Rd,comp Composant 

Ft6,Rd = Min (Ft6,Rd,comp) 66,02 Résistance d'une rangée de boulon 

Ft,ep,Rd(6) = 226,08 226,08 Platine d'about - traction 

Ft,wb,Rd(6) = 289,27 289,27 Ame de la poutre - traction 
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Ft6,Rd,comp - Formule Ft6,Rd,comp Composant 

Bp,Rd = 792,59 792,59 Boulons au cisaillement/poinçonnement 

Fc,fb,Rd - ∑1
5 Ftj,Rd = 905,97 - 839,95 66,02 Aile de la poutre - compression 

Ft,ep,Rd(6 + 5) - ∑5
5 Ftj,Rd = 452,16 - 110,61 341,55 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(6 + 5) - ∑5
5 Ftj,Rd = 363,78 - 110,61 253,17 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(6 + 5 + 4) - ∑5
4 Ftj,Rd = 678,24 - 250,09 428,15 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(6 + 5 + 4) - ∑5
4 Ftj,Rd = 545,67 - 250,09 295,58 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(6 + 5 + 4 + 3) - ∑5
3 Ftj,Rd = 904,32 - 416,65 487,67 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(6 + 5 + 4 + 3) - ∑5
3 Ftj,Rd = 727,56 - 416,65 310,91 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(6 + 5 + 4 + 3 + 2) - ∑5
2 Ftj,Rd = 1130,40 - 613,87 516,53 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(6 + 5 + 4 + 3 + 2) - ∑5
2 Ftj,Rd = 909,45 - 613,87 295,58 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑5
1 Ftj,Rd = 1356,48 - 839,95 516,53 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑5
1 Ftj,Rd = 1159,53 - 839,95 319,58 Ame de la poutre - traction - groupe 

RESISTANCE DE LA RANGEE DE BOULONS N° 7 

Ft7,Rd,comp - Formule Ft7,Rd,comp Composant 

Ft7,Rd = Min (Ft7,Rd,comp) 0,00 Résistance d'une rangée de boulon 

Ft,ep,Rd(7) = 226,08 226,08 Platine d'about - traction 

Ft,wb,Rd(7) = 289,27 289,27 Ame de la poutre - traction 

Bp,Rd = 792,59 792,59 Boulons au cisaillement/poinçonnement 

Fc,fb,Rd - ∑1
6 Ftj,Rd = 905,97 - 905,97 0,00 Aile de la poutre - compression 

Ft,ep,Rd(7 + 6) - ∑6
6 Ftj,Rd = 452,16 - 66,02 386,14 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(7 + 6) - ∑6
6 Ftj,Rd = 363,78 - 66,02 297,76 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(7 + 6 + 5) - ∑6
5 Ftj,Rd = 678,24 - 176,63 501,61 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(7 + 6 + 5) - ∑6
5 Ftj,Rd = 545,67 - 176,63 369,04 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(7 + 6 + 5 + 4) - ∑6
4 Ftj,Rd = 904,32 - 316,11 588,21 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(7 + 6 + 5 + 4) - ∑6
4 Ftj,Rd = 727,56 - 316,11 411,45 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(7 + 6 + 5 + 4 + 3) - ∑6
3 Ftj,Rd = 1130,40 - 482,67 647,73 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(7 + 6 + 5 + 4 + 3) - ∑6
3 Ftj,Rd = 909,45 - 482,67 426,78 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2) - ∑6
2 Ftj,Rd = 1356,48 - 679,89 676,59 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2) - ∑6
2 Ftj,Rd = 1091,34 - 679,89 411,45 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑6
1 Ftj,Rd = 1582,56 - 905,97 676,59 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑6
1 Ftj,Rd = 1341,42 - 905,97 435,45 Ame de la poutre - traction - groupe 

Les autres boulons sont inactifs (ils ne transfèrent pas de charges) car la résistance d'un des composants 
de l'assemblage s'est épuisée ou ces boulons sont situés au-dessous du centre de rotation. 

TABLEAU RECAPITULATIF DES EFFORTS 

Nr hj Ftj,Rd Ft,fc,Rd Ft,wc,Rd Ft,ep,Rd Ft,wb,Rd Ft,Rd Bp,Rd 

1 705 226,08 - - 226,08 289,27 226,08 792,59 

2 615 197,21 - - 226,08 289,27 226,08 792,59 

3 525 166,57 - - 226,08 289,27 226,08 792,59 

4 435 139,48 - - 226,08 289,27 226,08 792,59 

5 345 110,61 - - 226,08 289,27 226,08 792,59 

6 255 66,02 - - 226,08 289,27 226,08 792,59 

7 165 - - - 226,08 289,27 226,08 792,59 

8 75 - - - 226,08 289,27 226,08 792,59 

RESISTANCE DE L'ASSEMBLAGE A LA FLEXION Mj,Rd 

Mj,Rd = ∑ hj Ftj,Rd  

Mj,Rd = 483,64 [kN*m] Résistance de l'assemblage à la flexion [6.2] 

Mb1,Ed / Mj,Rd ≤ 1,0 0,57 < 1,00 vérifié (0,57) 

Vérification de l'interaction M+N 

Mb1,Ed / Mj,Rd + Nb1,Ed / Nj,Rd ≤ 1 [6.2.5.1.(3)] 

Mb1,Ed / Mj,Rd + Nb1,Ed / Nj,Rd 0,77 < 1,00 vérifié (0,77) 
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Résistance de l'assemblage au cisaillement 

v = 0,50  Coefficient pour le calcul de Fv,Rd [Tableau 3.4] 

Lf = 0,88  Coefficient réducteur pour les assemblages longs [3.8] 

Fv,Rd = 55,15 [kN] Résistance d'un boulon au cisaillement [Tableau 3.4] 

Ft,Rd,max = 113,04 [kN] Résistance d'un boulon à la traction [Tableau 3.4] 

Fb,Rd,int = 350,40 [kN] Résistance du boulon intérieur en pression diamétrale [Tableau 3.4] 

Fb,Rd,ext = 350,40 [kN] Résistance du boulon de rive en pression diamétrale [Tableau 3.4] 

Nr Ftj,Rd,N Ftj,Ed,N Ftj,Rd,M Ftj,Ed,M Ftj,Ed Fvj,Rd 

1 226,08 44,00 226,08 129,10 173,10 49,97 

2 205,89 40,07 197,21 112,61 152,69 57,09 

3 157,89 30,73 166,57 95,11 125,85 66,44 

4 181,89 35,40 139,48 79,64 115,05 70,20 

5 181,89 35,40 110,61 63,16 98,56 75,95 

6 181,89 35,40 66,02 37,70 73,10 84,82 

7 181,89 35,40 0,00 0,00 35,40 97,96 

8 226,08 44,00 0,00 0,00 44,00 94,96 

Ftj,Rd,N – Résistance d'une rangée de boulons à la traction pure 

Ftj,Ed,N – Effort dans une rangée de boulons dû à l'effort axial  

Ftj,Rd,M – Résistance d'une rangée de boulons à la flexion pure 

Ftj,Ed,M – Effort dans une rangée de boulons dû au moment 

Ftj,Ed – Effort de traction maximal dans la rangée de boulons 

Fvj,Rd – Résistance réduite d'une rangée de boulon 

Ftj,Ed,N = Nj,Ed Ftj,Rd,N / Nj,Rd  

Ftj,Ed,M = Mj,Ed Ftj,Rd,M / Mj,Rd  

Ftj,Ed = Ftj,Ed,N + Ftj,Ed,M  

Fvj,Rd = Min (nh Fv,Ed (1 - Ftj,Ed/ (1.4 nh Ft,Rd,max), nh Fv,Rd , nh Fb,Rd))  

Vj,Rd = nh ∑1
n Fvj,Rd [Tableau 3.4] 

Vj,Rd = 597,39 [kN] Résistance de l'assemblage au cisaillement [Tableau 3.4] 

Vb1,Ed / Vj,Rd ≤ 1,0 0,04 < 1,00 vérifié (0,04) 

Résistance des soudures 

Aw = 178,52 [cm2] Aire de toutes les soudures 
[4.5.3.2(2)

] 

Awy = 77,08 [cm2] Aire des soudures horizontales 
[4.5.3.2(2)

] 

Awz = 101,44 [cm2] Aire des soudures verticales 
[4.5.3.2(2)

] 

Iwy = 
127942,6

5 
[cm4] 

Moment d'inertie du système de soudures par rapport à l'axe 
horiz. 

[4.5.3.2(5)
] 

⊥max=⊥max 
= 

88,51 
[MPa

] 
Contrainte normale dans la soudure 

[4.5.3.2(6)
] 

⊥=⊥ = 88,50 
[MPa

] 
Contraintes dans la soudure verticale 

[4.5.3.2(5)
] 

II = -2,48 
[MPa

] 
Contrainte tangentielle 

[4.5.3.2(5)
] 

w = 0,80  Coefficient de corrélation 
[4.5.3.2(7)

] 

[⊥max
2 + 3*(⊥max

2)] ≤ fu/(w*M2) 177,03 < 365,00 vérifié (0,49) 

[⊥
2 + 3*(⊥

2+II
2)] ≤ fu/(w*M2) 177,06 < 365,00 vérifié (0,49) 

⊥ ≤ 0.9*fu/M2 88,51 < 262,80 vérifié (0,34) 

Rigidité de l'assemblage 

L'effort axial dans la poutre dépasse 5% de résistance Npl,Rd. Conformément au point 6.3.1.(4), la rigidité 
de l'assemblage ne peut pas être calculée. 

 

Composant le plus FAIBLE : 
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AILE ET AME DE LA POUTRE EN COMPRESSION  

   
   

Assemblage satisfaisant vis à vis de la Norme Ratio 0,77 

 

6.4.3  Assemblage poteau-traverse  

L’assemblage poteau - traverse est réalisé à l’aide d’une platine boulonnée à 

la traverse et au poteau. 

L’assemblage est sollicité par un moment fléchissant, effort tranchant et un 

effort normal. 

 

Figure 90. Assemblage poutre-poteaux 
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Figure 91. Assemblage poutre-poteaux vue 3D 

                      Note de calcul robot     

GENERAL 

Assemblage N°: 2 

Nom de l’assemblage : Angle de portique 

Noeud de la structure: 167 

Barres de la structure: 200, 202 

Géométrie 

Poteau 

Profilé: HEA 450 

Barre N°: 200 

 = -90,0 [Deg] Angle d'inclinaison  

hc = 440 [mm] Hauteur de la section du poteau  

bfc = 300 [mm] Largeur de la section du poteau  

twc = 12 [mm] Epaisseur de l'âme de la section du poteau  

tfc = 21 [mm] Epaisseur de l'aile de la section du poteau  

rc = 27 [mm] Rayon de congé de la section du poteau  

Ac = 178,03 [cm2] Aire de la section du poteau  

Ixc = 63721,60 [cm4] Moment d'inertie de la section du poteau  

Matériau: ACIER E24 

fyc = 235,00 [MPa] Résistance  

Poutre 
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Profilé: IPE 400 

Barre N°: 202 

 = 8,5 [Deg] Angle d'inclinaison  

hb = 400 [mm] Hauteur de la section de la poutre  

bf = 180 [mm] Largeur de la section de la poutre  

twb = 9 [mm] Epaisseur de l'âme de la section de la poutre  

tfb = 14 [mm] Epaisseur de l'aile de la section de la poutre  

rb = 21 [mm] Rayon de congé de la section de la poutre  

rb = 21 [mm] Rayon de congé de la section de la poutre  

Ab = 84,46 [cm2] Aire de la section de la poutre  

Ixb = 23128,40 [cm4] Moment d'inertie de la poutre  

Matériau: ACIER E24 

fyb = 235,00 [MPa] Résistance  

Boulons 

Le plan de cisaillement passe par la partie FILETÉE du boulon  

d = 16 [mm] Diamètre du boulon  

Classe = 8.8  Classe du boulon  

FtRd = 90,43 [kN] Résistance du boulon à la traction  

nh = 2  Nombre de colonnes des boulons  

nv = 8  Nombre de rangéss des boulons  

h1 = 73 [mm] Pince premier boulon-extrémité supérieure de la platine d'about  

Ecartement ei = 70 [mm] 

Entraxe pi = 100;100;100;100;100;100;100 [mm] 

Platine 

hp = 845 [mm] Hauteur de la platine  

bp = 180 [mm] Largeur de la platine  

tp = 30 [mm] Epaisseur de la platine  

Matériau: ACIER E24 

fyp = 235,00 [MPa] Résistance  

Jarret inférieur 

wd = 180 [mm] Largeur de la platine  

tfd = 14 [mm] Epaisseur de l'aile  

hd = 400 [mm] Hauteur de la platine  

twd = 9 [mm] Epaisseur de l'âme  

ld = 758 [mm] Longueur de la platine  

 = 34,3 [Deg] Angle d'inclinaison  

Matériau: ACIER 

fybu = 235,00 [MPa] Résistance  

Renfort horizontal supérieur 

wpu = 144 [mm] Hauteur du raidisseur  

lpu = 150 [mm] Longueur du raidisseur vertical  

tpu = 10 [mm] Epaisseur du raidisseur vertical  

Matériau: ACIER E24 

fypu = 235,00 [MPa] Résistance  

Renfort horizontal inférieur 

wpd = 144 [mm] Hauteur du raidisseur  

lpd = 429 [mm] Longueur du raidisseur vertical  

tpd = 10 [mm] Epaisseur du raidisseur vertical  

Matériau: ACIER E24 

fypd = 235,00 [MPa] Résistance  

Raidisseur poteau 
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Supérieur 

hsu = 398 [mm] Hauteur du raidisseur  

bsu = 144 [mm] Largeur du raidisseur  

thu = 10 [mm] Epaisseur du raidisseur  

Matériau: ACIER E24 

fysu = 235,00 [MPa] Résistance  

Inférieur 

hsd = 398 [mm] Hauteur du raidisseur  

bsd = 144 [mm] Largeur du raidisseur  

thd = 10 [mm] Epaisseur du raidisseur  

Matériau: ACIER E24 

fysu = 235,00 [MPa] Résistance  

Soudures d'angle 

aw = 7 [mm] Soudure âme  

af = 10 [mm] Soudure semelle  

as = 7 [mm] Soudure du raidisseur  

afd = 5 [mm] Soudure horizontale  

Coefficients de matériau 

M0 = 1,00  Coefficient de sécurité partiel [2.2] 

M1 = 1,00  Coefficient de sécurité partiel [2.2] 

M2 = 1,25  Coefficient de sécurité partiel [2.2] 

M3 = 1,25  Coefficient de sécurité partiel [2.2] 

Efforts 

Etat limite: ultime 

Cas: 32: 1.35G+ 1.5T+Q 1*1.35+6*1.50+2*1.00 

Mb1,Ed = -29,53 [kN*m] Moment fléchissant dans la poutre droite  

Vb1,Ed = -36,80 [kN] Effort tranchant dans la poutre droite  

Nb1,Ed = 155,99 [kN] Effort axial dans la poutre droite  

Mc1,Ed = 30,10 [kN*m] Moment fléchissant dans la poteau inférieur  

Vc1,Ed = 161,92 [kN] Effort tranchant dans le poteau inférieur  

Nc1,Ed = 5,45 [kN] Effort axial dans le poteau inférieur  

Résultats 

Résistances de la poutre 

TRACTION 

Ab = 84,46 [cm2] Aire de la section EN1993-1-1:[6.2.3] 

Ntb,Rd = Ab fyb / M0  

Ntb,Rd = 1984,89 [kN] Résistance de calcul de la section à la traction EN1993-1-1:[6.2.3] 

CISAILLEMENT 

Avb = 77,09 [cm2] Aire de la section au cisaillement EN1993-1-1:[6.2.6.(3)] 

Vcb,Rd = Avb (fyb / 3) / M0  

Vcb,Rd = 1046,00 [kN] Résistance de calcul de la section au cisaillement EN1993-1-1:[6.2.6.(2)] 

Vb1,Ed / Vcb,Rd ≤ 1,0 0,04 < 1,00 vérifié (0,04) 

FLEXION - MOMENT PLASTIQUE (SANS RENFORTS)  

Wplb = 1307,26 [cm3] Facteur plastique de la section EN1993-1-1:[6.2.5.(2)] 

Mb,pl,Rd = Wplb fyb / M0  

Mb,pl,Rd 
= 

307,2

1 

[kN*m
] 

Résistance plastique de la section à la flexion (sans 
renforts) 

EN1993-1-
1:[6.2.5.(2)] 

FLEXION AU CONTACT DE LA PLAQUE AVEC L'ELEMENT ASSEMBLE 

Wpl = 4227,39 [cm3] Facteur plastique de la section EN1993-1-1:[6.2.5] 

Mcb,Rd = Wpl fyb / M0  

Mcb,Rd = 993,44 [kN*m] Résistance de calcul de la section à la flexion EN1993-1-1:[6.2.5] 
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AILE ET AME EN COMPRESSION 

Mcb,Rd = 993,44 [kN*m] Résistance de calcul de la section à la flexion EN1993-1-1:[6.2.5] 

hf = 777 [mm] Distance entre les centres de gravité des ailes [6.2.6.7.(1)] 

Fc,fb,Rd = Mcb,Rd / hf  

Fc,fb,Rd = 1278,65 [kN] Résistance de l'aile et de l'âme comprimées [6.2.6.7.(1)] 

Résistances du poteau 

PANNEAU D'AME EN CISAILLEMENT 

Mb1,Ed = -29,53 [kN*m] Moment fléchissant dans la poutre droite [5.3.(3)] 

Mb2,Ed = 0,00 [kN*m] Moment fléchissant dans la poutre gauche [5.3.(3)] 

Vc1,Ed = 161,92 [kN] Effort tranchant dans le poteau inférieur [5.3.(3)] 

Vc2,Ed = 0,00 [kN] Effort tranchant dans le poteau supérieur [5.3.(3)] 

z = 701 [mm] Bras de levier [6.2.5] 

Vwp,Ed = (Mb1,Ed - Mb2,Ed) / z - (Vc1,Ed - Vc2,Ed) / 2  

Vwp,Ed = -123,10 [kN] Panneau d'âme en cisaillement [5.3.(3)] 

Avs = 
65,7

8 
[cm2] Aire de cisaillement de l'âme du poteau 

EN1993-1-
1:[6.2.6.(3)] 

Avc = 
65,7

8 
[cm2] Aire de la section au cisaillement 

EN1993-1-
1:[6.2.6.(3)] 

ds = 614 [mm] Distance entre les centres de gravités des raidisseurs [6.2.6.1.(4)] 

Mpl,fc,Rd = 7,77 
[kN*m

] 
Résistance plastique de l'aile du poteau en flexion [6.2.6.1.(4)] 

Mpl,stu,Rd 
= 

1,76 
[kN*m

] 
Résistance plastique du raidisseur transversal supérieur en 
flexion 

[6.2.6.1.(4)] 

Mpl,stl,Rd 
= 

1,76 
[kN*m

] 
Résistance plastique du raidisseur transversal inférieur en 
flexion 

[6.2.6.1.(4)] 

Vwp,Rd = 0.9 ( Avs*fy,wc ) / (3 M0) + Min(4 Mpl,fc,Rd / ds , (2 Mpl,fc,Rd + Mpl,stu,Rd + Mpl,stl,Rd) / ds)  

Vwp,Rd = 834,33 [kN] Résistance du panneau d'âme au cisaillement [6.2.6.1] 

Vwp,Ed / Vwp,Rd ≤ 1,0 0,15 < 1,00 vérifié (0,15) 

AME EN TRACTION TRANSVERSALE - NIVEAU DE L'AILE INFERIEURE DE LA POUTRE 

Pression diamétrale: 

twc = 12 [mm] Epaisseur efficace de l'âme du poteau [6.2.6.2.(6)] 

beff,c,wc = 318 [mm] Largeur efficace de l'âme à la compression [6.2.6.2.(1)] 

Avc = 65,78 [cm2] Aire de la section au cisaillement EN1993-1-1:[6.2.6.(3)] 

 = 0,84  Coefficient réducteur pour l'interaction avec le cisaillement [6.2.6.2.(1)] 

com,Ed = 7,82 [MPa] Contrainte de compression maximale dans l'âme [6.2.6.2.(2)] 

kwc = 1,00  Coefficient réducteur dû aux contraintes de compression [6.2.6.2.(2)] 

As = 28,85 [cm2] Aire de la section du raidisseur renforçant l'âme EN1993-1-1:[6.2.4] 

Fc,wc,Rd1 =  kwc beff,c,wc twc fyc / M0 + As fys / M0  

Fc,wc,Rd1 = 1403,68 [kN] Résistance de l'âme du poteau [6.2.6.2.(1)] 

Flambement: 

dwc = 344 [mm] Hauteur de l'âme comprimée [6.2.6.2.(1)] 

p = 0,90  Elancement de plaque [6.2.6.2.(1)] 

 = 0,87  Coefficient réducteur pour le flambement de l'élément [6.2.6.2.(1)] 

s = 3,90  Elancement du raidisseur EN1993-1-1:[6.3.1.2] 

s = 1,00  Coefficient de flambement du raidisseur EN1993-1-1:[6.3.1.2] 

Fc,wc,Rd2 =  kwc  beff,c,wc twc fyc / M1 + As s fys / M1  

Fc,wc,Rd2 = 1306,86 [kN] Résistance de l'âme du poteau [6.2.6.2.(1)] 

Résistance finale: 

Fc,wc,Rd,upp = Min (Fc,wc,Rd1 , Fc,wc,Rd2)  

Fc,wc,Rd,upp = 1306,86 [kN] Résistance de l'âme du poteau [6.2.6.2.(1)] 

Paramètres géométriques de l'assemblage 

LONGUEURS EFFICACES ET PARAMETRES - SEMELLE DU POTEAU  

Nr m mx e ex p leff,cp leff,nc leff,1 leff,2 leff,cp,g leff,nc,g leff,1,g leff,2,g 

1 8 - 115 - 100 48 61 48 61 124 24 24 24 
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Nr m mx e ex p leff,cp leff,nc leff,1 leff,2 leff,cp,g leff,nc,g leff,1,g leff,2,g 

2 8 - 115 - 100 48 174 48 174 200 100 100 100 

3 8 - 115 - 100 48 174 48 174 200 100 100 100 

4 8 - 115 - 100 48 174 48 174 200 100 100 100 

5 8 - 115 - 100 48 174 48 174 200 100 100 100 

6 8 - 115 - 100 48 174 48 174 200 100 100 100 

7 8 - 115 - 100 48 174 48 174 200 100 100 100 

8 8 - 115 - 100 48 61 48 61 124 24 24 24 

LONGUEURS EFFICACES ET PARAMETRES - PLATINE D'ABOUT 

Nr m mx e ex p leff,cp leff,nc leff,1 leff,2 leff,cp,g leff,nc,g leff,1,g leff,2,g 

1 23 - 55 - 100 143 159 143 159 172 129 129 129 

2 23 - 55 - 100 143 160 143 160 200 100 100 100 

3 23 - 55 - 100 143 160 143 160 200 100 100 100 

4 23 - 55 - 100 143 160 143 160 200 100 100 100 

5 23 - 55 - 100 143 160 143 160 200 100 100 100 

6 23 - 55 - 100 143 160 143 160 200 100 100 100 

7 23 - 55 - 100 143 160 143 160 200 100 100 100 

8 23 - 55 - 100 143 177 143 177 172 147 147 147 

m – Distance du boulon de l'âme 

mx – Distance du boulon de l'aile de la poutre 

e – Pince entre le boulon et le bord extérieur 

ex – Pince entre le boulon et le bord extérieur horizontal 

p – Entraxe des boulons 

leff,cp – Longueur efficace pour un boulon dans les mécanismes circulaires 

leff,nc – Longueur efficace pour un boulon dans les mécanismes non circulaires 

leff,1 – Longueur efficace pour un boulon pour le mode 1 

leff,2 – Longueur efficace pour un boulon pour le mode 2 

leff,cp,g – Longueur efficace pour un groupe de boulons dans les mécanismes circulaires 

leff,nc,g – Longueur efficace pour un groupe de boulons dans les mécanismes non circulaires 

leff,1,g – Longueur efficace pour un groupe de boulons pour le mode 1 

leff,2,g – Longueur efficace pour un groupe de boulons pour le mode 2 

Résistance de l'assemblage à la traction 

Ft,Rd = 90,43 [kN] Résistance du boulon à la traction [Tableau 3.4] 

Bp,Rd = 277,41 [kN] Résistance du boulon au cisaillement au poinçonnement [Tableau 3.4] 

Ft,fc,Rd – résistance de la semelle du poteau à la flexion 

Ft,wc,Rd – résistance de l'âme du poteau à la traction 

Ft,ep,Rd – résistance de la platine fléchie à la flexion 

Ft,wb,Rd – résistance de l'âme à la traction 

Ft,fc,Rd = Min (FT,1,fc,Rd , FT,2,fc,Rd , FT,3,fc,Rd) [6.2.6.4] , [Tab.6.2] 

Ft,wc,Rd =  beff,t,wc twc fyc / M0 [6.2.6.3.(1)] 

Ft,ep,Rd = Min (FT,1,ep,Rd , FT,2,ep,Rd , FT,3,ep,Rd) [6.2.6.5] , [Tab.6.2] 

Ft,wb,Rd = beff,t,wb twb fyb / M0 [6.2.6.8.(1)] 

RESISTANCE DE LA RANGEE DE BOULONS N° 1 

Ft1,Rd,comp - Formule Ft1,Rd,comp Composant 

Ft1,Rd = Min (Ft1,Rd,comp) 129,31 Résistance d'une rangée de boulon 

Ft,fc,Rd(1) = 180,86 180,86 Aile du poteau - traction 

Ft,wc,Rd(1) = 129,31 129,31 Ame du poteau - traction 

Ft,ep,Rd(1) = 180,86 180,86 Platine d'about - traction 

Ft,wb,Rd(1) = 289,27 289,27 Ame de la poutre - traction 

Bp,Rd = 554,81 554,81 Boulons au cisaillement/poinçonnement 

RESISTANCE DE LA RANGEE DE BOULONS N° 2 

Ft2,Rd,comp - Formule Ft2,Rd,comp Composant 

Ft2,Rd = Min (Ft2,Rd,comp) 129,31 Résistance d'une rangée de boulon 

Ft,fc,Rd(2) = 180,86 180,86 Aile du poteau - traction 
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Ft2,Rd,comp - Formule Ft2,Rd,comp Composant 

Ft,wc,Rd(2) = 129,31 129,31 Ame du poteau - traction 

Ft,ep,Rd(2) = 180,86 180,86 Platine d'about - traction 

Ft,wb,Rd(2) = 289,27 289,27 Ame de la poutre - traction 

Bp,Rd = 554,81 554,81 Boulons au cisaillement/poinçonnement 

Ft,fc,Rd(2 + 1) - ∑1
1 Ftj,Rd = 361,73 - 129,31 232,42 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(2 + 1) - ∑1
1 Ftj,Rd = 325,38 - 129,31 196,08 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(2 + 1) - ∑1
1 Ftj,Rd = 361,73 - 129,31 232,42 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(2 + 1) - ∑1
1 Ftj,Rd = 462,28 - 129,31 332,98 Ame de la poutre - traction - groupe 

RESISTANCE DE LA RANGEE DE BOULONS N° 3 

Ft3,Rd,comp - Formule Ft3,Rd,comp Composant 

Ft3,Rd = Min (Ft3,Rd,comp) 129,31 Résistance d'une rangée de boulon 

Ft,fc,Rd(3) = 180,86 180,86 Aile du poteau - traction 

Ft,wc,Rd(3) = 129,31 129,31 Ame du poteau - traction 

Ft,ep,Rd(3) = 180,86 180,86 Platine d'about - traction 

Ft,wb,Rd(3) = 289,27 289,27 Ame de la poutre - traction 

Bp,Rd = 554,81 554,81 Boulons au cisaillement/poinçonnement 

Ft,fc,Rd(3 + 2) - ∑2
2 Ftj,Rd = 361,73 - 129,31 232,42 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(3 + 2) - ∑2
2 Ftj,Rd = 502,08 - 129,31 372,77 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,fc,Rd(3 + 2 + 1) - ∑2
1 Ftj,Rd = 542,59 - 258,61 283,98 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(3 + 2 + 1) - ∑2
1 Ftj,Rd = 552,82 - 258,61 294,20 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(3 + 2) - ∑2
2 Ftj,Rd = 361,73 - 129,31 232,42 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(3 + 2) - ∑2
2 Ftj,Rd = 404,20 - 129,31 274,89 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(3 + 2 + 1) - ∑2
1 Ftj,Rd = 542,59 - 258,61 283,98 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(3 + 2 + 1) - ∑2
1 Ftj,Rd = 664,38 - 258,61 405,77 Ame de la poutre - traction - groupe 

RESISTANCE DE LA RANGEE DE BOULONS N° 4 

Ft4,Rd,comp - Formule Ft4,Rd,comp Composant 

Ft4,Rd = Min (Ft4,Rd,comp) 129,31 Résistance d'une rangée de boulon 

Ft,fc,Rd(4) = 180,86 180,86 Aile du poteau - traction 

Ft,wc,Rd(4) = 129,31 129,31 Ame du poteau - traction 

Ft,ep,Rd(4) = 180,86 180,86 Platine d'about - traction 

Ft,wb,Rd(4) = 289,27 289,27 Ame de la poutre - traction 

Bp,Rd = 554,81 554,81 Boulons au cisaillement/poinçonnement 

Ft,fc,Rd(4 + 3) - ∑3
3 Ftj,Rd = 361,73 - 129,31 232,42 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(4 + 3) - ∑3
3 Ftj,Rd = 502,08 - 129,31 372,77 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,fc,Rd(4 + 3 + 2) - ∑3
2 Ftj,Rd = 542,59 - 258,61 283,98 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(4 + 3 + 2) - ∑3
2 Ftj,Rd = 695,84 - 258,61 437,22 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,fc,Rd(4 + 3 + 2 + 1) - ∑3
1 Ftj,Rd = 723,46 - 387,92 335,53 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(4 + 3 + 2 + 1) - ∑3
1 Ftj,Rd = 735,60 - 387,92 347,67 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(4 + 3) - ∑3
3 Ftj,Rd = 361,73 - 129,31 232,42 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(4 + 3) - ∑3
3 Ftj,Rd = 404,20 - 129,31 274,89 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(4 + 3 + 2) - ∑3
2 Ftj,Rd = 542,59 - 258,61 283,98 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(4 + 3 + 2) - ∑3
2 Ftj,Rd = 606,30 - 258,61 347,69 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(4 + 3 + 2 + 1) - ∑3
1 Ftj,Rd = 723,46 - 387,92 335,53 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(4 + 3 + 2 + 1) - ∑3
1 Ftj,Rd = 866,48 - 387,92 478,56 Ame de la poutre - traction - groupe 

RESISTANCE DE LA RANGEE DE BOULONS N° 5 

Ft5,Rd,comp - Formule Ft5,Rd,comp Composant 

Ft5,Rd = Min (Ft5,Rd,comp) 129,31 Résistance d'une rangée de boulon 

Ft,fc,Rd(5) = 180,86 180,86 Aile du poteau - traction 

Ft,wc,Rd(5) = 129,31 129,31 Ame du poteau - traction 

Ft,ep,Rd(5) = 180,86 180,86 Platine d'about - traction 

Ft,wb,Rd(5) = 289,27 289,27 Ame de la poutre - traction 

Bp,Rd = 554,81 554,81 Boulons au cisaillement/poinçonnement 

Ft,fc,Rd(5 + 4) - ∑4
4 Ftj,Rd = 361,73 - 129,31 232,42 Aile du poteau - traction - groupe 
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Ft5,Rd,comp - Formule Ft5,Rd,comp Composant 

Ft,wc,Rd(5 + 4) - ∑4
4 Ftj,Rd = 502,08 - 129,31 372,77 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,fc,Rd(5 + 4 + 3) - ∑4
3 Ftj,Rd = 542,59 - 258,61 283,98 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(5 + 4 + 3) - ∑4
3 Ftj,Rd = 695,84 - 258,61 437,22 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,fc,Rd(5 + 4 + 3 + 2) - ∑4
2 Ftj,Rd = 723,46 - 387,92 335,53 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(5 + 4 + 3 + 2) - ∑4
2 Ftj,Rd = 845,24 - 387,92 457,31 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,fc,Rd(5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑4
1 Ftj,Rd = 904,32 - 517,23 387,09 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑4
1 Ftj,Rd = 875,21 - 517,23 357,98 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(5 + 4) - ∑4
4 Ftj,Rd = 361,73 - 129,31 232,42 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(5 + 4) - ∑4
4 Ftj,Rd = 404,20 - 129,31 274,89 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(5 + 4 + 3) - ∑4
3 Ftj,Rd = 542,59 - 258,61 283,98 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(5 + 4 + 3) - ∑4
3 Ftj,Rd = 606,30 - 258,61 347,69 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(5 + 4 + 3 + 2) - ∑4
2 Ftj,Rd = 723,46 - 387,92 335,53 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(5 + 4 + 3 + 2) - ∑4
2 Ftj,Rd = 808,40 - 387,92 420,48 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑4
1 Ftj,Rd = 904,32 - 517,23 387,09 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑4
1 Ftj,Rd = 1068,58 - 517,23 551,35 Ame de la poutre - traction - groupe 

RESISTANCE DE LA RANGEE DE BOULONS N° 6 

Ft6,Rd,comp - Formule Ft6,Rd,comp Composant 

Ft6,Rd = Min (Ft6,Rd,comp) 129,31 Résistance d'une rangée de boulon 

Ft,fc,Rd(6) = 180,86 180,86 Aile du poteau - traction 

Ft,wc,Rd(6) = 129,31 129,31 Ame du poteau - traction 

Ft,ep,Rd(6) = 180,86 180,86 Platine d'about - traction 

Ft,wb,Rd(6) = 289,27 289,27 Ame de la poutre - traction 

Bp,Rd = 554,81 554,81 Boulons au cisaillement/poinçonnement 

Ft,fc,Rd(6 + 5) - ∑5
5 Ftj,Rd = 361,73 - 129,31 232,42 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(6 + 5) - ∑5
5 Ftj,Rd = 502,08 - 129,31 372,77 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,fc,Rd(6 + 5 + 4) - ∑5
4 Ftj,Rd = 542,59 - 258,61 283,98 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(6 + 5 + 4) - ∑5
4 Ftj,Rd = 695,84 - 258,61 437,22 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,fc,Rd(6 + 5 + 4 + 3) - ∑5
3 Ftj,Rd = 723,46 - 387,92 335,53 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(6 + 5 + 4 + 3) - ∑5
3 Ftj,Rd = 845,24 - 387,92 457,31 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,fc,Rd(6 + 5 + 4 + 3 + 2) - ∑5
2 Ftj,Rd = 904,32 - 517,23 387,09 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(6 + 5 + 4 + 3 + 2) - ∑5
2 Ftj,Rd = 957,10 - 517,23 439,87 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,fc,Rd(6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑5
1 Ftj,Rd = 1085,18 - 646,54 438,65 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑5
1 Ftj,Rd = 979,36 - 646,54 332,83 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(6 + 5) - ∑5
5 Ftj,Rd = 361,73 - 129,31 232,42 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(6 + 5) - ∑5
5 Ftj,Rd = 404,20 - 129,31 274,89 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(6 + 5 + 4) - ∑5
4 Ftj,Rd = 542,59 - 258,61 283,98 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(6 + 5 + 4) - ∑5
4 Ftj,Rd = 606,30 - 258,61 347,69 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(6 + 5 + 4 + 3) - ∑5
3 Ftj,Rd = 723,46 - 387,92 335,53 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(6 + 5 + 4 + 3) - ∑5
3 Ftj,Rd = 808,40 - 387,92 420,48 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(6 + 5 + 4 + 3 + 2) - ∑5
2 Ftj,Rd = 904,32 - 517,23 387,09 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(6 + 5 + 4 + 3 + 2) - ∑5
2 Ftj,Rd = 1010,50 - 517,23 493,27 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑5
1 Ftj,Rd = 1085,18 - 646,54 438,65 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑5
1 Ftj,Rd = 1270,68 - 646,54 624,15 Ame de la poutre - traction - groupe 

RESISTANCE DE LA RANGEE DE BOULONS N° 7 

Ft7,Rd,comp - Formule Ft7,Rd,comp Composant 

Ft7,Rd = Min (Ft7,Rd,comp) 129,31 Résistance d'une rangée de boulon 

Ft,fc,Rd(7) = 180,86 180,86 Aile du poteau - traction 

Ft,wc,Rd(7) = 129,31 129,31 Ame du poteau - traction 

Ft,ep,Rd(7) = 180,86 180,86 Platine d'about - traction 

Ft,wb,Rd(7) = 289,27 289,27 Ame de la poutre - traction 

Bp,Rd = 554,81 554,81 Boulons au cisaillement/poinçonnement 

Ft,fc,Rd(7 + 6) - ∑6
6 Ftj,Rd = 361,73 - 129,31 232,42 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(7 + 6) - ∑6
6 Ftj,Rd = 502,08 - 129,31 372,77 Ame du poteau - traction - groupe 
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Ft7,Rd,comp - Formule Ft7,Rd,comp Composant 

Ft,fc,Rd(7 + 6 + 5) - ∑6
5 Ftj,Rd = 542,59 - 258,61 283,98 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(7 + 6 + 5) - ∑6
5 Ftj,Rd = 695,84 - 258,61 437,22 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,fc,Rd(7 + 6 + 5 + 4) - ∑6
4 Ftj,Rd = 723,46 - 387,92 335,53 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(7 + 6 + 5 + 4) - ∑6
4 Ftj,Rd = 845,24 - 387,92 457,31 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,fc,Rd(7 + 6 + 5 + 4 + 3) - ∑6
3 Ftj,Rd = 904,32 - 517,23 387,09 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(7 + 6 + 5 + 4 + 3) - ∑6
3 Ftj,Rd = 957,10 - 517,23 439,87 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,fc,Rd(7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2) - ∑6
2 Ftj,Rd = 1085,18 - 646,54 438,65 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2) - ∑6
2 Ftj,Rd = 1040,14 - 646,54 393,60 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,fc,Rd(7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑6
1 Ftj,Rd = 1266,05 - 775,84 490,20 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑6
1 Ftj,Rd = 1056,68 - 775,84 280,84 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(7 + 6) - ∑6
6 Ftj,Rd = 361,73 - 129,31 232,42 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(7 + 6) - ∑6
6 Ftj,Rd = 404,20 - 129,31 274,89 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(7 + 6 + 5) - ∑6
5 Ftj,Rd = 542,59 - 258,61 283,98 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(7 + 6 + 5) - ∑6
5 Ftj,Rd = 606,30 - 258,61 347,69 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(7 + 6 + 5 + 4) - ∑6
4 Ftj,Rd = 723,46 - 387,92 335,53 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(7 + 6 + 5 + 4) - ∑6
4 Ftj,Rd = 808,40 - 387,92 420,48 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(7 + 6 + 5 + 4 + 3) - ∑6
3 Ftj,Rd = 904,32 - 517,23 387,09 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(7 + 6 + 5 + 4 + 3) - ∑6
3 Ftj,Rd = 1010,50 - 517,23 493,27 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2) - ∑6
2 Ftj,Rd = 1085,18 - 646,54 438,65 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2) - ∑6
2 Ftj,Rd = 1212,60 - 646,54 566,06 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑6
1 Ftj,Rd = 1266,05 - 775,84 490,20 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑6
1 Ftj,Rd = 1472,78 - 775,84 696,94 Ame de la poutre - traction - groupe 

RESISTANCE DE LA RANGEE DE BOULONS N° 8 

Ft8,Rd,comp - Formule 
Ft8,Rd,com

p 
Composant 

Ft8,Rd = Min (Ft8,Rd,comp) 129,31 Résistance d'une rangée de boulon 

Ft,fc,Rd(8) = 180,86 180,86 Aile du poteau - traction 

Ft,wc,Rd(8) = 129,31 129,31 Ame du poteau - traction 

Ft,ep,Rd(8) = 180,86 180,86 Platine d'about - traction 

Ft,wb,Rd(8) = 289,27 289,27 Ame de la poutre - traction 

Bp,Rd = 554,81 554,81 
Boulons au 
cisaillement/poinçonnement 

Ft,fc,Rd(8 + 7) - ∑7
7 Ftj,Rd = 361,73 - 129,31 232,42 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(8 + 7) - ∑7
7 Ftj,Rd = 325,38 - 129,31 196,08 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,fc,Rd(8 + 7 + 6) - ∑7
6 Ftj,Rd = 542,59 - 258,61 283,98 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(8 + 7 + 6) - ∑7
6 Ftj,Rd = 552,82 - 258,61 294,20 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,fc,Rd(8 + 7 + 6 + 5) - ∑7
5 Ftj,Rd = 723,46 - 387,92 335,53 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(8 + 7 + 6 + 5) - ∑7
5 Ftj,Rd = 735,60 - 387,92 347,67 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,fc,Rd(8 + 7 + 6 + 5 + 4) - ∑7
4 Ftj,Rd = 904,32 - 517,23 387,09 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(8 + 7 + 6 + 5 + 4) - ∑7
4 Ftj,Rd = 875,21 - 517,23 357,98 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,fc,Rd(8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3) - ∑7
3 Ftj,Rd = 1085,18 - 646,54 438,65 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3) - ∑7
3 Ftj,Rd = 979,36 - 646,54 332,83 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,fc,Rd(8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2) - ∑7
2 Ftj,Rd = 1266,05 - 775,84 490,20 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2) - ∑7
2 Ftj,Rd = 1056,68 - 775,84 280,84 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,fc,Rd(8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑7
1 Ftj,Rd = 1446,91 - 905,15 541,76 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑7
1 Ftj,Rd = 1072,11 - 905,15 166,96 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(8 + 7) - ∑7
7 Ftj,Rd = 361,73 - 129,31 232,42 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(8 + 7) - ∑7
7 Ftj,Rd = 500,13 - 129,31 370,82 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(8 + 7 + 6) - ∑7
6 Ftj,Rd = 542,59 - 258,61 283,98 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(8 + 7 + 6) - ∑7
6 Ftj,Rd = 702,23 - 258,61 443,62 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(8 + 7 + 6 + 5) - ∑7
5 Ftj,Rd = 723,46 - 387,92 335,53 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(8 + 7 + 6 + 5) - ∑7
5 Ftj,Rd = 904,33 - 387,92 516,41 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(8 + 7 + 6 + 5 + 4) - ∑7
4 Ftj,Rd = 904,32 - 517,23 387,09 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(8 + 7 + 6 + 5 + 4) - ∑7
4 Ftj,Rd = 1106,43 - 517,23 589,20 Ame de la poutre - traction - groupe 
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Ft8,Rd,comp - Formule 
Ft8,Rd,com

p 
Composant 

Ft,ep,Rd(8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3) - ∑7
3 Ftj,Rd = 1085,18 - 646,54 438,65 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3) - ∑7
3 Ftj,Rd = 1308,53 - 646,54 661,99 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2) - ∑7
2 Ftj,Rd = 1266,05 - 775,84 490,20 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2) - ∑7
2 Ftj,Rd = 1510,63 - 775,84 734,79 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑7
1 Ftj,Rd = 1446,91 - 905,15 541,76 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑7
1 Ftj,Rd = 1770,81 - 

905,15 
865,66 Ame de la poutre - traction - groupe 

TABLEAU RECAPITULATIF DES EFFORTS 

Nr hj Ftj,Rd Ft,fc,Rd Ft,wc,Rd Ft,ep,Rd Ft,wb,Rd Ft,Rd Bp,Rd 

1 751 129,31 180,86 129,31 180,86 289,27 180,86 554,81 

2 651 129,31 180,86 129,31 180,86 289,27 180,86 554,81 

3 551 129,31 180,86 129,31 180,86 289,27 180,86 554,81 

4 451 129,31 180,86 129,31 180,86 289,27 180,86 554,81 

5 351 129,31 180,86 129,31 180,86 289,27 180,86 554,81 

6 251 129,31 180,86 129,31 180,86 289,27 180,86 554,81 

7 151 129,31 180,86 129,31 180,86 289,27 180,86 554,81 

8 51 129,31 180,86 129,31 180,86 289,27 180,86 554,81 

RESISTANCE DE L'ASSEMBLAGE A LA TRACTION Nj,Rd 

Nj,Rd = ∑ Ftj,Rd  

Nj,Rd = 1034,46 [kN] Résistance de l'assemblage à la traction [6.2] 

Nb1,Ed / Nj,Rd ≤ 1,0 0,15 < 1,00 vérifié (0,15) 

Résistance de l'assemblage à la flexion 

RESISTANCE DE LA RANGEE DE BOULONS N° 1 

Ft1,Rd,comp - Formule Ft1,Rd,comp Composant 

Ft1,Rd = Min (Ft1,Rd,comp) 129,31 Résistance d'une rangée de boulon 

Ft,fc,Rd(1) = 180,86 180,86 Aile du poteau - traction 

Ft,wc,Rd(1) = 129,31 129,31 Ame du poteau - traction 

Ft,ep,Rd(1) = 180,86 180,86 Platine d'about - traction 

Ft,wb,Rd(1) = 289,27 289,27 Ame de la poutre - traction 

Bp,Rd = 554,81 554,81 Boulons au cisaillement/poinçonnement 

Vwp,Rd/ = 834,33 834,33 Panneau d'âme - compression 

Fc,wc,Rd = 1306,86 1306,86 Ame du poteau - compression 

Fc,fb,Rd = 1278,65 1278,65 Aile de la poutre - compression 

RESISTANCE DE LA RANGEE DE BOULONS N° 2 

Ft2,Rd,comp - Formule Ft2,Rd,comp Composant 

Ft2,Rd = Min (Ft2,Rd,comp) 129,31 Résistance d'une rangée de boulon 

Ft,fc,Rd(2) = 180,86 180,86 Aile du poteau - traction 

Ft,wc,Rd(2) = 129,31 129,31 Ame du poteau - traction 

Ft,ep,Rd(2) = 180,86 180,86 Platine d'about - traction 

Ft,wb,Rd(2) = 289,27 289,27 Ame de la poutre - traction 

Bp,Rd = 554,81 554,81 Boulons au cisaillement/poinçonnement 

Vwp,Rd/ - ∑1
1 Fti,Rd = 834,33 - 129,31 705,02 Panneau d'âme - compression 

Fc,wc,Rd - ∑1
1 Ftj,Rd = 1306,86 - 129,31 1177,55 Ame du poteau - compression 

Fc,fb,Rd - ∑1
1 Ftj,Rd = 1278,65 - 129,31 1149,35 Aile de la poutre - compression 

Ft,fc,Rd(2 + 1) - ∑1
1 Ftj,Rd = 361,73 - 129,31 232,42 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(2 + 1) - ∑1
1 Ftj,Rd = 325,38 - 129,31 196,08 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(2 + 1) - ∑1
1 Ftj,Rd = 361,73 - 129,31 232,42 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(2 + 1) - ∑1
1 Ftj,Rd = 462,28 - 129,31 332,98 Ame de la poutre - traction - groupe 

Réduction supplémentaire de la résistance d'une rangée de boulons 

Ft2,Rd = Ft1,Rd h2/h1  

Ft2,Rd = 112,08 [kN] Résistance réduite d'une rangée de boulon [6.2.7.2.(9)] 
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RESISTANCE DE LA RANGEE DE BOULONS N° 3 

Ft3,Rd,comp - Formule Ft3,Rd,comp Composant 

Ft3,Rd = Min (Ft3,Rd,comp) 129,31 Résistance d'une rangée de boulon 

Ft,fc,Rd(3) = 180,86 180,86 Aile du poteau - traction 

Ft,wc,Rd(3) = 129,31 129,31 Ame du poteau - traction 

Ft,ep,Rd(3) = 180,86 180,86 Platine d'about - traction 

Ft,wb,Rd(3) = 289,27 289,27 Ame de la poutre - traction 

Bp,Rd = 554,81 554,81 Boulons au cisaillement/poinçonnement 

Vwp,Rd/ - ∑1
2 Fti,Rd = 834,33 - 241,39 592,94 Panneau d'âme - compression 

Fc,wc,Rd - ∑1
2 Ftj,Rd = 1306,86 - 241,39 1065,47 Ame du poteau - compression 

Fc,fb,Rd - ∑1
2 Ftj,Rd = 1278,65 - 241,39 1037,26 Aile de la poutre - compression 

Ft,fc,Rd(3 + 2) - ∑2
2 Ftj,Rd = 361,73 - 112,08 249,65 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(3 + 2) - ∑2
2 Ftj,Rd = 502,08 - 112,08 389,99 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,fc,Rd(3 + 2 + 1) - ∑2
1 Ftj,Rd = 542,59 - 241,39 301,20 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(3 + 2 + 1) - ∑2
1 Ftj,Rd = 552,82 - 241,39 311,43 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(3 + 2) - ∑2
2 Ftj,Rd = 361,73 - 112,08 249,65 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(3 + 2) - ∑2
2 Ftj,Rd = 404,20 - 112,08 292,12 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(3 + 2 + 1) - ∑2
1 Ftj,Rd = 542,59 - 241,39 301,20 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(3 + 2 + 1) - ∑2
1 Ftj,Rd = 664,38 - 241,39 422,99 Ame de la poutre - traction - groupe 

Réduction supplémentaire de la résistance d'une rangée de boulons 

Ft3,Rd = Ft1,Rd h3/h1  

Ft3,Rd = 94,86 [kN] Résistance réduite d'une rangée de boulon [6.2.7.2.(9)] 

Ft3,Rd = Ft2,Rd h3/h2  

Ft3,Rd = 94,86 [kN] Résistance réduite d'une rangée de boulon [6.2.7.2.(9)]FRA 

RESISTANCE DE LA RANGEE DE BOULONS N° 4 

Ft4,Rd,comp - Formule Ft4,Rd,comp Composant 

Ft4,Rd = Min (Ft4,Rd,comp) 129,31 Résistance d'une rangée de boulon 

Ft,fc,Rd(4) = 180,86 180,86 Aile du poteau - traction 

Ft,wc,Rd(4) = 129,31 129,31 Ame du poteau - traction 

Ft,ep,Rd(4) = 180,86 180,86 Platine d'about - traction 

Ft,wb,Rd(4) = 289,27 289,27 Ame de la poutre - traction 

Bp,Rd = 554,81 554,81 Boulons au cisaillement/poinçonnement 

Vwp,Rd/ - ∑1
3 Fti,Rd = 834,33 - 336,25 498,08 Panneau d'âme - compression 

Fc,wc,Rd - ∑1
3 Ftj,Rd = 1306,86 - 336,25 970,61 Ame du poteau - compression 

Fc,fb,Rd - ∑1
3 Ftj,Rd = 1278,65 - 336,25 942,41 Aile de la poutre - compression 

Ft,fc,Rd(4 + 3) - ∑3
3 Ftj,Rd = 361,73 - 94,86 266,87 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(4 + 3) - ∑3
3 Ftj,Rd = 502,08 - 94,86 407,22 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,fc,Rd(4 + 3 + 2) - ∑3
2 Ftj,Rd = 542,59 - 206,94 335,65 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(4 + 3 + 2) - ∑3
2 Ftj,Rd = 695,84 - 206,94 488,90 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,fc,Rd(4 + 3 + 2 + 1) - ∑3
1 Ftj,Rd = 723,46 - 336,25 387,21 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(4 + 3 + 2 + 1) - ∑3
1 Ftj,Rd = 735,60 - 336,25 399,35 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(4 + 3) - ∑3
3 Ftj,Rd = 361,73 - 94,86 266,87 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(4 + 3) - ∑3
3 Ftj,Rd = 404,20 - 94,86 309,34 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(4 + 3 + 2) - ∑3
2 Ftj,Rd = 542,59 - 206,94 335,65 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(4 + 3 + 2) - ∑3
2 Ftj,Rd = 606,30 - 206,94 399,36 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(4 + 3 + 2 + 1) - ∑3
1 Ftj,Rd = 723,46 - 336,25 387,21 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(4 + 3 + 2 + 1) - ∑3
1 Ftj,Rd = 866,48 - 336,25 530,24 Ame de la poutre - traction - groupe 

Réduction supplémentaire de la résistance d'une rangée de boulons 

Ft4,Rd = Ft1,Rd h4/h1  

Ft4,Rd = 77,63 [kN] Résistance réduite d'une rangée de boulon [6.2.7.2.(9)] 

Ft4,Rd = Ft2,Rd h4/h2  

Ft4,Rd = 77,63 [kN] Résistance réduite d'une rangée de boulon [6.2.7.2.(9)]FRA 

RESISTANCE DE LA RANGEE DE BOULONS N° 5 
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Ft5,Rd,comp - Formule Ft5,Rd,comp Composant 

Ft5,Rd = Min (Ft5,Rd,comp) 129,31 Résistance d'une rangée de boulon 

Ft,fc,Rd(5) = 180,86 180,86 Aile du poteau - traction 

Ft,wc,Rd(5) = 129,31 129,31 Ame du poteau - traction 

Ft,ep,Rd(5) = 180,86 180,86 Platine d'about - traction 

Ft,wb,Rd(5) = 289,27 289,27 Ame de la poutre - traction 

Bp,Rd = 554,81 554,81 Boulons au cisaillement/poinçonnement 

Vwp,Rd/ - ∑1
4 Fti,Rd = 834,33 - 413,88 420,45 Panneau d'âme - compression 

Fc,wc,Rd - ∑1
4 Ftj,Rd = 1306,86 - 413,88 892,98 Ame du poteau - compression 

Fc,fb,Rd - ∑1
4 Ftj,Rd = 1278,65 - 413,88 864,77 Aile de la poutre - compression 

Ft,fc,Rd(5 + 4) - ∑4
4 Ftj,Rd = 361,73 - 77,63 284,10 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(5 + 4) - ∑4
4 Ftj,Rd = 502,08 - 77,63 424,44 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,fc,Rd(5 + 4 + 3) - ∑4
3 Ftj,Rd = 542,59 - 172,49 370,10 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(5 + 4 + 3) - ∑4
3 Ftj,Rd = 695,84 - 172,49 523,35 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,fc,Rd(5 + 4 + 3 + 2) - ∑4
2 Ftj,Rd = 723,46 - 284,57 438,88 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(5 + 4 + 3 + 2) - ∑4
2 Ftj,Rd = 845,24 - 284,57 560,66 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,fc,Rd(5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑4
1 Ftj,Rd = 904,32 - 413,88 490,44 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑4
1 Ftj,Rd = 875,21 - 413,88 461,33 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(5 + 4) - ∑4
4 Ftj,Rd = 361,73 - 77,63 284,10 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(5 + 4) - ∑4
4 Ftj,Rd = 404,20 - 77,63 326,57 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(5 + 4 + 3) - ∑4
3 Ftj,Rd = 542,59 - 172,49 370,10 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(5 + 4 + 3) - ∑4
3 Ftj,Rd = 606,30 - 172,49 433,81 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(5 + 4 + 3 + 2) - ∑4
2 Ftj,Rd = 723,46 - 284,57 438,88 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(5 + 4 + 3 + 2) - ∑4
2 Ftj,Rd = 808,40 - 284,57 523,83 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑4
1 Ftj,Rd = 904,32 - 413,88 490,44 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑4
1 Ftj,Rd = 1068,58 - 413,88 654,70 Ame de la poutre - traction - groupe 

Réduction supplémentaire de la résistance d'une rangée de boulons 

Ft5,Rd = Ft1,Rd h5/h1  

Ft5,Rd = 60,41 [kN] Résistance réduite d'une rangée de boulon [6.2.7.2.(9)] 

Ft5,Rd = Ft2,Rd h5/h2  

Ft5,Rd = 60,41 [kN] Résistance réduite d'une rangée de boulon [6.2.7.2.(9)]FRA 

RESISTANCE DE LA RANGEE DE BOULONS N° 6 

Ft6,Rd,comp - Formule Ft6,Rd,comp Composant 

Ft6,Rd = Min (Ft6,Rd,comp) 129,31 Résistance d'une rangée de boulon 

Ft,fc,Rd(6) = 180,86 180,86 Aile du poteau - traction 

Ft,wc,Rd(6) = 129,31 129,31 Ame du poteau - traction 

Ft,ep,Rd(6) = 180,86 180,86 Platine d'about - traction 

Ft,wb,Rd(6) = 289,27 289,27 Ame de la poutre - traction 

Bp,Rd = 554,81 554,81 Boulons au cisaillement/poinçonnement 

Vwp,Rd/ - ∑1
5 Fti,Rd = 834,33 - 474,29 360,04 Panneau d'âme - compression 

Fc,wc,Rd - ∑1
5 Ftj,Rd = 1306,86 - 474,29 832,57 Ame du poteau - compression 

Fc,fb,Rd - ∑1
5 Ftj,Rd = 1278,65 - 474,29 804,37 Aile de la poutre - compression 

Ft,fc,Rd(6 + 5) - ∑5
5 Ftj,Rd = 361,73 - 60,41 301,32 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(6 + 5) - ∑5
5 Ftj,Rd = 502,08 - 60,41 441,67 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,fc,Rd(6 + 5 + 4) - ∑5
4 Ftj,Rd = 542,59 - 138,04 404,55 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(6 + 5 + 4) - ∑5
4 Ftj,Rd = 695,84 - 138,04 557,80 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,fc,Rd(6 + 5 + 4 + 3) - ∑5
3 Ftj,Rd = 723,46 - 232,90 490,56 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(6 + 5 + 4 + 3) - ∑5
3 Ftj,Rd = 845,24 - 232,90 612,34 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,fc,Rd(6 + 5 + 4 + 3 + 2) - ∑5
2 Ftj,Rd = 904,32 - 344,98 559,34 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(6 + 5 + 4 + 3 + 2) - ∑5
2 Ftj,Rd = 957,10 - 344,98 612,12 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,fc,Rd(6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑5
1 Ftj,Rd = 1085,18 - 474,29 610,90 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑5
1 Ftj,Rd = 979,36 - 474,29 505,07 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(6 + 5) - ∑5
5 Ftj,Rd = 361,73 - 60,41 301,32 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(6 + 5) - ∑5
5 Ftj,Rd = 404,20 - 60,41 343,79 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(6 + 5 + 4) - ∑5
4 Ftj,Rd = 542,59 - 138,04 404,55 Platine d'about - traction - groupe 
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Ft6,Rd,comp - Formule Ft6,Rd,comp Composant 

Ft,wb,Rd(6 + 5 + 4) - ∑5
4 Ftj,Rd = 606,30 - 138,04 468,26 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(6 + 5 + 4 + 3) - ∑5
3 Ftj,Rd = 723,46 - 232,90 490,56 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(6 + 5 + 4 + 3) - ∑5
3 Ftj,Rd = 808,40 - 232,90 575,50 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(6 + 5 + 4 + 3 + 2) - ∑5
2 Ftj,Rd = 904,32 - 344,98 559,34 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(6 + 5 + 4 + 3 + 2) - ∑5
2 Ftj,Rd = 1010,50 - 344,98 665,52 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑5
1 Ftj,Rd = 1085,18 - 474,29 610,90 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑5
1 Ftj,Rd = 1270,68 - 474,29 796,40 Ame de la poutre - traction - groupe 

Réduction supplémentaire de la résistance d'une rangée de boulons 

Ft6,Rd = Ft1,Rd h6/h1  

Ft6,Rd = 43,18 [kN] Résistance réduite d'une rangée de boulon [6.2.7.2.(9)] 

Ft6,Rd = Ft2,Rd h6/h2  

Ft6,Rd = 43,18 [kN] Résistance réduite d'une rangée de boulon [6.2.7.2.(9)]FRA 

RESISTANCE DE LA RANGEE DE BOULONS N° 7 

Ft7,Rd,comp - Formule Ft7,Rd,comp Composant 

Ft7,Rd = Min (Ft7,Rd,comp) 129,31 Résistance d'une rangée de boulon 

Ft,fc,Rd(7) = 180,86 180,86 Aile du poteau - traction 

Ft,wc,Rd(7) = 129,31 129,31 Ame du poteau - traction 

Ft,ep,Rd(7) = 180,86 180,86 Platine d'about - traction 

Ft,wb,Rd(7) = 289,27 289,27 Ame de la poutre - traction 

Bp,Rd = 554,81 554,81 Boulons au cisaillement/poinçonnement 

Vwp,Rd/ - ∑1
6 Fti,Rd = 834,33 - 517,47 316,86 Panneau d'âme - compression 

Fc,wc,Rd - ∑1
6 Ftj,Rd = 1306,86 - 517,47 789,39 Ame du poteau - compression 

Fc,fb,Rd - ∑1
6 Ftj,Rd = 1278,65 - 517,47 761,18 Aile de la poutre - compression 

Ft,fc,Rd(7 + 6) - ∑6
6 Ftj,Rd = 361,73 - 43,18 318,55 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(7 + 6) - ∑6
6 Ftj,Rd = 502,08 - 43,18 458,89 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,fc,Rd(7 + 6 + 5) - ∑6
5 Ftj,Rd = 542,59 - 103,59 439,00 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(7 + 6 + 5) - ∑6
5 Ftj,Rd = 695,84 - 103,59 592,25 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,fc,Rd(7 + 6 + 5 + 4) - ∑6
4 Ftj,Rd = 723,46 - 181,22 542,23 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(7 + 6 + 5 + 4) - ∑6
4 Ftj,Rd = 845,24 - 181,22 664,01 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,fc,Rd(7 + 6 + 5 + 4 + 3) - ∑6
3 Ftj,Rd = 904,32 - 276,08 628,24 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(7 + 6 + 5 + 4 + 3) - ∑6
3 Ftj,Rd = 957,10 - 276,08 681,02 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,fc,Rd(7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2) - ∑6
2 Ftj,Rd = 1085,18 - 388,16 697,02 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2) - ∑6
2 Ftj,Rd = 1040,14 - 388,16 651,98 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,fc,Rd(7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑6
1 Ftj,Rd = 1266,05 - 517,47 748,58 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑6
1 Ftj,Rd = 1056,68 - 517,47 539,22 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(7 + 6) - ∑6
6 Ftj,Rd = 361,73 - 43,18 318,55 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(7 + 6) - ∑6
6 Ftj,Rd = 404,20 - 43,18 361,02 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(7 + 6 + 5) - ∑6
5 Ftj,Rd = 542,59 - 103,59 439,00 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(7 + 6 + 5) - ∑6
5 Ftj,Rd = 606,30 - 103,59 502,71 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(7 + 6 + 5 + 4) - ∑6
4 Ftj,Rd = 723,46 - 181,22 542,23 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(7 + 6 + 5 + 4) - ∑6
4 Ftj,Rd = 808,40 - 181,22 627,18 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(7 + 6 + 5 + 4 + 3) - ∑6
3 Ftj,Rd = 904,32 - 276,08 628,24 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(7 + 6 + 5 + 4 + 3) - ∑6
3 Ftj,Rd = 1010,50 - 276,08 734,42 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2) - ∑6
2 Ftj,Rd = 1085,18 - 388,16 697,02 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2) - ∑6
2 Ftj,Rd = 1212,60 - 388,16 824,44 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑6
1 Ftj,Rd = 1266,05 - 517,47 748,58 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑6
1 Ftj,Rd = 1472,78 - 517,47 955,31 Ame de la poutre - traction - groupe 

Réduction supplémentaire de la résistance d'une rangée de boulons 

Ft7,Rd = Ft1,Rd h7/h1  

Ft7,Rd = 25,96 [kN] Résistance réduite d'une rangée de boulon [6.2.7.2.(9)] 

Ft7,Rd = Ft2,Rd h7/h2  

Ft7,Rd = 25,96 [kN] Résistance réduite d'une rangée de boulon [6.2.7.2.(9)]FRA 

RESISTANCE DE LA RANGEE DE BOULONS N° 8 
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Ft8,Rd,comp - Formule 
Ft8,Rd,com

p 
Composant 

Ft8,Rd = Min (Ft8,Rd,comp) 129,31 Résistance d'une rangée de boulon 

Ft,fc,Rd(8) = 180,86 180,86 Aile du poteau - traction 

Ft,wc,Rd(8) = 129,31 129,31 Ame du poteau - traction 

Ft,ep,Rd(8) = 180,86 180,86 Platine d'about - traction 

Ft,wb,Rd(8) = 289,27 289,27 Ame de la poutre - traction 

Bp,Rd = 554,81 554,81 
Boulons au 
cisaillement/poinçonnement 

Vwp,Rd/ - ∑1
7 Fti,Rd = 834,33 - 543,43 290,90 Panneau d'âme - compression 

Fc,wc,Rd - ∑1
7 Ftj,Rd = 1306,86 - 543,43 763,43 Ame du poteau - compression 

Fc,fb,Rd - ∑1
7 Ftj,Rd = 1278,65 - 543,43 735,23 Aile de la poutre - compression 

Ft,fc,Rd(8 + 7) - ∑7
7 Ftj,Rd = 361,73 - 25,96 335,77 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(8 + 7) - ∑7
7 Ftj,Rd = 325,38 - 25,96 299,43 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,fc,Rd(8 + 7 + 6) - ∑7
6 Ftj,Rd = 542,59 - 69,14 473,45 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(8 + 7 + 6) - ∑7
6 Ftj,Rd = 552,82 - 69,14 483,68 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,fc,Rd(8 + 7 + 6 + 5) - ∑7
5 Ftj,Rd = 723,46 - 129,55 593,91 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(8 + 7 + 6 + 5) - ∑7
5 Ftj,Rd = 735,60 - 129,55 606,05 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,fc,Rd(8 + 7 + 6 + 5 + 4) - ∑7
4 Ftj,Rd = 904,32 - 207,18 697,14 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(8 + 7 + 6 + 5 + 4) - ∑7
4 Ftj,Rd = 875,21 - 207,18 668,03 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,fc,Rd(8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3) - ∑7
3 Ftj,Rd = 1085,18 - 302,04 783,15 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3) - ∑7
3 Ftj,Rd = 979,36 - 302,04 677,32 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,fc,Rd(8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2) - ∑7
2 Ftj,Rd = 1266,05 - 414,12 851,93 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2) - ∑7
2 Ftj,Rd = 1056,68 - 414,12 642,57 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,fc,Rd(8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑7
1 Ftj,Rd = 1446,91 - 543,43 903,49 Aile du poteau - traction - groupe 

Ft,wc,Rd(8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑7
1 Ftj,Rd = 1072,11 - 

543,43 
528,68 Ame du poteau - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(8 + 7) - ∑7
7 Ftj,Rd = 361,73 - 25,96 335,77 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(8 + 7) - ∑7
7 Ftj,Rd = 500,13 - 25,96 474,17 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(8 + 7 + 6) - ∑7
6 Ftj,Rd = 542,59 - 69,14 473,45 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(8 + 7 + 6) - ∑7
6 Ftj,Rd = 702,23 - 69,14 633,09 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(8 + 7 + 6 + 5) - ∑7
5 Ftj,Rd = 723,46 - 129,55 593,91 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(8 + 7 + 6 + 5) - ∑7
5 Ftj,Rd = 904,33 - 129,55 774,78 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(8 + 7 + 6 + 5 + 4) - ∑7
4 Ftj,Rd = 904,32 - 207,18 697,14 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(8 + 7 + 6 + 5 + 4) - ∑7
4 Ftj,Rd = 1106,43 - 207,18 899,25 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3) - ∑7
3 Ftj,Rd = 1085,18 - 302,04 783,15 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3) - ∑7
3 Ftj,Rd = 1308,53 - 302,04 1006,49 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2) - ∑7
2 Ftj,Rd = 1266,05 - 414,12 851,93 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2) - ∑7
2 Ftj,Rd = 1510,63 - 414,12 1096,51 Ame de la poutre - traction - groupe 

Ft,ep,Rd(8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑7
1 Ftj,Rd = 1446,91 - 543,43 903,49 Platine d'about - traction - groupe 

Ft,wb,Rd(8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1) - ∑7
1 Ftj,Rd = 1770,81 - 

543,43 
1227,39 Ame de la poutre - traction - groupe 

Réduction supplémentaire de la résistance d'une rangée de boulons 

Ft8,Rd = Ft1,Rd h8/h1  

Ft8,Rd = 8,73 [kN] Résistance réduite d'une rangée de boulon [6.2.7.2.(9)] 

Ft8,Rd = Ft2,Rd h8/h2  

Ft8,Rd = 8,73 [kN] Résistance réduite d'une rangée de boulon [6.2.7.2.(9)]FRA 

TABLEAU RECAPITULATIF DES EFFORTS 

Nr hj Ftj,Rd Ft,fc,Rd Ft,wc,Rd Ft,ep,Rd Ft,wb,Rd Ft,Rd Bp,Rd 

1 751 129,31 180,86 129,31 180,86 289,27 180,86 554,81 

2 651 112,08 180,86 129,31 180,86 289,27 180,86 554,81 

3 551 94,86 180,86 129,31 180,86 289,27 180,86 554,81 

4 451 77,63 180,86 129,31 180,86 289,27 180,86 554,81 

5 351 60,41 180,86 129,31 180,86 289,27 180,86 554,81 

6 251 43,18 180,86 129,31 180,86 289,27 180,86 554,81 
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Nr hj Ftj,Rd Ft,fc,Rd Ft,wc,Rd Ft,ep,Rd Ft,wb,Rd Ft,Rd Bp,Rd 

7 151 25,96 180,86 129,31 180,86 289,27 180,86 554,81 

8 51 8,73 180,86 129,31 180,86 289,27 180,86 554,81 

RESISTANCE DE L'ASSEMBLAGE A LA FLEXION Mj,Rd 

Mj,Rd = ∑ hj Ftj,Rd  

Mj,Rd = 293,59 [kN*m] Résistance de l'assemblage à la flexion [6.2] 

Mb1,Ed / Mj,Rd ≤ 1,0 0,10 < 1,00 vérifié (0,10) 

Vérification de l'interaction M+N 

Mb1,Ed / Mj,Rd + Nb1,Ed / Nj,Rd ≤ 1 [6.2.5.1.(3)] 

Mb1,Ed / Mj,Rd + Nb1,Ed / Nj,Rd 0,25 < 1,00 vérifié (0,25) 

Résistance de l'assemblage au cisaillement 

v = 0,60  Coefficient pour le calcul de Fv,Rd [Tableau 3.4] 

Lf = 0,86  Coefficient réducteur pour les assemblages longs [3.8] 

Fv,Rd = 51,62 [kN] Résistance d'un boulon au cisaillement [Tableau 3.4] 

Ft,Rd,max = 90,43 [kN] Résistance d'un boulon à la traction [Tableau 3.4] 

Fb,Rd,int = 245,28 [kN] Résistance du boulon intérieur en pression diamétrale [Tableau 3.4] 

Fb,Rd,ext = 245,28 [kN] Résistance du boulon de rive en pression diamétrale [Tableau 3.4] 

Nr Ftj,Rd,N Ftj,Ed,N Ftj,Rd,M Ftj,Ed,M Ftj,Ed Fvj,Rd 

1 129,31 19,50 129,31 13,00 32,50 89,99 

2 129,31 19,50 112,08 11,27 30,77 90,70 

3 129,31 19,50 94,86 9,54 29,04 91,40 

4 129,31 19,50 77,63 7,81 27,31 92,11 

5 129,31 19,50 60,41 6,08 25,57 92,82 

6 129,31 19,50 43,18 4,34 23,84 93,52 

7 129,31 19,50 25,96 2,61 22,11 94,23 

8 129,31 19,50 8,73 0,88 20,38 94,93 

Ftj,Rd,N – Résistance d'une rangée de boulons à la traction pure 

Ftj,Ed,N – Effort dans une rangée de boulons dû à l'effort axial  

Ftj,Rd,M – Résistance d'une rangée de boulons à la flexion pure 

Ftj,Ed,M – Effort dans une rangée de boulons dû au moment 

Ftj,Ed – Effort de traction maximal dans la rangée de boulons 

Fvj,Rd – Résistance réduite d'une rangée de boulon 

Ftj,Ed,N = Nj,Ed Ftj,Rd,N / Nj,Rd  

Ftj,Ed,M = Mj,Ed Ftj,Rd,M / Mj,Rd  

Ftj,Ed = Ftj,Ed,N + Ftj,Ed,M  

Fvj,Rd = Min (nh Fv,Ed (1 - Ftj,Ed/ (1.4 nh Ft,Rd,max), nh Fv,Rd , nh Fb,Rd))  

Vj,Rd = nh ∑1
n Fvj,Rd [Tableau 3.4] 

Vj,Rd = 739,70 [kN] Résistance de l'assemblage au cisaillement [Tableau 3.4] 

Vb1,Ed / Vj,Rd ≤ 1,0 0,05 < 1,00 vérifié (0,05) 

Résistance des soudures 

Aw = 174,51 [cm2] Aire de toutes les soudures 
[4.5.3.2(2)

] 

Awy = 75,36 [cm2] Aire des soudures horizontales 
[4.5.3.2(2)

] 

Awz = 99,15 [cm2] Aire des soudures verticales 
[4.5.3.2(2)

] 

Iwy = 
120229,5

7 
[cm4] 

Moment d'inertie du système de soudures par rapport à l'axe 
horiz. 

[4.5.3.2(5)
] 

⊥max=⊥max 
= 

19,85 
[MPa

] 
Contrainte normale dans la soudure 

[4.5.3.2(6)
] 

⊥=⊥ = 19,85 
[MPa

] 
Contraintes dans la soudure verticale 

[4.5.3.2(5)
] 



Chapitre 6                                                                                                   calcul des assemblages 

149 
 

Résistance des soudures 

Aw = 174,51 [cm2] Aire de toutes les soudures 
[4.5.3.2(2)

] 

II = -3,71 
[MPa

] 
Contrainte tangentielle 

[4.5.3.2(5)
] 

w = 0,80  Coefficient de corrélation 
[4.5.3.2(7)

] 

[⊥max
2 + 3*(⊥max

2)] ≤ fu/(w*M2) 39,69 < 365,00 vérifié (0,11) 

[⊥
2 + 3*(⊥

2+II
2)] ≤ fu/(w*M2) 40,21 < 365,00 vérifié (0,11) 

⊥ ≤ 0.9*fu/M2 19,85 < 262,80 vérifié (0,08) 

Rigidité de l'assemblage 

L'effort axial dans la poutre dépasse 5% de résistance Npl,Rd. Conformément au point 6.3.1.(4), la rigidité 
de l'assemblage ne peut pas être calculée. 

 

Composant le plus FAIBLE : 

AME DU POTEAU EN TRACTION  

Remarques 

Boulon face à la semelle ou trop proche de la semelle. 1 [mm] < 8 [mm] 
   

   

Assemblage satisfaisant vis à vis de la Norme Ratio 0,25 

 

6.4.4  Assemblage pied de poteaux  

Il est possible d’utiliser des pieds de poteaux encastrés mais seulement s’il 

existe des informations faibles sur la caractéristique du sol. Bien que 

normalement le pied soit de type articulé, il est préférable de prévoir quatre 

boulons d’encrage pour des raison, de sécurité, car ils empêchent les poteaux 

de se renverser en phase provisoire de montage. 
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Figure 92. Assemblage pied de poteaux 
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                      Note de calcul 

 

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2018  

Calcul du Pied de Poteau articulé  

Eurocode 3: NF EN 1993-1-8:2005/NA:2007/AC:2009 + 

CEB Design Guide: Design of fastenings in concrete 

 

Ratio  
0,65 

Général 

Assemblage N°: 5 

Nom de l’assemblage : Pied de poteau articulé 

Noeud de la structure: 33 

Barres de la structure: 23 

Géométrie 

Poteau 

Profilé: HEA 400 

Barre N°: 23 

Lc = 5,65 [m] Longueur du poteau  

 = 0,0 [Deg] Angle d'inclinaison  

hc = 390 [mm] Hauteur de la section du poteau  

bfc = 300 [mm] Largeur de la section du poteau  

twc = 11 [mm] Epaisseur de l'âme de la section du poteau  

tfc = 19 [mm] Epaisseur de l'aile de la section du poteau  

rc = 27 [mm] Rayon de congé de la section du poteau  

Ac = 158,98 [cm2] Aire de la section du poteau  

Iyc = 45069,40 [cm4] Moment d'inertie de la section du poteau  

Matériau: ACIER 

fyc = 235,00 [MPa] Résistance  

fuc = 365,00 [MPa] Résistance ultime du matériau  

Platine de prescellement 

lpd = 380 [mm] Longueur  

bpd = 400 [mm] Largeur  

tpd = 30 [mm] Epaisseur  

Matériau: ACIER E24 

fypd = 235,00 [MPa] Résistance  

fupd = 365,00 [MPa] Résistance ultime du matériau  

Ancrage 

Le plan de cisaillement passe par la partie NON FILETÉE du boulon  

Classe = 10.9  Classe de tiges d'ancrage  

fyb = 670,00 [MPa] Limite de plasticité du matériau du boulon  

fub = 1000,00 [MPa] Résistance du matériau du boulon à la traction  

d = 20 [mm] Diamètre du boulon  

As = 2,45 [cm2] Aire de la section efficace du boulon  

Av = 3,14 [cm2] Aire de la section du boulon  

nV = 2  Nombre de colonnes des boulons  

nH = 2  Nombre de rangéss des boulons  

eH = 95 [mm] Ecartement  

eV = 260 [mm] Entraxe  

Dimensions des tiges d'ancrage 

L1 = 60 [mm]   

L2 = 640 [mm]   
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L1 = 60 [mm]   

L3 = 120 [mm]   

L4 = 100 [mm]   

Platine 

lwd = 60 [mm] Longueur  

bwd = 60 [mm] Largeur  

twd = 10 [mm] Epaisseur  

Bêche 

Profilé: X 

lw = 100 [mm] Longueur  

lw = 200 [mm] Largeur  

tw = 10 [mm] Epaisseur  

Matériau: ACIER E24 

fyw = 235,00 [MPa] Résistance  

Raidisseur 

ls = 380 [mm] Longueur  

ws = 400 [mm] Largeur  

hs = 190 [mm] Hauteur  

ts = 10 [mm] Epaisseur  

d1 = 20 [mm] Grugeage  

d2 = 20 [mm] Grugeage  

Coefficients de matériau 

M0 = 1,00  Coefficient de sécurité partiel  

M2 = 1,25  Coefficient de sécurité partiel  

C = 1,50  Coefficient de sécurité partiel  

Semelle isolée 

L = 700 [mm] Longueur de la semelle  

B = 700 [mm] Largeur de la semelle  

H = 800 [mm] Hauteur de la semelle  

Béton 

Classe BETON35 

fck = 35,00 [MPa] Résistance caractéristique à la compression  

Mortier de calage 

tg = 30 [mm] Epaisseur du mortier de calage  

fck,g = 12,00 [MPa] Résistance caractéristique à la compression  

Cf,d = 0,30  Coef. de frottement entre la plaque d'assise et le béton  

Soudures 

ap = 4 [mm] Plaque principale du pied de poteau  

aw = 4 [mm] Bêche  

as = 4 [mm] Raidisseurs  

Efforts 

Cas: Calculs manuels 

Nj,Ed = -832,50 [kN] Effort axial  

Vj,Ed,y = -0,10 [kN] Effort tranchant  

Vj,Ed,z = -5,02 [kN] Effort tranchant  

Résultats 

Zone comprimée 
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COMPRESSION DU BETON 

fcd = 23,33 [MPa] Résistance de calcul à la compression EN 1992-1:[3.1.6.(1)] 

fj = 27,93 [MPa] Résistance de calcul du matériau du joint sous la plaque d'assise [6.2.5.(7)] 

c = tp (fyp/(3*fj*M0))  

c = 50 [mm] Largeur de l'appui additionnelle [6.2.5.(4)] 

beff = 64 [mm] Largeur efficace de la semelle de tronçon T [6.2.5.(3)] 

leff = 400 [mm] Longueur efficace de la semelle de tronçon en T [6.2.5.(3)] 

Ac0 = 256,97 [cm2] Zone de contact de la plaque d'assise avec la fondation  EN 1992-1:[6.7.(3)] 

Ac1 = 1349,07 [cm2] Aire de calcul maximale de la répartition de la charge EN 1992-1:[6.7.(3)] 

Frdu = Ac0*fcd*(Ac1/Ac0) ≤ 3*Ac0*fcd  

Frdu = 1373,83 [kN] Résistance du béton à l'appui rigide EN 1992-1:[6.7.(3)] 

j = 0,67  Coefficient réducteur pour la compression [6.2.5.(7)] 

fjd = j*Frdu/(beff*leff)  

fjd = 35,64 [MPa] Résistance de calcul du matériau du joint [6.2.5.(7)] 

Ac,n = 785,33 [cm2] Aire de compression efficace [6.2.8.2.(1)] 

Fc,Rd,i = AC,i*fjd  

Fc,Rd,n = 2799,10 [kN] Résistance du béton à la compression [6.2.8.2.(1)] 

RESISTANCE DE LA SEMELLE DANS LA ZONE COMPRIMEE 

Nj,Rd = Fc,Rd,n  

Nj,Rd = 2799,10 [kN] Résistance de la semelle à l'effort axial [6.2.8.2.(1)] 

Contrôle de la résistance de l'assemblage 

Nj,Ed / Nj,Rd ≤ 1,0 (6.24) 0,30 < 1,00 vérifié (0,30) 

Cisaillement 

PRESSION DU BOULON D'ANCRAGE SUR LA PLAQUE D'ASSISE 

Cisaillement par l'effort Vj,Ed,y 

d,y 
= 

1,0

6 
 Coef. d'emplacement des boulons en direction du cisaillement  

[Tableau 
3.4] 

b,y 
= 

1,0

0 
 Coef. pour les calculs de la résistance F1,vb,Rd 

[Tableau 
3.4] 

k1,y = 
2,5

0 
 Coef. d'emplacement des boulons perpendiculairement à la direction du 
cisaillement  

[Tableau 
3.4] 

F1,vb,Rd,y = k1,y*b,y*fup*d*tp / M2  

F1,vb,Rd,y = 438,00 [kN] Résistance du boulon d'ancrage à la pression sur la plaque d'assise [6.2.2.(7)] 

Cisaillement par l'effort Vj,Ed,z 

d,z 
= 

2,1

6 
 Coef. d'emplacement des boulons en direction du cisaillement  

[Tableau 
3.4] 

b,z 
= 

1,0

0 
 Coef. pour les calculs de la résistance F1,vb,Rd 

[Tableau 
3.4] 

k1,z = 
2,5

0 
 Coef. d'emplacement des boulons perpendiculairement à la direction du 
cisaillement  

[Tableau 
3.4] 

F1,vb,Rd,z = k1,z*b,z*fup*d*tp / M2  

F1,vb,Rd,z = 438,00 [kN] Résistance du boulon d'ancrage à la pression sur la plaque d'assise [6.2.2.(7)] 

CISAILLEMENT DU BOULON D'ANCRAGE 

b = 0,25  Coef. pour les calculs de la résistance F2,vb,Rd [6.2.2.(7)] 

Avb = 3,14 [cm2] Aire de la section du boulon [6.2.2.(7)] 

fub = 1000,00 [MPa] Résistance du matériau du boulon à la traction [6.2.2.(7)] 

M2 = 1,25  Coefficient de sécurité partiel [6.2.2.(7)] 

F2,vb,Rd = b*fub*Avb/M2  

F2,vb,Rd = 62,33 [kN] Résistance du boulon au cisaillement - sans bras de levier [6.2.2.(7)] 

M = 2,00  Coef. dépendant de l'ancrage du boulon dans la fondation CEB [9.3.2.2] 

MRk,s = 0,79 [kN*m] Résistance caractéristique de l'ancrage à la flexion CEB [9.3.2.2] 

lsm = 55 [mm] Longueur du bras de levier CEB [9.3.2.2] 

Ms = 1,20  Coefficient de sécurité partiel CEB [3.2.3.2] 

Fv,Rd,sm = M*MRk,s/(lsm*Ms)  

Fv,Rd,sm = 23,92 [kN] Résistance du boulon au cisaillement - avec bras de levier CEB [9.3.1] 

RUPTURE DU BETON PAR EFFET DE LEVIER 
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NRk,c = 94,42 [kN] Résistance de calc. pour le soulèvement CEB [9.2.4] 

k3 = 2,00  Coef. dépendant de la longueur de l'ancrage CEB [9.3.3] 

Mc = 2,16  Coefficient de sécurité partiel CEB [3.2.3.1] 

Fv,Rd,cp = k3*NRk,c/Mc  

Fv,Rd,cp = 87,42 [kN] Résistance du béton à l'effet de levier CEB [9.3.1] 

ECRASEMENT DU BORD DU BETON 

Cisaillement par l'effort Vj,Ed,y 

VRk,c,y
0 

= 

327,9

2 

[kN
] 

Résistance caractéristique du boulon d'ancrage 
CEB 

[9.3.4.(a)] 

A,V,y = 0,92  Coef. dépendant de l'entraxe et de la pince des boulons d'ancrage CEB [9.3.4] 

h,V,y = 1,00  Coef. dépendant de l'épaisseur de la fondation 
CEB 

[9.3.4.(c)] 

s,V,y = 0,97  Coef. d'influence des bords parallèles à l'effort de cisaillement 
CEB 

[9.3.4.(d)] 

ec,V,y = 1,00  
Coef. d'irrégularité de la répartition de l'effort tranchant sur le boulon 
d'ancrage 

CEB 
[9.3.4.(e)] 

,V,y = 1,00  Coef. dépendant de l'angle d'action de l'effort tranchant 
CEB 

[9.3.4.(f)] 

ucr,V,y 
= 

1,00  Coef. dépendant du mode de ferraillage du bord de la fondation 
CEB 

[9.3.4.(g)] 

Mc = 2,16  Coefficient de sécurité partiel CEB [3.2.3.1] 

Fv,Rd,c,y = VRk,c,y
0*A,V,y*h,V,y*s,V,y*ec,V,y*,V,y*ucr,V,y/Mc  

Fv,Rd,c,y = 135,69 [kN] Résistance du béton pour l'écrasement du bord CEB [9.3.1] 

Cisaillement par l'effort Vj,Ed,z 

VRk,c,z
0 

= 

528,7

2 

[kN
] 

Résistance caractéristique du boulon d'ancrage 
CEB 

[9.3.4.(a)] 

A,V,z = 0,48  Coef. dépendant de l'entraxe et de la pince des boulons d'ancrage CEB [9.3.4] 

h,V,z = 1,00  Coef. dépendant de l'épaisseur de la fondation 
CEB 

[9.3.4.(c)] 

s,V,z = 0,85  Coef. d'influence des bords parallèles à l'effort de cisaillement 
CEB 

[9.3.4.(d)] 

ec,V,z = 1,00  
Coef. d'irrégularité de la répartition de l'effort tranchant sur le boulon 
d'ancrage 

CEB 
[9.3.4.(e)] 

,V,z = 1,00  Coef. dépendant de l'angle d'action de l'effort tranchant 
CEB 

[9.3.4.(f)] 

ucr,V,z 
= 

1,00  Coef. dépendant du mode de ferraillage du bord de la fondation 
CEB 

[9.3.4.(g)] 

Mc = 2,16  Coefficient de sécurité partiel CEB [3.2.3.1] 

Fv,Rd,c,z = VRk,c,z
0*A,V,z*h,V,z*s,V,z*ec,V,z*,V,z*ucr,V,z/Mc  

Fv,Rd,c,z = 100,34 [kN] Résistance du béton pour l'écrasement du bord CEB [9.3.1] 

GLISSEMENT DE LA SEMELLE 

Cf,d = 0,30  Coef. de frottement entre la plaque d'assise et le béton [6.2.2.(6)] 

Nc,Ed = 832,50 [kN] Effort de compression [6.2.2.(6)] 

Ff,Rd = Cf,d*Nc,Ed  

Ff,Rd = 249,75 [kN] Résistance au glissement [6.2.2.(6)] 

CONTACT DE LA CALE D'ARRET AVEC BETON 

Fv,Rd,wg,y = 1.4*lw*bwy*fck/c  

Fv,Rd,wg,y = 653,33 [kN] Résistance au contact de la cale d'arrêt avec béton  

Fv,Rd,wg,z = 1.4*lw*bwz*fck/c  

Fv,Rd,wg,z = 653,33 [kN] Résistance au contact de la cale d'arrêt avec béton  

CONTROLE DU CISAILLEMENT 

Vj,Rd,y = nb*min(F1,vb,Rd,y, F2,vb,Rd, Fv,Rd,sm, Fv,Rd,cp, Fv,Rd,c,y) + Fv,Rd,wg,y + Ff,Rd  

Vj,Rd,y = 998,76 [kN] Résistance de l'assemblage au cisaillement CEB [9.3.1] 

Vj,Ed,y / Vj,Rd,y ≤ 1,0 0,00 < 1,00 vérifié (0,00) 

Vj,Rd,z = nb*min(F1,vb,Rd,z, F2,vb,Rd, Fv,Rd,sm, Fv,Rd,cp, Fv,Rd,c,z) + Fv,Rd,wg,z + Ff,Rd  

Vj,Rd,z = 998,76 [kN] Résistance de l'assemblage au cisaillement CEB [9.3.1] 

Vj,Ed,z / Vj,Rd,z ≤ 1,0 0,01 < 1,00 vérifié (0,01) 

Vj,Ed,y / Vj,Rd,y + Vj,Ed,z / Vj,Rd,z ≤ 1,0 0,01 < 1,00 vérifié (0,01) 
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Contrôle des raidisseurs 

Raidisseur parallèle à l'âme (sur le prolongement de l'âme du poteau) 

M1 = 0,00 [kN*m] Moment fléchissant du raidisseur  

Q1 = 0,00 [kN] Effort tranchant du raidisseur  

zs = 125 [mm] Position de l'axe neutre (à partir de la base de la plaque)  

Is = 571,58 [cm4] Moment d'inertie du raidisseur  

d = 0,00 [MPa] Contrainte normale au contact du raidisseur et de la dalle EN 1993-1-1:[6.2.1.(5)] 

g = 0,00 [MPa] Contrainte normale dans les fibres supérieures EN 1993-1-1:[6.2.1.(5)] 

 = 0,00 [MPa] Contrainte tengentielle dans le raidisseur EN 1993-1-1:[6.2.1.(5)] 

z = 0,00 [MPa] Contrainte équivalente au contact du raidisseur et de la dalle EN 1993-1-1:[6.2.1.(5)] 

max (g,  / (0.58), z ) / (fyp/M0) ≤ 1.0 (6.1) 0,00 < 1,00 vérifié (0,00) 

Raidisseur perpendiculaire à l'âme (sur le prolongement des ailes du poteau) 

M1 = 1,46 [kN*m] Moment fléchissant du raidisseur  

Q1 = 58,56 [kN] Effort tranchant du raidisseur  

zs = 42 [mm] Position de l'axe neutre (à partir de la base de la plaque)  

Is = 2350,83 [cm4] Moment d'inertie du raidisseur  

d = 0,75 [MPa] Contrainte normale au contact du raidisseur et de la dalle EN 1993-1-1:[6.2.1.(5)] 

g = 11,09 [MPa] Contrainte normale dans les fibres supérieures EN 1993-1-1:[6.2.1.(5)] 

 = 30,82 [MPa] Contrainte tengentielle dans le raidisseur EN 1993-1-1:[6.2.1.(5)] 

z = 53,39 [MPa] Contrainte équivalente au contact du raidisseur et de la dalle EN 1993-1-1:[6.2.1.(5)] 

max (g,  / (0.58), z ) / (fyp/M0) ≤ 1.0 (6.1) 0,23 < 1,00 vérifié (0,23) 

Soudures entre le poteau et la plaque d'assise 

⊥ = 48,37 [MPa] Contrainte normale dans la soudure [4.5.3.(7)] 

⊥ = 48,37 [MPa] Contrainte tengentielle perpendiculaire [4.5.3.(7)] 

yII = -0,02 [MPa] Contrainte tengentielle parallèle à Vj,Ed,y [4.5.3.(7)] 

zII = -1,78 [MPa] Contrainte tengentielle parallèle à Vj,Ed,z [4.5.3.(7)] 

W = 0,85  Coefficient dépendant de la résistance [4.5.3.(7)] 

⊥ / (0.9*fu/M2)) ≤ 1.0 (4.1) 0,18 < 1,00 vérifié (0,18) 

(⊥
2 + 3.0 (yII

2 + ⊥
2)) / (fu/(W*M2))) ≤ 1.0 (4.1) 0,28 < 1,00 vérifié (0,28) 

(⊥
2 + 3.0 (zII

2 + ⊥
2)) / (fu/(W*M2))) ≤ 1.0 (4.1) 0,28 < 1,00 vérifié (0,28) 

Soudures verticales des raidisseurs 

Raidisseur parallèle à l'âme (sur le prolongement de l'âme du poteau) 

⊥ = 0,00 [MPa] Contrainte normale dans la soudure [4.5.3.(7)] 

⊥ = 0,00 [MPa] Contrainte tengentielle perpendiculaire [4.5.3.(7)] 

II = 0,00 [MPa] Contrainte tengentielle parallèle [4.5.3.(7)] 

z = 0,00 [MPa] Contrainte totale équivalente [4.5.3.(7)] 

W = 0,85  Coefficient dépendant de la résistance [4.5.3.(7)] 

max (⊥, II * 3, z) / (fu/(W*M2)) ≤ 1.0 (4.1) 0,00 < 1,00 vérifié (0,00) 

Raidisseur perpendiculaire à l'âme (sur le prolongement des ailes du poteau) 

⊥ = 21,51 [MPa] Contrainte normale dans la soudure [4.5.3.(7)] 

⊥ = 21,51 [MPa] Contrainte tengentielle perpendiculaire [4.5.3.(7)] 

II = 38,53 [MPa] Contrainte tengentielle parallèle [4.5.3.(7)] 

z = 79,39 [MPa] Contrainte totale équivalente [4.5.3.(7)] 

W = 0,85  Coefficient dépendant de la résistance [4.5.3.(7)] 

max (⊥, II * 3, z) / (fu/(W*M2)) ≤ 1.0 (4.1) 0,23 < 1,00 vérifié (0,23) 

Soudures horizontales des raidisseurs 

Raidisseur parallèle à l'âme (sur le prolongement de l'âme du poteau) 

⊥ = 0,00 [MPa] Contrainte normale dans la soudure [4.5.3.(7)] 

⊥ = 0,00 [MPa] Contrainte tengentielle perpendiculaire [4.5.3.(7)] 

II = -0,02 [MPa] Contrainte tengentielle parallèle [4.5.3.(7)] 

z = 0,03 [MPa] Contrainte totale équivalente [4.5.3.(7)] 
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⊥ = 0,00 [MPa] Contrainte normale dans la soudure [4.5.3.(7)] 

W = 0,85  Coefficient dépendant de la résistance [4.5.3.(7)] 

max (⊥, II * 3, z) / (fu/(W*M2)) ≤ 1.0 (4.1) 0,00 < 1,00 vérifié (0,00) 

Raidisseur perpendiculaire à l'âme (sur le prolongement des ailes du poteau) 

⊥ = 103,52 [MPa] Contrainte normale dans la soudure [4.5.3.(7)] 

⊥ = 103,52 [MPa] Contrainte tengentielle perpendiculaire [4.5.3.(7)] 

II = 47,34 [MPa] Contrainte tengentielle parallèle [4.5.3.(7)] 

z = 222,68 [MPa] Contrainte totale équivalente [4.5.3.(7)] 

W = 0,85  Coefficient dépendant de la résistance [4.5.3.(7)] 

max (⊥, II * 3, z) / (fu/(W*M2)) ≤ 1.0 (4.1) 0,65 < 1,00 vérifié (0,65) 

Composant le plus faible : 

RAIDISSEUR - SOUDURES HORIZONTALES  

Remarques 

Longueur de la plaque d'assise inférieure à la hauteur du profilé du poteau. 
380 [mm] < 390 

[mm] 

La taille du grugeage d1 trop importante. Le grugeage dépasse l'étendue du 
raidisseur. 

20 [mm] >= -5 

[mm] 
   
   

Assemblage satisfaisant vis à vis de la Norme Ratio 0,65 
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7 CHAPITRE 7                                             

ETUDE DE L’INFRASTRUCTURE 

7.1  Introduction 

La présente étude constitue au choix et au dimensionnement du type de 

fondation nécessaire pour le bâtiment. L'infrastructure doit donc constituer 

un ensemble rigide capable de remplir les triples fonctions suivantes :  

− Réaliser l'encastrement de la structure dans le terrain.  

− Transmettre au sol des fondations les efforts apportés par la 

superstructure.  

− Limiter les tassements différentiels à une valeur acceptable.   

− Cependant, dans la recherche de toutes les caractéristiques ci-hautes, 

nous associons au choix de cette fondation les critères suivants :  

− Stabilité de l’ouvrage (rigidité). 

− Facilité d’exécution (coffrage) : tenir compte de la disponibilité humaine et 

matérielle.  

− Economie : chercher le meilleur coupe sécurité / coût. 

7.2  Choix du type de fondation : 

Le choix du type de fondation se fait suivant trois paramètres : 

- La nature et le poids de la superstructure 

- La qualité et la quantité des charges appliquées sur la construction 

- La qualité du sol de fondation 
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- La contrainte admissible du sol (site S3) σsol = 2.5bar. 

- La profondeur d’ancrage est D = 2m. 

Les fondations superficielles sont dimensionnées selon les combinaisons 

d’action qui d’écrite au [RPA99 V2003.Art.10.1.4.1]. 

1. G+Q+E 

2. 0,8 G∓E 

Types des tassements : 

- Différentiel  

- Structurale  

Nous proposons en premier lieu de vérifier la condition suivante qui nous 

permet de choisir soit un radier général soit des semelles isole. 

La surface des semelles doit être inférieure à 50% de la surface totale du 

bâtiment (Ss / Sb < 50%) 

7.3  Choix de type des semelles 

La surface de la semelle est donnée par 

Stotale ≥ 
𝑊𝑏𝑎𝑡

 σsol
=

812,45

 250
=3,24 m² 

σsol = 2 .5 bars = 250 KN / m² 

Surface totale du bâtiment : S bâtiment =36 ×30= 1080 m², 0.5 Sb= 540 m² 

Ss = 3.24 m²≤ 0.5 Sb = 540 m² 

On déduit que la surface totale des semelles ne dépasse pas 50% de la surface 

d’emprise du bâtiment, donc on opte pour une semelle isolée. 

• Les efforts sollicitant les plus défavorables sous le poteau le plus 

sollicités calculés par le logiciel ROBOT sont 

Tableau 41. Les efforts sous chaque action  

ELS ELU Accidentelle 

Nser=231,12 KN Nu=249,29 KN Nacc=50,66 KN 

Mu=0 Mser=0 Macc=0 
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On remarque que les moments sous différente combinaisons sont nuls. Car on 

a des appuis doubles. 

Les valeurs sont amplifiées par 1.2 fois selon l’article C.1.2.1 du CBA93 [5],  

La fissuration est très nuisible 

7.3.1  Dimensionnement de la Semelle : 

▪ Détermination de H et B  

𝐴

𝐵
 = 

𝑎

𝑏
 ⇒ {

𝐴 =  𝐵
𝑎

𝑏

𝐵 =  𝐻
𝑏

𝑎

     } 

ON un poteau avec  un HEA 450 donc a=440mm b=300mm 

𝐴

𝐵
=1,46 ⇒  A= 1,46B  

𝑁𝑢

𝑁𝑠
=

249,29

231,12
=1,037 < 𝜎sol= 2,5 

Donc l’ELS prépondérant, on dimensionne la section à l’ELS 

𝜎𝑠𝑜𝑙 =
𝑁𝑠𝑒𝑟

𝑆𝑠𝑒𝑚𝑒𝑙𝑙𝑒 
   ⇒S semelle =

𝑁𝑠×1,20

σsol
= 11093,76 cm² 

B²=
11093,76  

1.46
⇒B=√7598,46=87.16 cm 

On choisit B= 1m et A=1.5m 

▪ Détermination de d et h : 

𝑩−𝒃

𝟒
<d<H-h    ⇒  17.5cm ≤ d ≤ 110cm 

d= 30 cm 

h=d+5cm 

Alors ht= 35cm  

▪ Poids de la semelle  

Ps= A×B×ht×γb= 13,125 KN 

▪ Vérification courante 

σs=
𝑵𝒔+𝑷𝒔

𝐒𝐬
 =1,6 bar ≤σsol= 2,5 bar ⇒ verifier  
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7.3.2  Calcul du ferraillage 

- À ELU 

A//A=
𝑁𝑢×(A−a)

8𝑑(
𝑓𝑒

γs
)

 

 

A//B=
𝑁𝑢×(B−b)

8𝑑(
𝑓𝑒

γs
)

 

- À ELS 

A//A=
𝑁𝑠×(A−a)

8𝑑×σst
 

A//B=
𝑁𝑠×(B−b)

8𝑑×σst
 

Avec: 

Fe= 400 MPA 

𝛾𝑠 =1, 15 

- Accidentelle 

A//A=
𝑁𝑎𝑐𝑐×(A−a)

8𝑑(
𝑓𝑒

γs
)

 

A//B=
𝑁𝑎𝑐𝑐×(B−b)

8𝑑(
𝑓𝑒

γs
)

 

Tableau 42. Tableau des sections sous les différentes combinaisons  

 ELU ELS ELA 

A//A 3.16 cm² 5.06 cm² 0.667 cm² 

A//B 2.09 cm² 3.34 cm² 0.424 cm² 

 

- Cas le plus défavorable 

A//A⇒ 5.06 cm²⇒ donc on prend un ferraillage de 8T10=6,28 cm2 

A//B⇒3.34 cm² donc on prend un ferraillage de 8T10=6,28 cm2 

▪ Détermination de la hauteur du patin ‘e’ : 

e ≥ max (6∅+6cm, 15cm) 

⤇ e≥ max (12; 15cm) donc on prend e = 20 cm 
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▪ Verification du poinçonnement 

𝑁′𝑢=N (1-
(𝑎+ℎ)(𝑏+ℎ)

𝑠
)= 30,50 KN < 0,045×𝑃𝑐 ×ℎ×

𝒇𝒚

𝜸𝒃
= 73,5 KN ⇒ verifier  

𝑃𝑐= = [(  a+ ℎ) + (  b+ ℎ)] × 2=2,88   ⇒Condition vérifiée 

 

Figure 93. Ferraillage des semelles isolées 

7.4  Calcul des longrines 

Les longrines sont des éléments d’infrastructure qui ont pour rôle de relier 

les semelles. Elles sont sollicitées par un effort normal de traction. 

Selon le RPA 99 version 2003, les dimensions minimales sont de (25x30) 

cm².pour site S3 Donc, on prend des longrines de dimensions (30x35) cm². 

Les longrines, ou le dispositif équivalent, doivent être calculées pour 

résister à la traction sous 20kN. L’action d’une force est égale à : 

F=
𝑁

𝛼
 ≥ 20 KN 

Avec : 

N : Est la valeur maximale des charges verticales de gravité apportées par 

les points d’appuis solidarisés 

α= 15 selon la catégorie du site 
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Figure 94. Coupe transversale des semelles isolées. 

 

 

7.4.1  Calcul du ferraillage 

Les longrines doivent être calculées pour résister à la traction sous l'action 

d'une force égale a :F = max[
𝑁

𝛼
, 20𝐾𝑁] 

- À L’ELU 

F=
250,31

15
 =16,69 KN 

-  À L’ELS 

F=
226,06

15
=15,07 KN 

F = max[
𝑁𝑈

𝛼
 ,

𝑁𝑆

𝛼
, 20 𝐾𝑁] 

Fu = 20 KN 

AVEC : 

𝜎𝑠𝑡 =
𝑓𝑒

𝛾𝑠
= 348 MPA, 𝜎𝑠𝑜𝑙=201,63 MPa, Ast=

𝑓𝑢

𝜎𝑠𝑡
 

- À L’ELU 

Ast= 0,57 cm2 

- À L’ELS 

Ast=0,99 cm2 

le RPA 99 version 2003 exige un ferraillage minimum 0,6% de la section 

avec des cadres  dont l’espacement est inférieur au min (20 cm, 15∅) 

Amin= 0,6% (30x35) = 6,3 cm2 
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On prend Ast= =6T12= 6,7 cm2 

▪ Condition de non fragilité 

Ast =6,7 cm2≥ Ast min =0,23 x b x d   x
𝑓𝑡28

𝐹𝐸
 = 1,26 cm2    ⇒Condition vérifiée 

▪ Calcul des armatures transversales 

                                        ∅𝒕 =≤ 𝒎𝒊𝒏 (
𝒉

𝟑𝟓
; ∅𝒎𝒊𝒏;

𝒃

𝟏𝟎
)= 12 mm 

Alors on prend : ∅𝑡 = 8 𝑚𝑚 

▪ Calcul de l’espacement drs cadres 

Le RPA99 exige des cadres dont l’espacement ne doit pas dépasser : 

St ≤ (20 cm ; 20 ∅𝑡) 

Alors on adopte un espacement St= 10 cm 

 

Figure 95. Schéma de ferraillage des longrines 

Vérification nécessaire à L’ELU : 

▪ Vérification de l'effort tranchant 

On doit vérification que 𝜏𝑢 < 𝜏̅ 

Fissuration nuisible la semelle est en contact avec le sol (e=5cm). 

FN → 𝜏̅ < min(0.1 𝑓𝑐28 ;  4 𝑀𝑃𝑎)=2.5 𝑀𝑃𝑎 

𝜏𝑢 =
𝑉𝑚𝑎𝑥

𝑏×𝑑
=

1487.98×10−3

0.6×1.05
=2.36𝑀𝑃𝑎 < 𝜏̅ =2.5 𝑀𝑃𝑎 
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Pas de risque de rupture par cisaillement  
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8 CONCLUSION GENERALE 

Ce projet de fin d’études nous a permis d’approfondir nos connaissances en 

analyse et en calcul des structures à la fois pour les calculs nécessitants des 

logiciels (Robot structure 2018) mais surtout pour des vérifications et 

dimensionnements manuels des éléments face aux différents phénomènes 

d’instabilités. 

A travers ce mémoire, on a réussi à faire toutes les phases de conception, 

calcul et dimensionnement d’une structure métallique en tenant compte des 

actions environnantes les plus sévères tel que les surcharges d’exploitation, 

la neige, le vent, les charges roulantes et le séisme. 

Ce dimensionnement concerne chaque élément, assemblage, connexion ou 

toutes parties sensibles de la construction. La précision et la rigueur dans les 

calculs, la vérification d’une part et la définition exacte des différents détails 

de la construction sont requises. 

Finalement, le projet de fin d’étude nous a permis de mieux s’intégrer dans le 

domaine du génie civil. 
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Annexe 1 tableaux des profilées  
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Annexe 2 
Tableau des armatures (1) 

 
 

Section en cm
2
 de N armatures de diamètre Φ (mm) 

 
 

Φ (mm) 5 6 8 10 12 14 16 20 25 32 40 
            

1 0,20 0,28 0,50 0,79 1,13 1,54 2,01 3,14 4,91 8,04 12,57 
            

2 0,39 0,57 1,01 1,57 2,26 3,08 4,02 6,28 9,82 16,08 25,13 
            

3 0,59 0,85 1,51 2,36 3,39 4,62 6,03 9,42 14,73 24,13 37,7 
            

4 0,79 1,13 2,01 3,14 4,52 6,16 8,04 12,57 19,64 32,17 50,27 
            

5 0,98 1,41 2,51 3,93 5,65 7,72 10,05 15,71 24,54 40,21 62,83 
            

6 1,18 1,70 3,02 4,71 6,79 9,24 12,06 18,85 29,45 48,25 75,40 
            

7 1,37 1,98 3,52 5,50 7,92 10,78 14,07 21,99 34,36 56,30 87,96 
            

8 1,57 2,26 4,02 6,28 9,05 12,32 16,08 25,13 39,27 64,34 100,53 
            

9 1,77 2,54 4,52 7,07 10,18 13,85 18,10 28,27 44,18 72,38 113,10 
            

10 1,96 2,83 5,03 7,85 11,31 15,39 20,11 31,42 49,09 80,42 125,66 
            

11 2,16 3,11 5,53 8,64 12,44 16,93 22,12 34,56 54,00 88,47 138,23 
            

12 2,36 3,39 6,03 9,42 13,57 18,47 24,13 37,70 58,91 96,51 150,80 
            

13 2,55 3,68 6,53 10,21 14,70 20,01 26,14 40,84 63,81 104,55 163,36 
            

14 2,75 3,96 7,04 11,00 15,38 21,55 28,15 43,98 68,72 112,59 175,93 
            

15 2,95 4,24 7,54 11,78 16,96 23,09 30,16 47,12 73,63 120,64 188,50 
            

16 3,14 4,52 8,04 12,57 18,10 24,63 32,17 50,27 78,54 128,68 201,06 
            

17 3,34 4,81 8,55 13,35 19,23 26,17 34,18 53,41 83,45 136,72 213,63 
            

18 3,53 5,09 9,05 14,14 20,36 27,71 36,19 56,55 88,36 144,76 226,20 
            

19 3,73 5,37 9,55 14,92 21,49 29,25 38,20 59,69 93,27 152,81 238,76 
            

20 3,93 5,65 10,05 15,71 22,62 30,79 40,21 62,83 98,17 160,85 251,33 
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Annexe 3 
   Valeur de  en fonction de      

         

   Coefficients de réduction   
   

Valeurs de  pour la courbe de flambement  
   a  b c d 

0,2 1,0000  1,0000 1,0000 1,0000   

0,3 0,9775  0,9641 0,9491 0,9235   

0,4 0,9528  0,9261 0,8973 0,8504   

0,5 0,9243  0,8842 0,8430 0,7793   

0,6 0,8900  0,8371 0,7854 0,7100   

0,7 0,8477  0,7837 0,7247 0,6431   

0,8 0,7957  0,7245 0,6622 0,5797   

0,9 0,7339  0,6612 0,5998 0,5208   

1,0 0,6656  0,5970 0,5399 0,4671   

1,1 0,5960  0,5352 0,4842 0,4189   

1,2 0,5300  0,4781 0,4338 0,3762   

1,3 0,4703  0,4269 0,3888 0,3385   

1,4 0,4179  0,3817 0,3492 0,3055   

1,5 0,3724  0,3422 0,3145 0,2766   

1,6 0,3332  0,3079 0,2842 0,2512   

1,7 0,2994  0,2781 0,2577 0,2289   

1,8 0,2702  0,2521 0,2345 0,2093   

1,9 0,2449  0,2294 0,2141 0,1920   

2,0 0,2229  0,2095 0,1962 0,1766   

2,1 0,2036  0,1920 0,1803 0,1630   

2,2 0,1867  0,1765 0,1662 0,1508   

2,3 0,1717  0,1628 0,1537 0,1399   

2,4 0,1585  0,1506 0,1425 0,1302   

2,5 0,1467  0,1397 0,1325 0,1214   

2,6 0,1362  0,1299 0,1234 0,1134   

2,7 0,1267  0,1211 0,1153 0,1062   

2,8 0,1182  0,1132 0,1079 0,0997   

2,9 0,1105  0,1060 0,1012 0,0937   

3,0 0,1036  0,0994 0,0951 0,0882   
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Annexe 4: rapport de sol  
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Annexe 5  
 Plans 

architecturaux  
 
 

 
 
 
 
 


